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Capitulo 1 
INTRODUCAO 

1.1 Considera9oes Preliminares 

A energia eletrica e hoje um elemento vital para qualquer nacao sendo a base de 
sustentacao do desenvolvimento econdmico e dos altos padroes de vida que atualmente 
se verificam. Face ao contmuo crescimento da populacao mundial, e essencial que se 
diversiftque as fontes de energia primaria e se amplie num curto prazo de tempo, a 
eficiencia dos sistemas de conversao de energia de modo a atender, de forma sustentada 
e equilibrada, ao previsivel aumento de demanda de energia eletrica no futuro, 

Dentre as fontes prirnarias usualmente exploradas para a geracao de eletricidade, 
os combustiveis fosseis (petroleo, carvao e gas natural) ainda sao os mais utilizados 
pela maioria das centrais eletricas em todo o mundo. "No entanto, devido as 
preocupacoes relativas a disponibilidade a longo prazo dos combustiveis fosseis e 
tambem aos impactos ambientais produzidos por subprodutos da geracao de 
eletricidade, muitos paises, nomeadamente os mais desenvolvidos, tern vindo a investir 
em- tecnofogras que expioram sobretudo as "novas" fontes de energia renovaveis 
(eolica, solar, biomassa, geotermicas, ondas e mares, etc). Neste contexto, a energia 
eolica tern vindo a se destacar dentro do conjunto especifico das energias renovaveis, 
por ser das que oferece maior maturidade tecnologica para a producao de eletricidade. 

A exploracao da energia do vento ha muito tempo que e realizada pelo homem, 
porem, somente no final do seculo XX e que a sua utilizacao para a gera§ao de 
eletricidade, em grande escala comercial, teve relevante impulso, nomeadamente, em 
pafses europeus e nos Estados Unidos onde se desenvolveu uma solida industria de 
produtos e componentes de avancada tecnologia. Estes paises tern comprovado que a 
utilizacao desta energia na produc&o de eletricidade e tecnicamente e economicamente 
viavel, o que faz dela uma das mais promissoras fontes de energia do futuro. 

Ao longo dos anos, a quantidade de parques eolicos interligados as redes 
eletricas em diferentes niveis de tensao tern vindo a crescer significativamente em todo 
o mundo, conforme se pode verificar na Figura 1.1. 
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Ano 
Figura 1.1 - Potencia global instalada de parques eolicos ao longo dos anos. 

Fonte: WWEA, 2005 

Da observacao da Figura 1.1, pode vertficar-se que do ano de 2004 para 2005 
houve um crescimento significativo de 11,331 GW de potencia eolica global instalada, 
em que o continente europeu apresenta a maior parcela de participacao, conforme 
mostra a tabela 1.1. 

Tabela 1.1 - Potencia eolica instalada em cada continente. 
yiSV Insr.ilndo em 2005 H *in 2005 M\V lustalndo e-m 2004 % Mil 2004 

Eitropti 40.932 6.9.4 34.75S 72.9 
Africa 152 0.4 240 0.5 

America 10.036 17.0 7„ltf? 15.5 
Asia "022 11.9 4,759 10,1 

Australia "40 U 54? 1.1 
Total 58,952 100.0 47.671 100,0 

Fonte: WWEA, 2005 
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1.2 Estrutura do Trabalho 

No Capitulo 2, sera feito um retrospecto historico da utilizacao da energia eolica 
para geracao de energia eletrica no mundo, sua evolucao tecnologica e as principals 
decisoes dos paises pioneiros na utilizacao da energia eolica em seus parques geradores 
de energia eletrica. 

0 Capitulo 3 descreve a energia eolica e a metodologia de ava!ia?ao da 
producao de energia eolica atraves de calcuios energeticos. 

No Capitulo 4 sera apresentada a classificacao das instances eolicas para a 
geracSo de energia eletrica e um balanco das instalacoes mundiais em operac&o e das 
perspectivas futuras de novas instalacoes que completara o panorama mundiai da 
energia eolica. 

No Capitulo 5 serao abordados os principals tipos de tecnologias utilizadas em 
sisternas de conversao de energia eolica, nomeadamente de grande porte, abrangendo as 
suas principals caracten'sticas operacionais. 

Seguidamente, no Capitulo 6, descrevem-se as diferentes estrate'gias de controle 
que tern sido propostas na literatura da especialidade para os aerogeradores. 

O Capitulo 7 abordara a questao ambiental que envolve os parques eolicos. 
Assuntos como emissao de C02, emissao de ruidos, impacto visual, entre outros, serao 
discutidos sempre cornparados com as formas tradicionais de geracao de energia. 

No Capitulo 8 e descrita a capacidade instalada da energia eolica no mundo 
alem de ser apresentado um cenario para a expansao do setor para os proximos anos em 
varios paises. 

O Capitulo 9 apresentara o estado atual do parque eoiico no Brasil, seus 
projetos-piloto, projetos comerciais e como eles estao relacionados com o novo cenario 
do setor eletrico. Nesse capitujp tamb^m sera feito um Ievantamento dos principais 
projetos em estudo e as perspectivas para este segmento. 

No Capitulo 10 seni feita uma analise da matriz energetica mundiai e do Brasil 
das aplicacdes efetivas de fontes alternativas de energia, como a energia solar 
fotovoltaica, energia de biomassa, pequenas centrais hidreletricas, energia edlica etc. O 
consumo de energia eletrica nos ultimos anos tern crescido nas areas industrials, 
comerciais e residenciais. E nesse contexto que as fontes renovaveis de energia tern 
aumentado a sua importancia de modo global 

Finalmente, no Capitulo 11, sao apresentadas as considera?oes tlnais da 
pesquisabem como recomendacoes para futures estudos. 
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Capitulo 2 
HISTORIA DA ENERGIA EOLICA 

2.1 Introdu^ao 

A Energia Eolica tern sua origem a partir do vento - atmosfera em movimento -
que e a associacao entre a energia solar e a rotacao planetaria. Todos os planetas 
envoltos por gases no sistema solar demonstram a existencia de distintas formas de 
circulacao atmosferica e apresentam ventos em suas superficies. A circulac^ao 
atmosferica constitui-se de um mecanismo solar-planetario permanente. Sua dura9&o e 
da ordem de bilhoes de anos. O vento e considerado fonte renovavel de energia. 

Os primeiros aproveitamentos da forca dos ventos foram em maquinas para 
produzir trabalho, na moagem de graos, serrarias e bombeamento d'agua, Mais tarde 
foram de grande irnportancia na fabricasao de papel, em producao de oleos vegetais e 
ate em grandes projetos de drenagem. 

2.2 Aspectos historicos do uso da energia eolica 

Os primeiros aproveitamentos da forca dos ventos pelo homem tem data 
bastante imprecisa, mas, certamente, ocorreram ha miihares de anos, no Oriente. Eram 
provavelmente maquinas que utilizavam a for9a aerodinamica de arrasto, sobre placas 
ou velas, para produzir trabalho. 

Estirna-se que a partir da Idade Media o homem passou a utilizar em maior 
escala as forcas aerodinamicas de sustenta^ao, permitindo as grandes navega^oes e 
tambem maior eficiencia as maquinas eolicas. Possivelmente, maquinas eolicas 
movidas por forcas de sustentacao foram introduzidas na Europa pelas Cruzadas, por 
volta do seculo X I . O certo e que no seculo XIV, na Holanda, essas maquinas (Figura 
2.1) ja apresentavam grande evolu9So tecnica e de capacidade em potencia e ampla 
aplica9ao como fonte de energia, principalmente em moagem de graos, serrarias e 
bombeamento d'agua. A epoca da descoberta do Brasil, em 1500, havia muitos 
miihares de moinhos de vento em toda a Europa, da Peninsula Iberica aos paises 
nordicos. Durante os seculos seguintes, as maquinas e6Iicas tiveram grandemente 
expandida, a sua aplica9ao na Europa: em fabrica9ao de papel para atender a demanda 
ap6s a inven9ao da imprensa, em produ9ao de oleos vegetais e ate em grandes projetos 
de drenagem. Com a expansao do uso de maquinas a vapor, no seculo XIX, os moinhos 
de vento europeus entraram gradualrnente em desuso. 
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Figura 2.1 - Do tallies da complexidade de um rnoiuho de vento holandes. 
Fonte: DUTRA,2001 

A utilizacao de cata-ventos de miiltiplas pas (Figura 2.2) destinados ao 
bombeamento d'agua desenvoIveu~se de forma efetiva, em diversos paises, 
principalmente nas suas areas rurais. Acredita-se que desde a segunda metade do seculo 
XTX mais de seis milhoes de cata-ventos ja teriam sido febricados e instalados somente 
nos Estados Unidos para o bombeamento d'agua em sedes de fazendas isoladas e para 
abastecimento de bebedouros para o gado em pastagens extensas. Os cata-ventos de 
multiplas pas foram usados tarnbem em outras regiQes como a Australia, Riissia, Africa 
e America Latina. O sistema se adaptou muito bem as condicoes rurais tendo em vista 
suas caracteristicas de facil operacao e manutencao. Toda a estrutura era feita de metal 
e o sistema de bombeamento era feito por meio de bombas e pistoes favorecidos pelo 
alto torque fornecido pela grande niimero de pas. Ate hoje esse sistema e largamente 
usado em varias partes do mundo para bombeamento d'agua. 
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Figura 2.2 - ExempJo de um cata-vento de multiplas pas instalado no Kenia. 
Fonte: DUTRA, 2001 

Para a gerafao de energia eletrica, tambem nos Estados Unidos, a partir da 
decada de 1930, iniciou-se uma ampla utilizacao de pequenos aerogeradores para 
carregamento de baterias, o que favoreceu o acesso a energia eletrica aos habitantes do 
meio rural. Entre 1930 e 1960, dezenas de miihares desses aerogeradores; foram 
produzidos e instalados nos Estados Unidos, bem como exportados para diversos 
paises. A producao dessas maquinas foi desativada gradualmente nas decadas de 1950 e 
1960, a medida que as redes de eletrifica^ao passaram a dominaro atendimento rural. 

A geracao de eletricidade em grande escala, para alimentar de forma 
suplementar o sistema eletrico com o uso de turbinas eolicas de grande porte, e 
tecnologia que existe ha diversas decadas. Desde a fase experimental, ressaltam-se os 
primeiros aproveitamentos eolio-eletricos realizados durante as decadas de 1940 e 1950 
nos Estados Unidos (Smith-Putnam) e Dinamarca (Gedser). Pode-se dizer que o 
precursor das atuais turbinas eolicas surgiu na Alemanha (Htttter, 1955), ja com pas 
fabricadas em materials compostos, controle de passo e torre tubular esbelta. 

Na decada de 1970 e ate meados da decada de 1980, apos a primeira grande 
crise de precos do petroleo, diversos paises - inclusive o Brasil - aumentaram seus 
esforcos em pesquisa sobre utilizacao da energia eolica para a gerafao eletrica. Data 
dessa epoca a turbina DEBRA lOOkW, desenvolvida em conjunto entre os institutos de 
pesquisa aeroespacial do Brasil e da Alemanha (DEBRA = DEutsche BRAsileira). 

Entretanto, foi a partir de experiencias de estimulo ao mercado, realizadas na 
California (decada de 1980), Dinamarca e Alemanha (decada de 1990), que o 
aproveitamento eolio-eletrico atingiu escala de contribuisao mais sigmficativa ao 
sistema eletrico, em termos de geracao e economia. O desenvolvimento tecnologico 
passou a ser conduzido pelas nascentes mdustrias do setor em regime de competicSo 
alimentadas por mecanismos institucionais de incentivo - especialmente via 
remuneracao pela energia produzida. Caracteristicas tambem marcantes desse processo 
foram: (a) devido a modularidade, o investimento em gera9ao eletrica passou a ser 
acessivel a uma nova e ampla gama de investidores; (b) devido a produ9§o em escalas 



industrials crescentes, o aumento de capacidade unitaria das turbinas, e novas tecnicas 
construtivas, possibilitararn-se reducoes graduais e significativas no custo por kilowatt 
instalado e, consequentemente, no custo de geracao. O principal problema ambiental 
inicial - irnpactos das pas em passaros - praticamente desapareceu com as turbinas de 
grande porte e menores velocidades angulares dos rotores. Por se mostrar uma forma de 
geracao praticamente inofensiva ao meio ambiente, sua instalacao passou a simplificar 
os minuciosos - e demorados - estudos ambientais requeridos pelas fontes tradicionais 
de geracao eletrica, bastando, em muitos casos, aos poderes concedentes a delimitacao 
das areas autorizadas para sua instalacao. Esse ultimo fato, aliado as escalas industrials 
de producao de turbinas, tornaram a geracao eolio-eietrica uma das tecnologias de 
maior crescimento na expansao da capacidade geradora. 
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Capitulo 3 
O VENTO 

3.1 Mecanismos de geracao dos ventos 

A energia eolica pode ser considerada como uma das forrnas em que se 
manifesta a energia proveniente do Sol, isto porque os ventos sao causados pelo 
aquecimento diferenciado da atmosfera, Essa nao uniformidade no aquecimento da 
atmosfera deve ser creditada, entre outros fatores, a orientacao dos raios solares e aos 
movimentos da Terra. 

As regiSes tropicais, que recebem os raios solares quase que 
perpendicularmente, sao mais aquecidas do que as regioes polares. Consequentemente, 
o ar quente que se encontra nas baixas altitudes das regioes tropicais tende a subir, 
sendo substitmdo por uma rnassa de ar mais frio que se desloca das regioes polares. O 
desiocamento de massas de ar determina a formacao dos ventos. A Figura 3.1 apresenta 
esse mecanismo. 

Figura 3.1 - Distribuicao geral do vento 
Fonte: C R E S E S B / C E P E E , 2000 
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Existem locais no globo terrestre nos quais os ventos jamais cessam de "soprar" 
pois os mecanisrnos que os produzem (aquecimento no Equador e resfriamento nos 
polos) estao sempre presentes na natureza. Sao chamados de ventos planetarios ou 
constantes e podem ser classificados em: 

• Ah'sios: ventos que sopram dos tropicos para o Equador, em baixas 
altitudes. 

• Contra-Ah'sios: ventos que sopram do Equador para os p61os, em altas 
altitudes. 

• Ventos do Oeste; ventos que sopram dos tropicos para os polos. 
• Polares: ventos frios que sopram dos polos para as zonas temperadas. 

Tendo em vista que o eixo da Terra esta inclinado de 23,5° em relacao ao piano 
de sua orbita em torno do Sol, variacoes sazonais na distribuicao de radiacao recebida 
na superflcie da Terra resuitam em variacoes sazonais na intensidade e duracao dos 
ventos, em quakmer local da superflcie terrestre. Como resuitado, surgem os ventos 
continentals ou periodicos e compreendem as moncoes e as brisas. 

As moncoes sao ventos periodicos que mudam de direcao a cada seis meses 
aproximadamente. Em geral, as moncoes sopram em determinada direcao em uma 
estacao do ano e em sentido contrario em outra estacao. 

Em funcao das diferentes capacidades de refletir, absorver e emitir o calor 
recebido do Sol, inerentes a cada tipo de superftcie (tais como mares e continentes), 
surgem as brisas que se caracterizam por serem ventos periodicos que sopram do mar 
para o continente e vice-versa. No periodo diurno, devido a maior capacidade da terra 
de refletir os raios solares, a temperatura do ar aumenta e, como conseqiiencia, forma-se 
uma corrente de ar que sopra do mar para a terra (brisa maritima). A noite, a 
temperatura da terra cai mais rapidamente do que a temperatura da agua e, assim, ocorre 
a brisa terrestre que sopra da terra para o mar. Normalmente, a intensidade da brisa 
terrestre e menor do que a da brisa maritima devido a menor diferenca de temperatura 
que ocorre no periodo noturno. 

Sobrepostos ao sistema de geracao dos ventos descrito acima se encontram os 
ventos locais, que sao originados por outros mecanisrnos mais especificos. Sao ventos 
que sopram em determinadas regioes e sao resultantes das condicoes locais, que os 
tornam bastante mdividualizados. A mais conhecida manifestacao local dos ventos e 
observada nos vales e montanhas. Durante o dia, o ar quente nas encostas da montanha 
se eleva e o ar mais frio desce sobre o vale para substituir o ar que subiu. No periodo 
noturno, a direcao em que sopram os ventos e novamente revertida e o ar frio das 
montanhas desce e se acumula nos vales. 
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3.2 A velocidade do vento 

A velocidade do vento varia com a localizacao geografica e a altitude, 
constatando-se alteracSes instantaneas, diarias, sazonais e anuais. Dentro de certos 
Hmites de comportamento atrnosfenco, consklera-se que para altitudes menores que 
100m, a variacao da velocidade de vento com a altura do solo pode ser expressa pela 
formula empfrica. 

v(h) = V] 

h (3-D 

Onde: 
Vj - velocidade na altura/?, (conhecida), 
v(h) - velocidade na altura//, 
h - altura para a qual sequerdeterminar a velocidade v(h) , 
fc, - altura em que ocorre velocidade v,, geralmente 10 m, 
a - coefrciente dependents da natureza do terreno, como ilustrado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Rugosidade para caTculo da velocidade do vento 

Tipo <lc tern: no 
f . is i \ logo ou oeoano 0.10 

Grama baixa (0.02 • O.i mi 0.14 

Voaciaciio raMoira >Q.2? i JJ im 4\Uf~ 1x30-' 0.1 (> 

Arbusios. aivore ociNioiutl 0_:u 

Arvores. construcocs oeasiouab. 5 \K/ ' ! - L0 

Suhumios. peij. C'kkidos ~\l(f! - 2,0 0.2m 

Urban!/.adi c. altos ccMik'ios \ 10 0.40 

Fonte: DUTRA, 2001 
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Para terrerios satisfazendo os requisitos de uniformidade de aspereza a seguinte 
lei logaritrnica, oriunda da formula de Prandtl, 6 valida com alto grau de aproximacao, 
em condicoes adiabaticas: 

In 

v{h) 
In 

(3.2) 

Onde: 

h - altura para a qual se deseja conhecer a velocidade, 
v(h) - velocidade media do vento na altura h. 
v(z) - velocidade de referenda (conhecida). 
z - altura de referenda. 
h0-comprimento de rugosidade, obtida da tabela 3.1 em funcao do tipo de solo. 

O potencial eolico de um local e estimado a partir de curvas de duracao de 
velocidade do vento. Segundo os padroes da World Meteorological Organization, as 
medicoes devem ser efetuadas na altura.de. 10 m do solo e preference almente em 
intervalos de 10 minutos. Esta ultima proposta e baseada na analise espectral da 
velocidade de vento para a qual as flutuacoes da velocidade de vento durante um mes 
ocorrem significativamente em frequencias correspondentes a periodos entre 10 h e 100 
h e para perfodos menores que 5 minutos, sendo que, esta segunda categoria denomina-
se rajada. Nao ocorrem significativas variacoes de vento para periodos entre 5 minutos 
e 10 horas, onde o comportamento da turbina eolica pode ser considerado quase-
estatico. 

As flutuacoes do vento constituem fenomeno estocastico que pode ser 
representado por metodos estatisticos. Em termos de analise estatfstica, o regime de 
vento em um determinado local e representado por funpoes de distribuicao obtidas de 
medicoes efetuadas em um determinado periodo. Entre as fimcoes mais utilizadas 
destacarn-se a distribuicao de velocidade media de vento e a distribuicao de freqilencia 
de ocorrencia da velocidade de vento. Enquanto a primeira representa o valor da 
velocidade media de vento em intervalos de tempo determinados (meses, dias, horas, 
etc.), a segunda identifica o numero de ocorrencias (quantas horas por mes, por 
exemplo) de um determinado valor de velocidade de vento. Os registros da densidade 
de probabilidade podem ser descritos por expressoes analiticas. Tern sido sugeridas 
varias distribuicoes probabilisticas para descrever o regime de ventos, mas a 
distribuicao de Weibull e normalmente considerada como a mais adequada a qual e 
expressa por sua ftmcao densidade de probabilidade. 
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exp' { v J (33) 

Onde: 

f(v) = funcao densidade de probabilidade, 
k - fator de forma. 
c ~ velocidade caracterfstica. 
v = velocidade do vento. 
k e c sao parametros dependentes do local. 

A velocidade media anual do vento w, calcula-se atraves de: 

Onde: 

um — velocidade media anual. 
f(v) = funcao densidade de probabilidade. 
v = velocidade do vento. 

Na pratica tem-se distribuicSes discretas da velocidade media do vento em 
classes de 1 m/s, pelo que a velocidade media anual se calcula, de forma aproximada, 
por: 

(3-4) 
o 

u (3.5) 

Onde: 

uma- velocidade media anual. 
v— velocidade do vento. 
f(v) ~ funcao densidade de probabilidade. 
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A funcao Gamma - F relaciona os parametros c e k da distribuicao de Weibull 
com as caracteristicas da velocidade do vento - media anual e variancia, atraves das 
relacoes seguintes: 

1 + - (3.6) 

«-2 Jl <T — C r r i+ (3.7) 

Onde: 

uma ~ velocidade media anual. 
c = velocidade caracteristica. 
k^ fatorde forma. 
a1 — variancia. 

F - funcao Gamma definida como: 

r(x) = j V ' / ^ 

E possivel tambem se utilizar distribuicao mais simples, conhecida como 
distribuicao de Rayleigh, que e um caso especial da distribuicao de Weibull para fator de 
forma igual a 2. 

Para a defmicao dos limites de operacao de uma turbina eolica e para a analise da 
viabilidade economica do aproveitamento energetico e tambem necessario ter-se 
informacao referente a probabilidade ou frequencia de ocorrdncia das diferentes 
velocidades do vento. 

Analisando uma curva ti'pica de distribuicao probabilistica Weibull, por exerrtplo, 
constata-se que: 

• A funcao densidade de probabilidade apresenta assimetria positiva, isto e, baixas 
velocidades do vento apresentam maior probabilidade de ocorrencia que 
velocidades elevadas. 

• As baixas velocidades, apesar da sua elevada probabilidade de ocorrgncia, tern um 
potencial energetico tao baixo que pouco contribuem para a energia produzida 
anualmente. 

• As altas velocidades do vento, apesar de possuirem um elevado conteudo 
energetico, apresentam baixas probabilidades de ocorrencia. 

Desta fonna, 6 economicamente pouco significativo o aproveitamento das 
velocidades do vento muito baixas ou muito altas. 
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3,3 Energia e Potencia Extraida do Vento 

O termo "energia eolica" descreve o processo pelo qual o vento e usado para 
gerar energia mecanica ou eletricidade. Uma turbina e61ica capta uma parte da energia 
cinetica do vento que passa atraves da area varrida pelo rotor e a transforma em energia 
elftrica. A formula apresentada a seguir calcula a potencia gerada pelas turbinas eolicas. 

Onde: 

P- Potencia. 
^-trabalho. 
At- intervalo de tempo. 

A potencia P 6 igual ao trabalho W dividido pelo tempo; mas o trabalho 
realizado pelo vento, que neste caso e igual a sua energia cinetica Ec, e: 

Onde: 

W- trabalho. 
Ec— energia cinetica. 
m - massa. 
v - velocidade do vento. 

Entao: 

W = EC = 
2 

(3-9) 

2 m.v 
m.v (3.10) 
2Ar 
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Mas corno: 

m 
At 

= m~ p.v.A 

Onde: 

(3.11) 

P- Potencia. 
massa. 

v - velocidade do vento. 
At - Intervalo de tempo. 

m - vazao massica. 
p- massa especifica do ar. 
A ~ area varrida pelo rotor. 

Temos: 

P = ̂ ~r- (3.12) 

Onde: 

P — Potencia. 
/> massa especifica do ar. 
v - velocidade do vento. 
A - area varrida pelo rotor. 

Uma turbina e6Iica capta uma parte da energia cinetica do vento que passa 
atraves da area varrida pelo rotor e a transforma em energia eletrica. A potencia eletrica 
e funcao do cubo da velocidade de vento v: 

1 * 
P(watts) = ~pA.v\CP.rj (3.13) 

Onde: 

p ~ densidade do ar em kgfm3. 
A = 7z.D2/4^ em que D e o diametro do rotor. 
Cp = coeficiente aerodinamico de. potenc.ia.ck>. rotor... 
r\ — eficiencia do conjunto gerador/transmissao. 

Vale ressaltar que esta regra e teorica e na pratica, nao se consegue converter 
toda essa potencia (teorica) em potencia util. A taxa de conversao (?j - rendimento) 
varia de 20 a 59%, quando o sistema funciona de maneira otimizada. 
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A potencia captada por qualquer sistema de conversao de energia eolica e 
expressa pelo produto da pot6ncia disponfvel pelo rendimento de captagao. Este 
rendimento e geralmente expresso sob a forma de um coeficiente de potencia 
adtmensional, Cp. 

Existe um limite teorico referente a quantidade de energia que e possivel extrair 
de um dado escoamento permanente. Este limite correspondente ao valor maxirno de 
Cp de 16/27, ou seja, 59%, e resulta de duas reducoes distintas: uma de 2/3 do fluxo 
atraves da turbina, associada ao alargamento do tubo de corrente, e outra de 8/9 
referente a uma incompleta absorcao de energia, ou seja, a uma velocidade na esteira da 
turbina diferente de zero, Desta forma, a principal lirnitac&o ao aproveitamento da 
energia do vento resulta da reducao do fluxo de massa. Para manter o valor de Cp no 
maxirno, e necessario que a velocidade do rotor acompanhe as variacoes da velocidade 
do vento, o que nao e conseguido para sistemas eolicos em que o gerador esta 
diretamente ligado a rede de frequencia constante, que impoe velocidade constants; em 
consequencia, estes sistemas, que constituern a maior parte dos sistemas de conversao 
de energia eolica em fimcionamento, operam muitas vezes em regimes nao otimizados. 

Da equacao 3.12 pode-se constatar que se em determinada localidade a 
velocidade do vento aumenta em 10% a pot6ncia se eleva em 33%, o que dernonstra 
como e importante a escolha de um lugar com vento mais veloz para o melhor 
aproveitamento da energia eolica. Com relacao area varrida pelo rotor, se o diametro da 
helice for dobrado e o vento permanecer constante a potencia aumentara quatro vezes. 
Isto ocorre porque a area varia com o quadrado do raio, ou seja, dobrando-se a area do 
rotor aumenta-se a potencia em quatro vezes. 

A absorcao de energia cinetica reduz a velocidade do vento a jusante do disco 
do rotor que gradualmente recupera»se ao misturar-se com as massas de ar 
predominates do escoamento livre. Das forcas de sustentacao aerodinamica nas pas do 
rotor resulta uma esteira helicoidal de vortices, a qual tambem gradualmente dissipa~se. 
Ap6s alguma distancia a jusante da turbina, o escoamento praticamente recupera as 
condicSes de velocidade originals e turbinas adicionais podem ser instaladas, 
minimizando as perdas de desempenho causadas pela interfer£ncia da turbina anterior. 

Na pratica, essa distancia varia com a velocidade do vento, as condicoes de 
operacao da turbina, a rugosidade de terreno e a condicao de estabilidade t^rmica 
vertical da atmosfera. De modo geral, uma distancia considerada segura para a 
instatacSo de novas turbinas e da ordem de 10 vezes o diametro d, se instalada a jusante, 
e 5 vezes d, se instalada ao lado, em relacao ao vento predominante(Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Esteira aerodinamica e alastamenio entre turbinas eolicas 
Fonte: C R E S E S B / C E P E L , 2000 

A velocidade angular do rotor e mversamente proporcional ao diametro d. 
Usuaimente, a rotacao 6 otimizada no projeto, para minirnizar a emissao de ruido 
aerodinamico pelas pas. Uma formula pratica para a avaliacao da rotacao nominal de 
operacao de uma turbina eolica e: 

1150 
= — (3.14) 

a 

Onde: 

rpm - rotacao nominal da turbina, 
d- diametro da turbina. 

A medida que a tecnobgia propicia dimensoes maiores para as turbinas, a 
rotacao reduz-se: os diametros de rotores no mercado atual variam entre 40 m e SO m, o 
que resulta em rotacoes da ordem de 30 rpm a 15 rpm, respectivamente. As baixas 
rotacoes atuais tornam as pas visiveis e evitavejs por passaros em voo. Quanto aos 
niveis de ruido, turbinas eolicas satisfazem os requisites ambientais mesmo quando 
instaladas a distancias da ordem de 300m de areas residenciais. Esses aspectos 
contribuem para que a tecnologia eolio-eletrica apresente o mfnimo impacto ambiental, 
entre as fontes de geracao na ordem de gigawatts. A Figura 3.3 mostra uma curva tipica 
de potencia de turbinas eolicas, e a figura 3.4 diferentes fases de sua fabricacao. 
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Figura 3.3 - Curva tipica de potencia de turbinas eolicas 
Fonte: C R E S E S B / C E P E L , 2000 

Figura 3.4 - Vista geral da fabricacao das pas e montagem da nacele 
Fonte: C R E S E S B / C E P E L , 2000 

Usualmente, a geracao eletrica inicia-se com velocidades de vento da ordem de 
2,5 - 3,0 m/s; abaixo desses valores, o conteudo energetico do vento nao justifica o 
aproveitamento. Velocidades superiores a aproxiraadamente de 12,0 m/s a 15,0 m/s 
ativam o sistema automatico de limitacao de potencia da maquina, que pode ser por 
controie de angulo de passo das pas ou por estol aerodinamico, dependendo do modelo 
de turbina. Em ventos muito fortes (v > 25m/s no exemplo), atua o sistema automatico 
de protecao. Ventos muito fortes tern ocorrencia rara e nao sao importantes em termos 
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de aproveitamento alem da turbulencia associada ser indesejavel para a estrutura da 
maquina; nesse caso, a rotacao das pas e reduzida (passo ou estol) e o sistema eletrico 
do gerador e desconectado da rede eletrica. 

Turbinas eolicas de grande porte tem controle inteiramente automatico, por meio 
de atuadores rapidos, software e microprocessadores alimentados por sensores duplos 
em todos os parametros relevantes. Usualmente, utiliza-se telemetria de dados para 
monitoramento de operacao e auxilio a diagnostics e manutencao. As curvas de 
potencia fornecidas por fabricantes de turbinas, geralmente medidas por orgaos 
credenciados e independentes, usualmente referem™se a velocidades de vento quase 
mstantaneas (medias de 10 minutos) e massa especifica do ar p - 1,225 kg/m3 (15° C 
ao nivel do mar). No caso das temperaturas de grande parte do territorio brasileiro, 
correcoes para a massa especifica do ar local sao necessarias. 

3.4 For^as Aerodinamicas 

A razao entre a velocidade de rotacao w (m/s) da extremidade da pa de uma 
turbina de raio r (m) e a velocidade do vento, v (m/s), resulta num parametro 
adirnensional designado por velocidade especifica ou razao de velocidades na ponta da 
pa X: 

X - velocidade na ponta da pa ou velocidade especifica. 
w - velocidade de rotacao (m/s). 
v - velocidade do vento (m/s). 

Se a velocidade angular do rotor for pequena, a perturbacao induzida no 
escoamento pelo movimento do rotor 6 pequena, ao contrario, se a velocidade tor alta, o 
rotor funcionara como uma parede contra o vento. Portanto, a velocidade de rotacao 
deverd ser compatibilizada com a velocidade do vento de forma a obter a maxima 
erlciencia de conversao, isto e, um coeficiente de potencia Cp maxirno. 

Constata~se tambem que o valor de A para o qual se verifka a maxima 
eficiencia na conversao de energia esta relacionado com o numero de pas da turbina, n, 
atraves da seguinte expressao: 

(3.15) 
v 

Onde: 

(3.16) 
n 
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Onde: 
\ - velocidade na ponta da pa para maxima eficiencia na conversao. 
n - numero de pas da turbina. 

Assim, a elevada velocidade especifica requer um pequeno numero de pas; no 
caso de uma turbina de duas pas, o coeficiente de potencia maxima ocorre para um 
valor de X proximo de seis. 

A geometria das pas (Figura 3,5),xuja secao reta tern a forma de um perfil de 
asa, determina a quantidade de energia que e extraida para cada velocidade do vento. 

Figura 33 - Sistema de forcas a mantes aa pa do aerogerador 
Fonte: CAMARGO, 2005 

As grandezas intervenientes sao as seguintes: 

• O vetor velocidade. relativa do vento, w, que atua no elemento da pa e 
que resulta de duas componentes: a velocidade do vento, Vp, e a 
velocidade tangencial da pa, Vt. 

• O angulo de ataque, a, definido como sendo o angulo entre a linha que 
une os bordos de entrada e de saida do perfil alar (linha de corda) e o 
escoamento relativo; o angulo de passo, p, que 6 o angulo entre o piano 
de rotacao da pa e a superficie por esta varrida. 

Onde: 

W- velocidade relativa, 
Vp - velocidade de saida. 
Vt - componente tangencial 
L ~ for^a de susteutacSo. 
T - componente do binario 
motor. 
D - forca de airaste. 
a - angulo de ataque. 
(3-angulo de passo. 
<[) - angulo do escoamento. 

20 



• O vetor forca, F, que pode ser decornposto em duas componentes: uma, 
que atua na mesma direcao da velocidade relativa designada por 
resistencia, D, outra que e perpendicular designada por sustentacao, L . 

0 vetor forca F pode ser decornposto na direcao do piano de rotacao da turbina 
e na direcao perpendicular, obtendo-se a componente que contribui para o movimento 
da pa, JV, e a componente que contribui para o binario motor, T. 

Para que o desempenho da pa possa ser descrito, independentemente do seu 
tamanho e da velocidade com que esta animada, e usual dividir a forca de sustentacao L 
e a forca de arraste, D, pela forca experimentada pela seccao reta, a, de uma pa, 
animada da velocidade do vento, v. Os coeficientes de sustentacao, CL, e de arraste, 
CD, do rotor sao dados por: 

C, L 

pv'a 

C, D 

pv'a 

(3-17) 

(3.28) 

Onde: 

CL- coeficiente de sustentacao. 
L — forca de sustentacao, 
CD - Coeficiente de arraste. 
D ™ forca de arraste. 
p— massa especifica do ar. 
v — velocidade do vento. 
a — secao reta da pa. 

O coeficiente de sustentacao, para os perfis normalmente utiiizados em turbinas 
e61icas, apresenta um valor maxirno para um angulo de ataque em torno de 10° a 15°, 
verificando-se, a partir deste valor, um decrescirno. 

O coeficiente de arraste mantem-se aproximadamente constante ate se atingir 
um angulo de ataque para o qual o coeficiente de sustentacao atinge o seu maxirno; para 
valores de a superiores, o coeficiente de arrastamento apresenta um crescimento 
acentuado. Este coeficiente depende fortemente da rugosidade da pa e de efeitos de 
friccao. 

Para que se extraia do vento a maxima pot&ncia possivel, a pa deve ser 
dimensionada de forma a apresentar um angulo de ataque tal que a relacao entre a 
sustentacao e o arrastamento seja maxima. 
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3.5 Calculos energeticos 

Uma condicao necessaria para a apropriacao da energia contida no vento e a 
existencia de um fluxo permanente e razoavelmente forte de vento. As turbinas 
rnodernas sao projetadas para atingirem a potencia maxima para velocidades do vento 
da ordem de 10 a 15 m/s. 

A energia disponivel para uma turbina eolica e a energia cinetica associada a 
uma colunade arque se deslocaa uma velocidade uniforme e constante v (m/s). 

Na unidade de tempo, aquela coluna de ar, ao atravessar, a secao plana 
transversal A (m2) do rotor da turbina, desloca uma massa pA.v (kg/s), em que p e a 
massa especifica do ar (p = 1,225 kg/m3), em condicoes normals de pressao e 
temperatura normais). A potencia dispomvel no vento P (W) e, entao, proporcional ao 
cubo da velocidade do vento. 

A informacao sobre o recurso eolico de um local independentemente das 
caracteristicas das turbinas a instalar, pode ser apresentada em termos da densidade de 
potencia disponivel no vento W/m2, isto e, potencia por unidade de area varrida pelas 
pas da turbina (Figura 3.6). 

5000 - r — 

Ci Z 4 o a to 12 H 16 18 2a 
Votocidado ao vento fm/s> 

Figura 3.6 - Densidade de potencia disponivel no vento. 
Fonte: CASTRO, 1998 
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3.5.1 Coeficiente de potencia 

A equacao 3.12 indica a potencia disponivel no vento na ausencia de turbina. 
Esta potencia nao pode ser integralmente convertida em potencia mecanica no veio da 
turbina, uma vez que o ar, depois de atravessar o piano das pas, tern de sair com 
velocidade nao nula para permitir a continuidade do seu fluxo. A aplicacao de conceitos 
da mecanica de fluidos permite demonstrar a existencia de um maxirno teorico para o 
rendimento da conversao eolicQ-mecaru'ca: o seu valor e 59,3% e e conhecido por 
Limite de Betz. Seu valor depende basicamente da relacao entre a velocidade na ponta 
da pa do aerogerador X e a. velocidade do vento e do angulo de passo da mesma pa J3. 

0 rendimento efetivo da conversao numa turbina eolica depende da velocidade 
do vento e e dado por: 

FC(v) = -jf- (3.29) 
disp 

Onde: 

FC ~ rendimento (ou fator de capacidade). 
Pm - potencia mecanica no veio da turbina. 
Fdisp- potencia disponivel no vento. 
v - velocidade do vento. 

Embora a definicao de FC seja a dada pela equacao (3.29), os fabricantes de 
aerogeradores tern por habito incluir o rendimento do gerador eletrico no valor de FC, 
mas a expressao usada na pratica e: 

FC{v) = — (3.30) 
^disp 

Onde: 

FC - rendimento aerodinamico (ou fator de capacidade ou fator de aproveitamento). 
Pe - potencia eletrica fornecida aos terminals do gerador. 
Pdlsp—potencia disponivel no vento. 

As turbinas eolicas sao projetadas para gerarem a maxima potencia a uma 
determinada velocidade do vento. Esta potencia e conhecida como potencia nominal e a 
velocidade do vento a que ela e atingida e designada por velocidade nominal do vento. 
Esta velocidade e ajustada de acordo com o regime de ventos no local, sendo habitual 
encontrar valores entre 12 a 15 m/s. 

Para a adequacao da velocidade do rotor ao gerador eletrico sao usadas caixas de 
engrenagens multiplicadoras. Dessa forma a potencia eletrica de saida do aerogerador e 
dada por: 
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g (331) 

Onde: 

Pe - Potencia eletrica na saida do aerogerador. 
P - Potencia teorica. 
CP — Coeficiente de potencia. 
rjm ~ eficiencia da caixa multiplicadora. 
7]s - eficiencia do gerador eletrico. 

Para aerogeradores atuais a eficiencia da caixa multiplicadora e do gerador 
eletrico esta entre 94% e 96 %. 

3.5.2 Energia eletrica 

Uma vez obtida uma representacao do perfil de ventos numa base de tempo 
alargada, o valor esperado para a energia eletrica produtivel anualrnente: 

Onde: 
E0 - energia eletrica produtivel anualrnente. 
w0 - velocidade de cut-in (partida). 
UMAX "

 v e ! ° c i d a d e de cut-out (parada). 

Pe (w) - caracterfstica eletrica (Potencia) do sistema de conversao de energia eolica. 

f{u) - densidade de probabilidade da velocidade media do vento. 

Habitualmente estao dispom'veis distribuicoes discretas, sendo que a equacao 
(3.32) se transforma em: 

(3.32) 

(3.33) 

Em que: 
fr (u) - frequencia (horas) de ocorrencia da velocidade media do vento: 

/ » = 8760/(i0 (3.34) 
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Capitulo 4 
INSTALACOES E O L I C A S PARA G E R A ^ A O 
DE E N E R G I A E L E T R I C A 

4.1 Partes Componentes 

Um sistema eolico e constituido por varios components que devem trabalhar 
em harmonia de forma a propiciar um maior rendimento final. Para efeito de estudo 
global da conversao eolica devem ser considerados os seguintes componentes: 

• Vento; Disponibilidade energetica do local destinado a instalacao do sistema 
eolico. 

• Rotor: Responsavel por transformar a energia cinetica do vento em trabalho 
mecanico de rotacao. 

• Transmissao e Caixa Multiplicadora: Responsavel por transmitir a potencia 
mecanica entregue pelo eixo do rotor ate a carga. Alguns geradores nao 
utilizam este componente; neste caso, o eixo do rotor e acoplado diretamente 
a carga. 

• Gerador Eletrico: Responsavel pela conversao do trabalho mecanico em 
energia eletrica. 

• Mecanismo de Controle: Responsavel pela orientaeao do rotor, controle de 
velocidade, controle da carga e, etc. 

• Torre: Responsavel por sustentar e posicionar o rotor na altura conveniente. 
• Sistema de Armazenamento: Responsavel por armazenar a energia para 

producao de energia firme a partir de uma fonte intermitente. 
• Transformador: Responsavel peio acoplamento eletrico entre o aerogerador 

e a rede eletrica. 
• Acessorios: Sao os componentes perifericos. 

A Figura 4.1 apresenta as diversas partes constituintes de um sistema eolico. 
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Para-rabs 

Diresao 

Sistema de 

Painel de." 
Controls 

,X ; / Dissipadof ^ .- Eixo Principal 

Carertagem 

Miltiplicador M a n c a l 

Motor de 

Figura 4.1 - Componentes de uma turbina 
Fontc: CAMARGO, 2005 

4.2 Classifica^ao 

As mstalacoes eolicas para gerapab de energia eletrica podem ser classificadas 
de diversas formas. Como exemplo, podem ser consideradas as seguintes categorias: 

4.2.1 Quanto ao abastecimento da carga 

4.2.1.1 AutSnomas 

Quando o gerador eolico e o unico responsavel pelo fornecimento de energia 
eletrica para cargas que n§o possuem nenhum tipo de ligacao com a rede eletrica. Os 
componentes basicos sao a unidade de geracao, de consumo e de armazenamento, 
conforme mostrado na Figura 4.2. 
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Grind or 
folic o 
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Tmtpits de 
agua 

Figura 4.2 - Componentes basicos de uma instalacao eoliea autonoma 
Fonte: CARVALHO, 2003 

42.12 Hibridas 

Quando o gerador eolico esti associado a outras unidades geradoras, 
como por exempio, modulos fotovoltaicos e gerador diesel, no fornecimento de energia 
eletrica para cargas que nao possuem nenhum tipo de ligacao com a rede eletrica, 
conforme apresentado na Figura 4.3. 

GeracSo CoHsnww Annazeiuufleufo 

Gerador 
Diesel Gers»itor 

eelico 

Carga 1 

Carga 2 

iBateriasi 

Taii4|ite>s de 
agtia 

Gerador 
Fotovoltaito 

Figura 43 - Componentes basicos de uma instalacao hibrida 
Fonte: CARVALHO. 2003 
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4.2.1.3 Interligadas a rede 

Quando o gerador eolico fornece energia para a rede eletrica. 

4.2.2 Quanto ao eixo de rotacao 

4.2.2.1 Vertical 

As turbinas de eixo vertical, que atualmente desempenham um papel secundario, 
seguem duas linhas principais. 

O rotor Savonius (Figura 4.4) e do tipo de arrasto, tern baixa eficiencia e s6e 
ernpregado quando se requer a entrada em operacao com baixas velocidades do vento e 
potencias reduzidas. 

Para geracao de eletricidade e empregada a unidade Darrieus, com engrenagem 
e gerador ao nivel do solo. Uma variacao da estrutura convencional, com pas em forma 
de arco, e a unidade chamada Darrieus H sem engrenagem, com a denominacab devida 
ao formato assumido pelas pas. 

O rotor Darrieus (Figuras 4.5 e 4.6) emprega principalmente a forca de 
sustentacao no perfil das pas, do mesmo modo que as turbinas eolicas de eixo 
horizontal. 

» Rotor Darrieus - Tern como vantagem nao requerer nenhum tipo de 
direcionamento, pois esta sempre voltado ao vento. O gerador e os controles 
encontram-se ao nivel do solo e sao, portanto de facil acesso e manutencao. Suas 
pas sao de simples construcao e tem forma de catenaria. Como o rotor fica 
situado proximo ao solo, a gera?ao de energia e sensivelmente inferior se 

Figura 4.4 — Turbina Savonius de eixo vertical 
Fonte: NERG, 2005 
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comparada com a de um gerador de eixo horizontal. O controle deste tipo de 
turbina eolica e" dillcil e, em geral, n3o entram em operacao sozinhas, 
necessitando um motor de partida. 

• Rotor H-Darrieus - Apresenta as pas em posicao semelhante a letra H e tern 
como vantagem uma construcao das pas ainda mais simples. Suas pas 
encontram-se a uma altura comparavel a das turbinas eolicas de eixo horizontal, 
por conseguinte a geracao de energia tambem e da mesma ordem. Alem disso, o 
controle da potencia (ver a seguir) pode ser semelhante aos das turbinas eolicas 
de eixo horizontal. 

Figura 4.5 - Rotor Darrieus 
Fonte: CAMARGO, 2005 
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Figura 4.6 - Turbina Darrieus de eixo vertical e pa reta. 
Fonte: NERG, 2005 

4.2.2.2 Horizontal 

Representam a quase totalidade dos geradores eolicos comerciais, com potencias 
variando de centenas de W a MW 

As turbinas eolicas de eixo horizontal (Figura 4.7) apresentam quase que 
exclusivamente rotores com uma, duas ou tres pas. Os motivos pelos quais se emprega 
um numero pequeno de pas sao: 

» Maior velocidade de rotacao torna a geracao de energia eletrica mais barata, 
com a diminuicao dos custos do gerador e caixa de multiplicacao. 

• Diminuicao dos custos materials pelo emprego de um numero menor de pas. 
• Adocao de flanges articuladas nos rotores de uma ou duas pas, que possibilita a 

reducao dos esforcos mecanicos. 
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Figura 4.7 - Rotores de tres pas 
Fonte: USDOE, 1996 

Considerando-se que o vento sopra de diferentes direcdes, aposicao do rotor e o 
direcionamento conforme o sentido do vento sao de grande importancia nas turbinas 
eolicas de eixo horizontal. 

As turbinas eolicas sao diferenciadas com relacao a direcao do vento se o rotor 
esta posicionado na frente ou atras da torre: 

• Rotor a barlavento: esta a montante da torre, ou seja, o rotor se posiciona 
com relacao a direcao de onde vem o vento sempre na frente da torre. 

• Rotor a sotavento: esta a jusante ou atras da torre. 

A maioria das turbinas eolicas de eixo horizontal apresenta rotores a barlavento. 
A16rn da posicao do rotor, e tambem necessario que o seu eixo se mantenha sempre 
alinhado com a direcao do vento, de modo a captar o maximo possivel da energia 
eolica. O alinhamento pode ser obtido atraves de: 

• Autodirecionamento que ocorre pelo posicionamento do centra 
aerodinamtco da nacele, que e exc^ntrico ao eixo da torre. Por motivos 
mecanicos esse tipo de direcionamento funciona somente quando o rotor 
esta girando. 

• Direcionamento com o auxilio de lerne aereo que por razoes mecanicas, 
somente pode ser utilizado em rotores com pequenos diametros. 
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• Acionamento forcado que e atualmente a forma mais utilizada de 
direcionamento e pode ser feito das seguintes maneiras: 

• Com um pequeno rotor lateral de eixo horizontal perpendicular ao eixo do 
rotor principal, que atraves de uma caixa de reducao move a nacele ate que o 
eixo do rotor principal esteja posicionado paralelamente ao sentido do vento. 
Estes rotores laterals foram muito empregados nos velhos moinhos de vento 
holandeses. 

o Com acionamento eletrico ou hidraulico em que o eixo do rotor 6 
posicionado em paralelo & direcao do vento atraves de um sistema de 
acionamento auxiliar (por exemplo, motor el&rico). Este sistema e o mais 
empregado atualmente. 

4.2.3 Quanto ao numero de pas 

A seguir sao descritos os diferentes tipos de turbina segundo o numero de pas. 

4.2.3.1 Rotor de Tres Pas 

Atualmente, o rotor de tres pas e* o mais empregado em turbinas e6Iicas. E o tipo 
de rotor com menor numero de pas onde se consegue controlar mais facilmente os 
problemas advindos dos esforcos dmamicos, ou seja, representa maior seguranca quanto 
aos problemas din&micos. As pas sao normalmente conectadas a um cubo rigido, que e 
de simples fabricacao, requer pouca manutencao e n2o sofre desgastes. Contudo, todas 
as forcas atuantes nas pas sao transmitidas ao cubo, gerando esforcos relativamente 
grandes nos flanges das pas e em seus componentes subsequentes. As turbinas eolicas 
de tres pas possuem velocidade de rotacao inferior aquelas de duas ou uma pa. Para se 
obter uma velocidade de rotacao maior, as pas deveriam ser mais esbeltas, o que 
causaria problemas estruturais e ate problemas de emissao de ruidos. 

4.2.3.2 Rotor de Boas Pas 

O rotor de duas pas pode girar a uma velocidade de rotacao maior, o que 
ocasiona gastos menores com a caixa de multiplicacao e com o gerador, bem como 
menores nacele e peso do rotor. Entretanto, os problemas aerodinamicos a serem 
resolvidos nos rotores de duas pas sao bem maiores. Devido ao desbalanceamento de 
massa do rotor em relacao a torre durante uma rotacao, ocorrem enormes esforcos 
adicionais.de. torcao e flexao, os quais devem ser cuidadosamente considerados durante 
a fase de projetos. A utilizacao de cubos balanceados reduz os problemas mencionados. 
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4.2.33 Rotor de Uma Pa 

O rotor de uma pa destaca-se em relacao aos dernais pela capacidade de 
alcanear velocidades de rotacao bem superiores, Isto fax com que os gastos com caixa 
de multiplicacao e gerador sejarn reduzidos. A massa no topo da torre e da turbina 
eolica sao inferiores as das turbinas com um numero maior de pas. A desvantagem e 
que alem de um desbalanceamento maior, ocorxem esfor9os dinamicos que devem ser 
limitados atraves da escolha do tipo de conexao nacele-torxe e do tipo de cubo a ser 
empregado.. 

4.2.3.4 Rotores de Quatro ou Mais Pas 

Turbinas eolicas com quatro ou mais pas nao tern praticamente nenhuma 
relevancia para a geracao de energia eletrica, devido a baixa velocidade de rotacao 
intrmseca. Esse tipo de turbina eolica e empregado quase que exclusivamente para o 
bombeamento d'agua. 

4.2.4 Quanto a velocidade do rotor 

4.2.4.1 Velocidade constante 

Principio de operac&o das primeiras mstalac5es eolicas acopladas & rede. Nesta 
situavao o gerador e conectado diretamente a rede, o que faz com que a rotacao do rotor 
seja constante, no caso de geradores sincronos, ou quase constante, no caso de 
geradores de inducao. Como nests caso a velocidade especi'fica n&o pode ser mantida 
constante durante a operacao, o coeficiente de potencia apresenta um valor maxirno 
apenas para uma unica velocidade do vento. Apesar da desvantagem citada, unidades 
eolicas com velocidade constante continuam a ser instaladas mundialmente devido ao 
menorcusto em comparacao com as unidades de velocidade variavel. 

4.2.4.2 Velocidade variavel 

E a filosofia de operacao das modernas instalacdes acopladas a rede. Com o uso 
de um circuito eletronico retificador — inversor entre o gerador e a rede ocorre o 
desacoplamento da frequencia da rede em relacao a rotacao do rotor. A operacSo em 
velocidade variavel possibilita que a velocidade especifica seja mantida constante, para 
diversos vaiores de velocidade do vento, no valor que conduz ao rnaximo coeficiente de 
potencia, otimizando desta forma o tuncionamento da instalacao. 
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A Tabela 4.1 apresenta o desenvolvirnento da participacao percentual do uso da 
velocidade variavel e da velocidade constante para o mercado alemao no periodo 1997 
-2001. 

Tabela 4.1 - Desenvolvirnento da participacao da velocidade variavel e da 
velocidade constante para o mereado alemao (1997-2001) 
Velocidade 1997 (%) 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 
Constante 57 55~ 54 47 39 
Variavel 43 45 46 53 61 

Fonte: CARVALHO, 2003 

Torna-se evidente, desta forma, a tendencia em dire9ao ao uso de unidades 
eolicas com velocidade variavel. 

4.2.5 Quanto a caixa de engrenagens 

4.2.5.1 Com raultiplicador 

A caixa de engrenagens, tambem denominada multiplicador, serve como 
elemento de 3iga9ao entre a baixa rota9ao das pds e a elevada rota9ao do gerador 
eletrico, geralmente de 4 ou 6 polos; constitui a configura9ao usada pela maioria dos 
fabricantes (Figura 4.8 a). 

4.2.5.2 Acionamento direto 

Neste caso a caixa de engrenagens e retirada, com o eixo do rotor sendo o 
proprio eixo do gerador eletrico que possui elevado numero de polos (Figura 4.8 b). 
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b) 

Figura 4.8 - Turbinas eolicas empregando solueoes tecnologicas distintas. a) 
com raultiplicador de velocidade e gerador de inducao; e b) sem muldplicador 
de velocidade e gerador sincrono. (Fonte: C B E E , 2003) 

4.2.6 Quanto a limitacao de potencia 

Os mecanismos de controle destinam-se a orientacao do rotor, ao controle de 
velocidade, ao controle de carga, etc. Pela variedade de controles, existe uma enorme 
variedade de mecanismos que podem ser mecanicos (velocidade, passo, freio), 
aerodinamicos (posicionamento do rotor) ou eletrdnicos (controle da carga). 

Devido a atuacao das forcas aerodinamicas nas pas do rotor, uma turbina eolica 
converte a energia cinetica do vento em energia mecanica rotacional. Estas forcas 
aerodinamicas sao geradas ao longo das pas do rotor que necessitarn de perils 
especialmente projetados e que sao muito similares aqueles usados para asas de avioes. 
Com a velocidade do fluxo de ar aumentando., as forcas de sustentacao aerodinamica 
aumentam com a segunda potencia e a energia extraida da turbina com a terceira 
potSncia da velocidade do vento, uma situacao que necessita de um controle de potencia 
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do rotor muito efetivo e rapido de modo a evitar sobrecarregamento eletrico e mecanico 
no sistema de transmissao. 

Os modernos aerogeradores utilizam dois diferentes principles de controle 
aerodinamico para limitar a extraeao de potencia a potencia nominal do aerogerador. 
Sao chamados de controle estol (stall) e controle de passo (pitch). No passado, a 
rnaioria dos aerogeradores, usavam o controle estol simples; atualmente, entretanto, 
com o aumento do tamanho das maquinas, os fabricantes estao optando pelo sistema de 
controle de passo que oferece maior flexibilidade na operacao das turbinas eolicas. 

4.2.6,1 Controle de passo 

O controle de passo e um sistema ativo que normalmente necessita de uma 
informacao vinda do controlador do sistema. Sempre que a potencia nominal do gerador 
e ultrapassada, devido a um aumento da velocidade do vento, as pas do rotor giram em 
torno do seu eixo longitudinal; em outras palavras, as pas rnudam o seu angulo de passo 
para reduzir o angulo de ataque. Esta reducao do angulo de ataque diminui as forcas 
aerodinamicas atuantes e, consequentemente, a extraeao de potencia. Para todas as 
velocidades do vento superiores a velocidade nominal, o angulo e escolhido de forma 
que a turbina produza apenas a potencia nominal. A Figura 4.9 apresenta a curva de 
potencia caracten'stica para turbinas com regulacao de potencia por variacao do angulo 
de pas. 

2 C-'Xj 

25-OC 
Velocidade do v e n t o 

Figura 4.9 - Variacao do angulo de pas (Pitch) 
Fonte: CBEE,2003 
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4.2.6.2 Controle Stall 

O controle estol e um sistema passivo que reage a velocidade do vento. As pas 
do rotor sao fixas em seu angulo de passo e nao podem girar em tomo de seu eixo 
longitudinal O angulo de passo e escolhido de forma que, para velocidades de vento 
superiores a velocidade nominal, o escoamento em torno do perfil da pa do rotor 
descola da superficie da pa (estol), reduzindo as forcas de sustentacao e aumentando as 
forcas de arrasto. Menores sustentacoes e maiores arrastos atuam contra um aumento da 
potencia do rotor. Para evitar que o efeito estol ocorra em todas as posicoes radiais das 
pas ao mesmo tempo, o que reduziria significativamente a potencia do rotor, as pas 
possuem uma pequena torcao longitudinal que as levam a um suave desenvolvirnento 
deste efeito. A Figura 4.10 apresenta a curva de potencia caracten'stica para turbinas 
com regulacao de potencia por desiocamento do vento. 

Velocidade do v e n t o 

Figura 4.10 - Desiocamento do vento (Stall) 
Fonte: CBEE,2003 

4.2.7 Quanto ao tipo de gerador 

A conversao da energia mecanica disponivel no veto da turbina em energia 
eletrica e feita mediante o uso de um gerador sincrono (alternador) ou o assincrono (de 
inducao). 

Se a apropriacao da energia eolica for conduzida de forma que a exploracao se 
faca mediante velocidade praticamente constante, o gerador de inducao e a opcao mais 
usada pelos fabricantes, tirando partido da sua grande simplicidade e robustez, e, 
conseqiientemente, do seu baixo preeo. 

A existencia de um escorregamento entre a velocidade de rotacao e a velocidade 
de sincronisrno permite acomodar parte da turbulencia associada ao vento tornando a 
operacao deste tipo de maquinas mais suave. Ao contrario, o mncionamento sincrono 
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do alternador nao deixa margem para acolher as flutuacoes da velocidade do vento, 
tornando a operacao dos geradores sincronos demasiado rigida. 

Corno principal desvantagem do gerador de inducao vale ressaltar o fato deste 
trocar com a rede a energia reativa de excitacao e, portanto, necessitar de equipamento 
adicional para corrigir o fator de potencia. 

4.2,7.1 Gerador sincrono 

Possui como principals caracteristicas: 

• Enrolamento de armadura no estator e enrolamento de campo no rotor, 
na quase totalidade dos casos; 

• Freqiiencia eletrica sincronizada com a velocidade mecanica de rotacao 
do eixo atraves da relacao 

Onde P representa o numero de polos, f a freqiiencia e n a velocidade 
de rotacao mecanica. 

A quase totalidade dos geradores eolicos de pequeno porte utiliza imas no iugar 
do enrolamento de campo. 

4.2.7.2 Gerador de indue ao 

O mncionamento equivale ao de um transformador no qual ocorre 
transformacao de potencia eletrica entre estator e rotor com mudanca de freqiiencia. Em 
uso como gerador, o eixo da maquma assuicrona e movido com velocidade maior do 
que a velocidade sfncrona. A relacao entre a velocidade de rotacao do eixo e a 
velocidade sincrona m e dadapor: 

n (4.2) 

Onde s representa o escorregamento por unidade. Desta forma, a atuac&o como 
gerador, e caracterizada por um escorregamento negativo. Um caso especial de gerador 
de inducao e o eharnado de dupla alimentacao, caracterizado por apresentar a 
possibilidade de produfao de eletricidade a partir do rotor atraves de um conversor AC-
DC-AC. 
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A Tabela 4.2 apresenta o desenvolvirnento da participacao percentual do uso de 
rnaquinas de inducao, de dupla alimentacao, e sincronas para o mercado alernao no 
periodo 1997 - 2001. Como pode ser observado as rnaquinas assincronas convencionais 
estao na lideranca, seguidas pelas rnaquinas assincronas de dupla alimentacao, cuja 
participacao vem crescendo a cada ano que passa. 

Tabela 4.2 - Desenvolvirnento da participacao de rnaquinas de inducao, de 
dupla alimentacao e sincronas para o mercado alernao (1997 - 2001). 

Tipo de 
mdquina 

1997(%) 1998 (%) 1999 {%) 2000 (%) 2001 (%) 

Assincrona 57 55 55 49 40 
Dupla 

alimentacao 
2 7 14 23 33 

Sincrono. 41 37 31 27 28 
Fonte: CARVALHO, 2003 

4.2.8 Quanto a potencia 

Norrnalmente as turbinas eolicas sao divididas por potencia instalada (potencia 
nominal), as turbinas eolicas podem serxlassificadas.da seguinte forma (Figura 4.11): 

Figura 4.11 - Exemplos de turbinas eolicas (da esquerda para a direita: 
pequena, media e grande). (Fonte: A1NEEL, 2002) 
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4.2.8.1 Pequena potencia 

Abrange conversores eolicos de pequeno porte (potencia! nominal menor que 
500 kW). Apresentam, em geral, gerador de ima permanente com acionamento direto, 
dispensando, desta forma, o uso de um sistema de transmissao via caixa de engrenagem. 
Outra caracteristica dos geradores e61icos de pequeno porte e* o uso de leme para 
acompanhamento de mudancas de direcao do vento, substituindo complexos sistemas 
de acompanhamento. 

4.2.8.2 Media potencia 

Podem ser consideradas nesta categoria unidades de aproximadarnente 500 ate 
1000 kW, constituindo a faixa de potSncia mais usada para conexao eletrica. 

4.2.83 Grande potencia 

Faixa de potencia a partir de aproximadarnente 1 MW, com grande potencial de 
uso principalmente em parques maritimos. 

Uma outra divisao, por tamanho, e apresentada na Tabela 4.3 na qual a seleeao e 
feita pelo diametro do rotor D ou pela sua area A. 

Tabela 4.3 - Classificacao das turbinas eolicas pelo diametro e area 
Porte Diametro do rotor (m) Area varrida pelo rotor 

(m2) 
Pequeno Ate 16 Ate 200 
Medio De 16 a 45 De 200 a 1600 

Grande Maior que 45 Maior que 1600 
Fonte: CAMARGO, 20 95 

A classificac2o das turbinas eolicas segundo o tamanho nao esta relacionada 
com aspectos econdmicos. A decisao da implantacao economic am en te viavel de 
turbinas eolicas depende tamb^m do local e da fmalidade, ou seja, consumo proprio ou 
fomecimento para a rede. 
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4.2.9 Quanto a torre 

As torres das turbinas eolicas podem ser de tres tipos: trelicadas, tubulares 
estaiadas e tubulares livres. Os materials ernpregados sao o concreto e o 390. Para 
turbinas eolicas pequenas e medias, as torres sao na sua grande maioria de aco, as 
grandes ja utilizam normalmente as de concreto. A tendencia dos ultimos anos vem 
sendo a utiIiza9§o das torres tubulares livres, apesar de terem paredes grossas para 
suportar todos os esforgos possiveis e por isto serem muito pesadas. O argumento 
favoravel a esta torre pode ser a sua estetica, uma vez que recebendo uma pintura com 
cores adequadas, a aceitac-ab pela populafao das torres tubulares livres e bem melhor do 
que a das trelicadas ou tubulares estaiadas. 

As torres entrela9adas sao mais baratas, as fimdacSes sio mais ligeiras e o efeito 
de sombra da torre e atenuado; contudo, t%m vindo a ser progressivamente abandonadas 
especialmente devido a quest5es Hgadas com o impacto visual. 

As torres modemas podem ter sessenta e mais metros de altura, pelo que a 
estrutura tern de ser dimensionada para suportar cargas significativas, bem como para 
resistir a uma exposicao em condicoes naturais ao longo da sua vida util, estimada em 
cerca de vinte anos. 

Os fabricantes tem-se dividido entre dois tipos de torres: tubulares (Figura 4.12 
a)e entrela$adas (Figura 4.12 b). 

Figura 4.12 - Tipos de torres: a) tubular; b) entrelacada 
Fonte: CASTRO, 1998 
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4.2.10 Tecnologias de aproveitamento - turbinas eolicas 

No im'cio da utilizacao da energia eoiica, surgiram turbinas de varios tipos -
eixo horizontal, eixo vertical, com apenas uma pa, com duas e tres pas, gerador de 
inducao, gerador sincrono etc. Com o passar do tempo, consolidou-se o projeto de 
turbinas eolicas com as seguintes caracteristicas: eixo de rotacao horizontal, tres pas, 
alinhamento ativo, gerador de inducao e estrutura nao-flexivels como ilustrado na 
Figura 4.13. 

Entretanto, algumas caracteristicas desse projeto ainda geram polemica, como a 
utilizacao ou nab do controle do angulo de passo (pitch) das pas para Iimitar a potencia 
maxima gerada. A tendencia atual e a combinacao das duas tecnicas de controle de 
pot6ncia (stol e pitch) em pas que podem variar o angulo de passo para ajustar a 
potencia gerada, sem, contudo, utilizar esse mecanismo continuamente. 
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Quanto a capacidade de gera9ao eletrica, as primeiras turbinas eolicas 
desenvolvidas em escala comercial tinharn potencias nominais entre 10 kW e 50 kW. 
No im'cio da decada de 1990, a potencia das rnaquinas aumentou para a faixa de 100 
kW a 300 kW. Em 1995, a maioria dos iabricantes de grandes turbinas ofereciam 
modelos de 300 kW a 750 kW. Em 1997, foram introduzidas comercialmente as 
turbinas eolicas de 1 MW e 1,5 MW, iniciando a geracao de rnaquinas de grande porte. 
Em 1999 surgiram as primeiras turbinas eolicas de 2MW (Figura 4.14) e hoje existem 
prototipos de 3,6MW, 4,5MW e 5MW, sendo testados na Espanha e Alemanha. A 
capacidade rn^dia das turbinas eolicas instaladas na Alemanha em 2002 foi de 1,4MW e 
na Espanha de 850kW. Atualmente, existem mais de mil turbinas eolicas com potencia 
nominal superior a .1 MW em fiincionamento no mundo. 

Figura 4.14 - Turbinas eolicas 
Fonte; CAMARGO, 2005 

Nos ultimos anos, as maiores inovacoes tecnologicas foram a utilizacao de 
acionamento direto (sem multiplicador de velocidades), com geradores sincronos e 
novos sistemas de controle que permitem o fiincionamento das turbinas em velocidade 
variavel, com qualquer tipo de gerador. A tecnologia atual oferece uma variedade de 
rnaquinas, segundo a aplicacao ou local de instalacao. Quanto a aplicacao, as turbinas 
podem ser conectadas a rede eletrica ou destinadas ao suprimento de eletricidade a 
comunidades ou sistemas isolados. Em relacao ao local, a instalacao pode ser feita em 
terra firme ou offshore. 
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Sendo uma das fontes emergentes com maior taxa de expansao na area 
energetica, as rnaquinas eolicas se encontram em franco desenvolvirnento tecnologico 
neste infcio de seculo XXI, sobressaindo como tendencia principal o aumento das 
dimens5es e capacidade unitaria das turbinas. A Figura 4.15 ilustra as dimensoes de 
turbinas disponfveis no mercado mundial. 
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Figura 4.15 - Dimensao das turbinas 
Fonte: CAMARGO, 2005 

E importante mencionar que as turbinas eolicas com capacidade de ate 2000kW 
podem ser consideradas como tecnologicamente consolidadas, pela quantidade de 
rnaquinas ja operacionais no mundo. As turbinas maiores ilustradas, com diarnetros da 
ordem de 100m, apesar de ja disponfveis no mercado e com unidades instaladas, ainda 
podem ser consideradas como na etapa de consolidacao tecnologica. A Figura 4.16 
tambem inclui uma comparacao das dimensoes das turbinas atuais, com aquelas do 
Boeing 747 » Jumbo. Os rotores das turbinas eolicas sao fabricados em materials 
compostos, e pelos requisitos de peso, rigidez e aerodinamica, tambem sao estruturas 
com tecnologia tipicamente aeronauttca. 

0112m 
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Figura 4.16- Comparacao das dimensoes das turbinas atuais. com aquelas 
do Boeing 747 - Jumbo. (Fonte: CAMARGO, 2005) 

4.2,11 Fazendas eolicas "off-shorê " 

Uma nova opcao que tern sido ernpregada recentemente e a instalac&o de 
aerogeradores no mar (off-shore) uma vez que a velocidade do vento e a area de 
exploracao disponivel sao maiores. A instalacao e apenas limitada por razoes de ordem 
pratica tais como: a pro&ndidade (ate" 30 metros e suportavel) e as atividades maritimas 
(pesca, rotas maritimas). 

A Europa tern um grande potencial de producao de energia eolica "off-shore" 
(Figura 4.17) a ser explorado, sendo que, paises do Reino Unido, Alemanha e 
Dinamarca ja tern varios projetos em andamento. Considerando-se apenas o problema 
da pronmdidade, estima-se que a potencia disponivel "off-shore" no Reino Unido seja 
cerca de 380 TWh por ano; porem se forem consideradas todas as HmitacSes, esse valor 
e reduzido para 120 TWh por ano. 
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Figura 4,17 - Fazenda eolica offshore (Dinamarca) 
Fonte: DWIA, 2002 

Mais de 4,000 MW de potencia eolica deverao ser instalados em projetos 
offshore, na Dinamarca, nos proximos 30 anos. O desenvolvirnento de novas 
tecnologias, o barateamento das fimdacoes e novas pesquisas no perfil do vento 
offshore vern aumentando a confianca da industria eolica dinamarquesa na nova 
fronteira do desenvolvirnento eolico. Com as experiencias em Vindby e Tun0 Knob 
(Figura 4.18), a Dinamarca tern despontado como grande interessada em novos 
investimentos, especificamente nas instalacoes offshore. 
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Figura 4.18 - (a) Vista geral da fazenda eolica offshore de Vindby. 
Fonte: DWIA, 2002 

Os custos ainda sao elevados se comparados as instalacoes conveneionais 
onshore. Novos estudos estao sendo desenvolvidos no sentido de baratear os custos das 
rundacoes e cabeamento para ligacao k rede. Novas pesquisas no sentido de melhorar a 
tecnologia, barateando seus custos, para aplicacoes offshore tern sido incentivadas pelo 
perfil do vento no mar que, nos resultados da experiencia de Vindby e Tun0 Knob, 
mostraram ganhos surpreendentes. Os resultados obtidos nos primeiros anos de 
operacao mostraram uma producao energetica entre 20 a 30% maior do que a prevista 
pelos metodos tradicionais de modelamento e analise do perfil do vento para geracao 
eolica. 

A tecnologia usada nas instalacoes convencionais tambem e aplicavel nas 
instalacoes maritimas, no entanto, as maiores diferencas referem-se ao ambiente hostil, 
os custos de instalacao e a perda de energia na transmissao da potencia para a costa. De 
uma maneira geral, estima-se que um parque eolico no mar custe 30 % mais caro que 
um parque equivalente em terra. 

O mar, sem duvida, e a nova fronteira, p^ra o desenvolvirnento da energia eolica. 
Mesmo com poucos prbjetos instalados, a pesquisa e desenvolvirnento de novas 
tecnologias para essa nova concepcao de fazendas eolicas proporcionarao a viabilizacao 
de novos projetos. 
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Capftulo 5 
SISTEMAS DE CONVERSAO DE ENERGIA 
E O L I C A 

5.1 Introducao 

Ha algumas decadas, urn sistema de conversao de energia edlica para producao 
de eletricidade caracterizava-se como uma fonte de potencia nSo controlada e sem 
capacidade para fornecer qualquer tipo de service- de sistema. Atualmente, o 
desenvolvirnento tecnologico e o aumento da capacidade de controle dos aerogeradores 
tern vindo apermitir aos parques eolicos capacidade de fornecerem alguns servicos de 
sistema contribuindo para uma melhor gestao global do sistema eletrico. 

O progressivo aumento da integracao de producao eolica nas redes tern 
conduzido ao aparecimento de instalacoes de producao eolica com potencias instaladas 
por parque, ou grupos de parques, com valores bastante elevados, exigindo que a sua 
ligacao seja feita diretamente ao nivel de redes de sub-transmissab e transmissao. E de 
ressaltar que este tipo de producao tern vindo a substituir sistemas de producao 
convencionais obrigando, necessariamente, a uma atualizacao dos procedimentos de 
planejamento e de operacao dos sistemas elefricos. 

A fmalidade principal deste capftulo consiste em descrever as principais 
tecnologias dos sistemas de conversao de energia eolica utilizadas atualmente, 
mencionando os mais relevantes estudos que tern sido apresentados nos ultimos anos, 
nomeadamente no que concerne o controle de aerogeradores de inducao duplamente 
alimentados. 

5.2 Sistemas Eolicos Ligados a Rede Eletrica 

Em 1887, Charles F. Brush construiu o que hoje e considerado ter sido o 
primeiro aerogerador para producao de eletricidade. Neste aerogerador, a turbina eolica 
era constitufda por varias pas (144 ao todo) com um diametro total correspondente a 17 
metros. Apesar do consideravel tamanho, o aerogerador produzia apenas 12 kW devido 
a operar com baixa velocidade rotacional. Anos mais tarde, Poul la Cour descobriu que 
turbinas com menores numeros de pas rodavam mais rapidas, e portanto, eram mais 
eficientes para a producao de eletricidade. A sua contribuicao foi de extrema 
importancia para a evoluc&o dos aerogeradores, tanto que, em 1957, surgiria o inovador 
aerogerador Gedser com rotor eolico de eixo horizontal de 200 kW, que revolucionaria 
para sempre as demais geracoes de aerogeradores, con forme ilustrado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Aerogerador Gedser. 
Fonte: ALMEIDA, 2006 

De acordo corn o tipo de aplicacao, os rotores eolicos das turbinas forarn sendo 
adaptados podendo ser divididos em duas classes: tipo eixo vertical e tipo eixo 
horizontal Por razoes, devidas a perdas, protecao das partes mecanicas, quanto a 
velocidades extremas de vento, e controle de pot6ncia solicitada ao aerogerador, nem 
toda a energia disponivel do vento pode ser aproveitada. Nos sistemas eolicos, a parcela 
da energia realmente aproveitada encontra-se na faixa de 20% a 30 % da energia 
transportada pelo vento. Por esta razao, define-se para um determinado rotor um 
coeficiente de potencia (Cp) caracterizado como a razao entre a potencia mecanica 
disponivel no eixo da turbina (Pm) e a potencia disponivel transportada pelo vento (Pd). 
Todavia, e comum os fabricantes de aerogeradores caracterizarem o desempenho de um 

determinado rotor e6lico a partir da curva Cp x A, sendo "A" a taxa de velocidade de 
extremidade ("tip speed ratio", na Hteratura anglo-saxonica) definida como: 

V... 
(5-1) 

Onde 6)r e a velocidade angular mecanica da turbina; RaQO raio da area circular 
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varrida pelo movtmento das pas da turbina e Vw e a velocidade de vento. 
Tendo em conta a curva caracteristica intrinseca da cada turbina, sao adaptados 

criterios de classificacao com o objetivo de catalogar os diferentes tipos de rotores 
e61icos. A nivel de sistemas eolicos utilizados para geracao de energia eletrica, onde se 
exige alta eficiencia, os rotores adaptados operara com a taxa de velocidade de 
extrernidade elevada, sendo tratados como rotores rapidos. Estes tipos de rotores, 
geralmente apresentam poucas pas e estao associados a um alto rendimento. Nessa 
categoria destacam-se os rotores tipo helice (com duas ou tres pas) e os rotores 
Darrieus. Por outro lado, rotores com baixos valores de taxa de velocidade de 
extrernidade, apresentam baixo rendimento, associados a um binario elevado. 

Na Figura 5.2 sao ilustradas as curvas caracteristicas de diferentes tipos de 
rotores. Em cada uma delas, existe um ponto maximo onde o rotor opera com maxima 
eficiencia. Alem disso, existem limites de operacao desses rotores eolicos que, quando 
ultrapassados, comprometem irreversivelmente o desempenho da turbina. Com base 
neste aspecto sao necessarias tecnicas de controle de forma a garantir a seguranca de 
operacao do sistema de conversao de energia eolica. 
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Figura 5.2 - Curvas caracteristicas de Cp versus A para diferentes rotores eolicos 
Fonte: ALMEIDA, 2006 

Durante as duas ultimas decadas, as turbinas eolicas foram projetadas com 
capacidades de 20 kW a 2 MW atingindo, atualmente, o patamar de 4,5 MW e 5 MW, 
respectivamente. Uma grande quantidade de diferentes conceitos tern sido, 
desenvolvidos e testados. Porem, as tecnologias que tern adquirido maturidade, 
nomeadamente as do tipo helice, descendem do antigo aerogerador Gedser. 
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Uma irnportante modifkacao que as turbinas sofreram, ao longo do processo de 
desenvolvirnento, foi a implernentacao de pas variaveis o que possibilitou o controle da 
energia do vento captado. Durante os ultimos cinquenta anos, tern sido aplicado o 
conceito de controlo de pitch (controle sobre a orientacao das pas). Porem, mais 
recentemente, tem-se empregado tambem o conceito de sta//-activo (que trata-se de um 
controle que explora fendmenos de turbulencia que surgem nas bordas das pas) como 
alternativa para o controle do angulo de ataque das pas. Entretanto, por motivos 
economicos, as turbinas eolicas com capacidades nominais relativamente pequenas 
utiiizam um controle do tipo 5ta//-passivo que nao depende de controles eletronicos e 
hidraulicos adicionais requeridos pelos dois outros controles aerodinamicos 
anteriormente abordados. 

Para alem da evolucao conceitua! das turbinas eolicas, o rapido desenvolvirnento 
da eletronica de potencia, ofertando conversores estaticos com rnaiores capacidades 
nominais e a um menor preco/kW, tern propiciado um aumento signiiicativo da 
aplicabilidade destes componentes em sistemas eolicos. Estes fatos associados ao 
desenvolvirnento de tecnicas de controle tern conduzido os aerogeradores a operarem 
com maior margem de velocidade angular - por isso denorninados na literatura da 
especialidade como aerogeradores de velocidade variavel - permitindo extrair mais 
energia do vento alem de oferecerem a possibilidade do controle das potencias ativa e 
re ativa. 

5.2.1 Tipos de aerogeradores 

Atualmente, os sistemas de conversao de energia eolica sao constituidos, 
particularmente, por tres principals tipos de aerogeradores: 

• Aerogerador de inducao convencional do tipo gaiola de esquilo ("Squirrel 
Cage Induction Generator", na literatura anglo-saxonica); 

• Aerogerador sincrono de ima permanente ("Permanent Magnetic 
Synchronous Generator ", na literatura anglo-saxonica); 

• Aerogerador de induvao duplamente alimentado ("Doubly Fed Induction 
Generator", na literatura anglo-saxonica). 

As interligacoes de ambas as tecnologias de conversao de energia eolica, como 
o sistema de energia, diferenciam-se consoante as caracteristicas de controlabilidade de 
cada aerogerador. Na Figura 5.3 sao descritas, em diagramas simplificados, as 
conflguracoes de cada aerogerador. 
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Figura 5.3 - Esqueinas simplificados de principais tecnologias de sistemas de 
conversao de energia eolica. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

No principio da exploracao dos sistemas eolicos para a producao de eletricidade, 
os aerogeradores de inducao convencionais (Figura 5.3 (a)) foram macicamente 
explorados tendo em conta o fato de serem bastante robustos e por apresentarem baixos 
custos operacionais. Presentemente, eles tern vindo a ser gradualmente substituidos por 
aerogeradores com maiores capacidades de controle (Figura 5.3 (b) e (c)). 

Devido a importancia cada vez maior que a producao eolica tern vindo a assumir 
no sector eletrico mundial, e atualmente exigido a estes sistemas de conversao um 
conjunto de funcionalidades de controle que nfio e possivei assegurar atraves de 
aerogeradores de inducao convencionais. 

As tecnologias de geracao de energia e conexao a rede, dos geradores eolicos, 
sao signiflcativamente diferentes das tecnologias para usinas hidrauiicas convencionais, 
principalmente devido a natureza aleatoria do vento. O processo de conversao de 
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energia pode ser reaiizado atraves da conexao de turbinas eolicas de velocidade fixa a 
geradores de inducao com rotor em gaiola (SCIG). No entanto, este arranjo e 
desprovido da capacidade de controle de pot£ncia e tensfio. Conseqiienternente, estes 
geradores ssio projetados para serem desconectados da rede eletrica, quando da 
ocorrencia de disturbios no sistema ou grandes variacoes na velocidade do vento. 

Tal caracteristica operacional 6 indesejavel, principaknente para turbinas eolicas 
de alta potencia e, com o aumento da integracao de geradores eolicos a rede, em pouco 
tempo sera requerida deste tipo de gerador, a capacidade de participacao no 
restabefecimento dos m'veis de tensao dos sistemas de potencia, quando da ocorrencia de 
disturbios na rede; e a capacidade de geracao de uma potencia despachavel. 

Uma alternativa para o controle de geradores eolicos e a utilizacao de turbinas 
eolicas de velocidade variavel em conjunto com geradores de inducao duplamente 
alimentados (DFIG). Este tipo de maquina tern um rotor bobinado e conectado a rede 
atraves de conversores. Os conversores permitem o controle do gerador, o que torna a 
integracao do DFIG a rede eletrica uma tendencia em todo o mundo. 

No entanto, a estrategia de controle atualmente usada para o DFIG baseia-se em 
controladores PI (pro pore ion al-integral), em que os ganhos e constantes de tempo dos 
controladores sao ajustados por tentativa e erro ati que se obtenha a resposta desejada, o 
que nao e uma tarefa trivial, ainda mais quando o processo e nao-linear e variante no 
tempo. Alem disto, ha a ausencia de controle da corrente do rotor da maquina, o que 
pode ocasionar a interrupcao do fornecimento de energia do aerogerador, quando da 
ocorrencia de disturbios na rede. 

Ressalta-se, porem, que independentemente do tipo de tecnologia e principios de 
controles adaptados, a quantidade de parques eolicos interligados as redes eletricas 
estara sempre limitada em decorrencia da propria natureza intermitente do vento. Um 
sistema eletrico de energia dificilmente podera ser suprido apenas por aerogeradores, 
sendo necessario recorrer sempre a um conjunto espeeffico de sistemas de conversao de 
energia que explorem fontes primarias mais estaveis e que garantam o fiincionamento 
do sistema eletrico. 

Apesar da interligacao restrita dos sistemas eolicos no sistema de energia, e cada 
vez maior a incorporaeao de recursos tecnologicos visando torna-los mais participativo 
no controle e estabilizacao do sistema eletrico de energia, durante e apos eventuais 
contingencias nas redes. Este fato tern vindo a confirmar-se mediante ao 
desenvolvirnento de diversas configuracoes de controle associadas a avancados 
conversores de eletronica de potencia, que tern sido apresentados em reievantes 
trabalhos na literatura da especialidade. 

5.3 Caracteriza^ao das Principals Tecnologias de Conversao 
de Energia Eolica de Grande Porte 

Um parque eolico de grande porte e caracterizado por uma expressiva quantidade 
de aerogeradores interligados em cascata que, por sua vez, pode se dividida em grupos ou 
"clusters", formando um conjunto que pode atingir uma elevada pot6ncia instalada. A 
representacao de um sistema eolico de grande porte e ilustrada na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Caracterizacao de um sistema eolico de grande porte. 
Fonte: ALMEIDA, 2006 

Conforrae ja se referiu, descrevem-se, a seguir, as tn§s principais tecnologias de 
aerogeradores mais utilizados em sistemas eolicos de grande porte. 

5.3.1 Aerogeradores com Geradores de Inducao Convencionais 

Os aerogeradores de inducao convencionais sao simples e robustos, 
apresentando um baixo custo de investimento, oferecendo uma reduzida 
controlabilidade. As estrategias de controle que, em geral, sao adaptadas neste tipo de 
tecnologia, consistem apenas em estrategias aerodinamicas que exploram: 
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• Os perfis das pas da turbina eolica atraves do controle por sta//-passivo 
visando proteger o aerogerador durante velocidades extremas de vento. Este 
controle, basicamente, e aplicado a aerogeradores convencionais com 
potencias nominais inferiores a 1MW; 

* A onentacao das pas da turbina atraves do controle por sta//-ativo ou 
controle de pitch de forma a compensar variacoes da velocidade do rotor, 
bem como de proteger a integridade ftsica do sistema eolico em elevadas 
velocidades de vento. Em comum, ambos os controles sao utilizados em 
aerogeradores com potencias nominais iguais ou superiores a 1MW. 

Normalmente, o aerogerador de inducao convencional opera numa estreita 
margern de velocidade angular (ligeiramente acima da velocidade angular sincrona, U)s 

~ 2%fi) ^ l u e ^ definida consoante o deslizamento do gerador assincrono que, em geral, 
varia de 1 a 2% em relacao ao deslizamento nominal de operacao (valor caracteristico 
fornecido pelo fabricante do gerador eletrico). Por esta razao, sao denominados na 
literatura da especialidade como aerogeradores de velocidade fixa. 

Um dos principals problemas dos parques eolicos convencionais consiste no 
significativo consumo de potencia reativa por parte dos aerogeradores de inducao, 
nomeadamente, na fase de recuperacao que se segue a um curto-circuito. Apesar da 
presenca de baterias de condensadores utilizadas para compensar parte da potencia 
reativa solicitada pelo circuito magnetico da maquina, estes componentes contribuem 
muito pouco para atenuar o elevado consumo dessa potencia, apos a elimmacao do 
defeito, devido a reducao da tensao aos terminals do gerador. Neste caso, a potencia 
reativa requerida pelos aerogeradores. torna-se exciusivamente procedente da rede 
eletrica. 

Este fato afigura-se como uma das principals causas da safda de servico dos 
parques eolicos convencionais apos um curto-circuito devido, principalmente, a atua^ao 
da protecao de maximo de velocidade do aerogerador. Isto porque, durante o defeito a 
queda de tensao nos terminals do aerogerador assincrono causa uma abrupta reducao do 
binario eletromagnetico, originando um aumento do modulo do deslizamento da 
maquina (velocidade do gerador). Como consequdncia, resulta numa reducao 
significativa da eficiencia do gerador que se traduz em perda de potencia ativa injetada 
ao sistema eletrico. Apos a eliminaeao do defeito, o gerador procede absorvendo 
potencia reativa da rede eletrica para suprir seu circuito magnetico de forma a tentar 
recuperar a corrente injetada pelo mesmo e, por conseguinte, equilibrar ambos os 
binarios mecanico e eletrico retornando, assim, a condicao normal de operacao. 

Quanto mais aerogeradores de inducao estiverem conectados a rede eletrica mais 
energia reativa absorverao da mesma. A capacidade do sistema eletrico em suprir essa 
energia requerida pelos parques eolicos convencionais, assegurando os niveis minimos 
de tensao exigidos vai depender do valor da potencia de curto-circuito no ponto de 
interligacao dos aerogeradores (envolvendo tambem a presenca dos geradores sfncronos 
na rede). 

Em uma rede forte, grande parte dos sistemas eolicos convencionais permanece 
conectada a rede, e recupera rapidamente a potencia ativa entregue a rede eletrica, apos 
a eliminaeao do defeito. No entanto, numa rede fraca a quantidade de potencia reativa 
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solicitada pelos parques eolicos pode nao ser suficiente cornprometendo a recuperacao 
da tensao em caso de permanecerera em service, como mostra a Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Comportamento de tensdes em subestacao de parques eolicos com 
diferentes capacidades instaladas ligados a uma rede fraca durante um curto-
circuito. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

Tendo em conta estes problemas foi necessario desenvolver e adaptar 
tecnologias com m'veis de controlo bem mais sofisticados capazes de entregarem a rede 
eletrica potencias ativa e reativa controladas, beneficiando a estabilidade e o 
comportamento dinamico do sistema. Neste cenario, certos tipos de geradores eletricos, 
nomeadamente, o gerador sincrono de ima perrnanente (ou sincronos com excitatriz) e o 
gerador de inducao duplamente alimentado, tern recebido particular interesse no campo 
da exploracao eolica, devido a versatilidade de controle que apresentam, associada aos 
dispositivos de eletronica de potencia que utilizam. As principals caracteristicas dessas 
tecnologias eolicas sao abordas a seguir. 

5.3.2 Aerogeradores Sincronos de ImS Perrnanente 

Este tipo de tecnologia, denominado na literatura ang!o-sax6nica como "Direct 
Drive Permanent Magnet Synchronous Generator" (DDPMSG), cujo o rotor do gerador 
eletrico e excitado por Imas permanentes, opera'enr velocidade variavel, recorrendo ao 
uso de controle de pitch ou stall-at'wo para o ajuste dos Sngulos das pas da turbina de 
forma a captar maxima energia do vento. A potSncia maxima extraida e entao 
transferida para o sistema eletrico a partir de uma configuracao em cascata CA-CC-CA 
de conversores eletrdnicos que interliga o estator do aerogerador a rede eletrica. O 
conversor ligado ao sistema eletrico alem de fixar a frequdncia eletrica de saida do 
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aerogerador conforme a frequencia da rede fornece tambem capacidade de potencia 
reativa ede tensao. 

Nesta concepeao, o aerogerador nao possui caixa de velocidades, pelo que 
implica ter um gerador eletrico com um elevado numero de polos para compensar a 
baixa velocidade com que opera devido a estar diretamente conectado a turbina eolica, 
cujas pas, tipicamente, giram a velocidades de 30 a 50 rev./min. A eliminaeao da caixa 
de velocidades permite obter uma variedade de beneffcios, como o melhoramento da 
eficiencia, a reducao do peso do aerogerador e a reducao de niveis de ruido e de custos 
associada a manuteneao regular deste componente. 

Para conectaro* aerogerador de ima perrnanente k rede eletrica pode ser usada 
uma grande variedade de arranjos de conversores eletronicos de potencia. Dois tipos de 
configuracSes tern sido utilizados pelos fabricantes de aerogeradores, como ilustra a 
Figura 5.6. Ambos os sistemas oferecem fator de potencia unitario e correntes injetadas 
a rede puramente senoidais. Na pratica a eficiencia das duas configuraeoes e similar. 

Figura 5.6 - Configuraeoes de conversores utilizados para interligar o PMSG a 
rede eletrica. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

Uma das principals vantagens desse tipo de sistema eolico consiste no total 
desacoplamento entre o aerogerador e a rede eletrica como resultado da presenca dos 
conversores eletronicos. Quando, por exemplo, uma rajada de vento atinge a turbina, os 
conversores continuam, praticamente, a entregar potencia constante a rede apesar da 
subita variacao de velocidade do rotor eolico. No entanto, parte dessa variacao de 
velocidade e atenuada pela propria inercia do sistema mecanico, bem como, 
compensada pela atuacao dos controles aerodinamicos. 

Por outro lado, devido os conversores estarem presentes na saida do 
aerogerador, e necessario dimensiona-lo de acordo com a potencia nominal do conjunto 
turbina/gerador o que, usualmente, encarece bastante este tipo de tecnologia. Um outro 
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problema esta relacionado ao grande diametro do gerador eletrico devido ao elevado 
numero de polos o que conduz ao uso de cabines ("nacelle") maiores que as usadas por 
outras tecnologias, conforme se mostra na Figura 5.7. 

Figura 5.7 - Configuracao de uma turbina eolica com gerador sincrono de ima 
perrnanente. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

Entretanto, muito dos problemas que tenderiam a limitar o uso de aerogeradores 
de ima perrnanente devido principalmente a custos elevados estao aos poucos sendo 
eliminados como resultado de recentes avancos tecnologicos. Conforme ja se referiu, 
ressalta-se que um dos maiores fabricantes desse tipo de tecnologia, a empresa alema 
Enercon, ja dispoem de prototipos de aerogeradores DDPMSG com capacidade 
nominal de4,5MW. 

5.3.3. Aerogeradores Duplamente Alimentados 

O principal argumento da popularidade do aerogerador de inducao duplamente 
alimentado, definido na literatura anglo-saxonica como "Doubly Fed Induction Wind 
Generator" (DFIWG), consiste no fato de operar com velocidade variavel recorrendo a 
conversores eletrdnicos com capacidades nominais bastante reduzidas, 
aproximadarnente. 10-25% da capacidade nominal do conjunto turbina/gerador. No 
entanto, apesar da melhor relacao custo beneficio, relativamente a um DDPMSG de 
mesma capacidade nominal, o DFIWG utiliza caixa de transformacao de velocidades 
acarretando assim custos adicionais. 

Neste tipo de tecnologia a configuracao CA-CC-CA de conversores e conectada 
entre o rotor da maquina e a rede eletrica. O conversor ligado a rede opera com a 
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frequencia do sistema eletrico impondo, assim, a frequencia de safda do DFIWG. Em 
geral, este conversor e controlado para manter a tensao do barramento CC constante. 
Porem, como opcao, pode tambem ser controlado para fimcionar como urn STATCOM 
(compensador estatico de potencia reativa). O conversor ligado ao rotor opera com 
diferentes frequencias de acordo com a velocidade do aerogerador. Praticamente, este 
dispositivo e quern controla o DFIWG injetando tensoes ou correntes controladas no 
rotor da maquina eletrica a partir de estrategias de controle pre-definidas. 

Atualmente, os conversores estaticos utilizados sao constituidos por IGBTs 
(Insulated Gate Bipolar Trasistor) que possibilitam a troca bidirecional de potencia 
ativa entre o rotor e a rede eletrica; Em operacao supersincrona, onde a velocidade 
angular do aerogerador esta acima da velocidade angular sincrona, a potencia ativa do 
rotor pode ser aproveitada e entregue a rede. O contrario verifica-se durante a operacao 
subsincrona. No entanto, devido ao aerogerador ser controlado para operar com 
velocidade variavel e dependendo da filosofia de controle adaptada as potencias ativas 
do estator e do rotor equilibram-se, de tal forma que a potencia ativa total resultante e 
entregue a rede corresponda a potencia maxima extraida da turbina eolica. 

A principal desvantagem deste modelo aponta para o parcial desacoplamento 
entre o aerogerador e a rede eletrica. Devido ao fato de estar ligado diretamente a rede 
eletrica atraves do estator, o aerogerador e mais sensivel as perturbacoes de rede. No 
entanto, tecnicas de controle adequadas tern vindo a tornar o DFIWG cada vez mais 
robusto o que tern contribuido para o significativo aumento da utilizacao deste tipo de 
tecnologia nos ultimos anos. 

5.3.4 Maquina Sincrona de Velocidade Variavel 

A Figura 5.8 ilustra o esquema de ligacoes dos geradores eolicos equipados com 
rnaquinas sincronas de velocidade variavel (MSW). 

Figura 5.S - Esquema de Ligacoes de um gerador eolico equipado com um 
gerador sincrono explorado a velocidade variavel. (Fonte: CASTRO, 2004) 

W i n d t u r b i n e w i th D i rec t D r i v e 
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Nestes sistemas a maquina sincrona encontra-se ligada a rede atraves de um 
sistema de conversao ca/cc/ca, ja que a frequencia das grandezas estatoricas (identica a 
frequencia anguiar de rotacao do rotor) e diferente da frequencia da rede de energia 
eletrica. 

Os geradores eolicos deste tipo instalados em Portugal, nao possuem caixa de 
velocidades, pelo que a velocidade mecanica de rotacao do rotor & identica a velocidade 
de rotacao da turbina. Tipicamente a velocidade de rotacao da turbina (e do rotor da 
maquina sincrona) varia entre 17 rpm e 36 rpm, pelo que a maquina possui um numero 
de pares de polos elevado. 

0 estator da maquina sincrona e hexafa'sico e encontra-se ligado a dois sistemas 
de conversao ca/cc/ca independentes. O paralelo entre os dois sistemas de conversao e 
efetuado a saida dos conversores cc/ca (conversores de rede) que se encontram ligados 
ao transformador elevador. 

Cada um dos conversores ca/cc ligados ao gerador (conversores de gerador) e 
constituido por uma ponte conversora a seis pulsos equipadas com tiristores. Estes 
tiristores funcionam com um angulo de disparo constante. 

A tensao contfnua aos terminals do condensador colocado em paralelo na 
ligacao em corrente continua tern de ser regulada para um valor constante. Contudo, 
para valores baixos da velocidade do rotor, o sistema de excitacao da maquina sincrona 
nao tem capacidade para assegurar aqueie valor, sendo necessario recorrer a um 
"chopper" (conversor cc/cc) instalado entre o conversor do gerador e o condensador, o 
qual e desligado quando a velocidade do rotor excede um determinado valor. 

O conversor de rede e constituido por uma ponte conversora a seis pulsos 
equipada com IGBT's, com um sistema de comando por modulacao da largura do 
impulso. Este conversor controla a potencia ativa injetada na rede e o fator de potencia. 
O controle de potdncia ativa no conversor de rede permite a imposicSo de um binario 
eletromagnetico (resistente) ao gerador, tornando assim possivel o controle da 
velocidade de rotacSo do grupo turbina eolica - gerador, por forma a obter a velocidade 
especifica da ponta da pa optima, X, para cada valor da velocidade de vento. 

A Figura 5.9 ilustra a potencia ativa e reativa fornecida pelo conversor de rede 
de um gerador eolico deste tipo em funcao da velocidade de rotacao do rotor. 
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Figura 5.9 - Potencia ativa e reativa fornecida por um gerador eolico 
equipado com gerador sincrono explorado a velocidade variavel em funcao 
da velocidade do rotor. (Fonte: CASTRO, 2004) 

5.3.5 Outras Tecnologias Eolicas 

Alem dos tres tipos de geradores mais comummente utUizados e abordados nas 
secoes anteriores, nao se pode deixar de comentar a existencia de outros tipos de 
aerogeradores que tambem sao explorados, embora em pequena escala. Neste grupo 
destacam-se: o aerogerador sincrono convencional que necessita de controle adicionai 
para a tensao de campo; e mais recentemente, o gerador de relutancia, tipo particular de 
gerador de inducao. Ambas as tecnologias podem ser tambem ligadas a rede eletrica a 
partir de diferentes configuracoes de conversores eletronicos, A Figura 5.10 resume 
assim as demais tecnologias que praticamente constituem os parques eolicos em 
diferentes niveis de capacidade e de tensao. 
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Figura 5.10 - Esquema simplificado dos modelos de aerogeradores usados atualmente 
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Capftulo 6 

FORMAS DE C O N T R O L E DOS SITEMAS 
DE CONVERSAO DE E N E R G I A E O L I C A 

6*1 Caracteristicas do Controle em Maquinas de Inducao 
Convencionais 

O controle de potencia em turbinas edlicas, acopladas a rnaquinas de inducao 
convencionais, define~se a partir das caracteristicas de construcao (pas fixas ou 
moveis), das caracteristicas aerodinamicas e de aspectos de protecao relacionados com 
o comportamento do conjunto turbina/gerador. 

As turbinas eolicas sao projetadas para transferirem para os geradores eletricos a 
energia mecanica que e retirada da velocidade do vento adaptando principios de 
simplicidade e robustez. Por esta razao sao concebidas para operarem com uma maxima 
potencia de saida a velocidades de vento, em geral, superiores a 15 m/s. 

Em caso de ventos muito fortes e necessario "desperdicar" o excesso de vento 
por forma a evitar danos que comproraetam a integridade ffsica do sistema mecanico de 
conversao. Todas as turbinas sao, portanto, projetadas com algum tipo de controle sobre 
a potencia a entregar. Para se fazer isto recorre-se a duas formas: a) o controle de pitch; 
e b) o controle por stall. 

6.1.2 Controle de Pitch 

Em turbinas com controle tipo pitch, um controlador eletronico verifica a 
potencia de saida da turbina diversas vezes por segundo. Quando a potencia de satda se 
torna muito elevada e enviada uma ordem para o mecanismo de controle de pitch das 
pas que as move para alterar o angulo de ataque da pa relativamente a direcao do vento. 
Inversamente, as pas sao movidas de volta a posicao anterior sempre que ha uma queda 
de producao. Neste tipo de controle, recorre-se a sofisticados mecanismos hidraulicos e 
eletrSnicos para moverem as pas em torno de seus eixos longitudinals. 

O projeto de um controle de pitch requerhabilidosas tecnicas de engenharia para 
assegurarem que as p&s do rotor estejam a girar exatamente para a posicao desejada 
durante as variacoes de vento. Em geral, recorre-se a um computador para controlar os 
angulos de ataque das pas. Em operacao normal, as pas movem-se permanentemente de 
forma a manter o rotor da turbina a operar num valor de potdncia desejado. No caso de 
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operacao com maxima potencia, o sistema de controle procura o angulo otimo para 
todas as velocidades de vento. 

Para se fazer o controle de potencia a entregar ao gerador eletrico, e necessario, 
a principio, calcular a potencia mecanica produzida pela turbina e61ica a partir do valor 
da velocidade do vento. A equacao (6.1), bem conhecida na literatura, descreve com 
simplicidade o comportamento da potencia mecanica disponivel: 

=^xpxCp(Z,0)xAxvl (5.1) 

Sendo Pa(ec a potencia mecanica disponivel no eixo da turbina em [W]; p e a 
densidade do ar era [Kg/m 3]; C p e o coeficknte de potencia da turbina; l e a taxa de 
velocidade de extrernidade (tip speed ratio) definida como sendo a razao entre a 
velocidade das pas em [m/s] e a velocidade do vento em [m/s]; & e o angulo de pitch 
das pas; e A, definida como sendo a area em [m 3] varrida pelas pas da turbina quando 
em movimento.. 

0 estudo teorico do comportamento dos aerogeradores defmiu expressoes 
analiticas que descrevem o comportamento das grandezas relevantes. Para a variacao de 
Cp com X, as expressoes mais citadas na literatura sao: 

1 1 0.035 
A. X + QMx9 # 3 + l 

(5.2) 

C (A,<9) = 0,22x U6 

u 
-12,5 

- 0 . 4 x 0 - 5 xe (5.3) 

Onde: 

X - velocidade na ponta da pa. 
X{ - funcao de X (equacao 3.16). 
9 - angulo de pich das pas. 
Cp - coeficiente de potencia. 

A equacao (5.3) conduz a um conjunto de curvas caracteristicas de Cp(X,0) 
versus Aparaos varios valoresde 9 como mostrado na Figura 6.1. 
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Figura 6.1 - Coefkiente de potencia, Cp, como funcao do tip speed ratio, X, e do 
angulo de pitch, 6. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

A partir da Figura 6.1 pode-se concluir que para se dimktuir 0 coeficiente de 
potencia, e consequentemente 0 valor da potencia mecanica, o angulo de pitch das pas 
necessita ser aumentado. 

Sob todas as condtcoes de vento, o fluxo em torno dos pern's da pa do rotor e 
bem aderente a superficie, produzindo, portanto, sustentacao aerodinamica a pequenas 
forcas de arrasto. 

Turbinas com controle de passo sao mais sofisticadas do que as de passo fixo, 
controladas por stall porque estas necessitarn de um sistema de variacao de passo. Por 
outro lado, elas possuem certas vantagens; 

• Permitem controle de potencia ativo sob todas as condicdes de vento, 
tambem sob potencias parciais; 

• Alcancam a potencia nominal mesmo sob condicoes de baixa massa 
especifica do ar (grandes altitudes dos sitios, altas temperaturas); 

• Maior producao de energia sob as mesmas condicSes (sem diminuicao da 
eficiencia na adaptacSo ao estol da pa); 

• Partida simples do rotor pela mudanca do passo; 
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• Fortes freios desnecessarios para paradas de emergencia do rotor; 
• Cargas das pas do rotor decrescentes corn ventos aumentando acima da 

potencia nominal; 
• Posicao de embandeiramento das pas do rotor para cargas pequenas em 

ventos extremos; 
• Massas das pas do rotor menores levam a massas menores dos 

aerogeradores. 

Na Alemanha cerca de 50% de todos os aerogeradores instalados sao do tipo 
controle de passo porque dois dos maiores fabricantes preferem este tipo de controle de 
aerogeradores. Na nova geracao de turbinas da classe de megawatt, muitos fabricantes 
mudaram para sistemas de controle de passo. 

6.1.3 Controle por Stall (Controle Aerodinamico) 

0 fenomeno de stall esta associado a um processo aerodinamico bastante 
complexo, nao se possuindo um modelo matematico que o simule satisfatoriamente. 
Esse tipo de controle efetua-se de forma passiva ou ativa, sendo este ultimo muito 
semelhante ao controle de pitch. Em ambos os casos, o que se pretende com esta 
filosofia de controle consiste, principalmente, em proteger a turbina eolica em situacoes 
de velocidades extremas de vento. 

Sob todas as condicoes de ventos superiores & velocidade nominal o fluxo em 
torno dos perfis das pas do rotor 6, pelo menos, parcialmente descolado da superficie, 
produzindo, portanto sustentacoes menores e forcas de arrasto muito mais elevadas. 

Turbinas com controle stall sao mais simples do que as de controle de passo 
porque elas nao necessitam de um sistema de mudanca de passo. Os aerogeradores com 
controle estol, em comparacao com os aerogeradores com controle de passo possuem, 
em principio, as seguintes vantagens; 

• Inexistencia de sistema de controle de passo; 
• Estrutura de cubo do rotor simples; 
• Menor manutencao devido a um numero menor de pecas moveis; 
• Auto-con fiabilidade do controle de potencia. 
• Em termos mundiais, o conceito de controle atraves de estol domina. A 

maioria dos fabricantes utiliza esta possibilidade simples de controle de 
potencia, que sempre necessita de uma velocidade constante do rotor, 
geralmente dada pelo gerador de inducao diretamente acoplado a rede. 
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6.1.3.1 Stall-Passivo 

No controle ita//-passivo, as pas estao aparafusadas ao rotor da turbina eolica 
segundo urn angulo fixo e pre-estabelecido, denominado como angulo de ataque. A 
geometria aerodinamica do perfil das pas determina que uma turbulencia seja criada na 
parte de tras das mesrnas, no instante em que a velocidade de vento atinge um valor 
elevado e critico. Esta turbulencia faz com que a forca de sustentacao, responsavel pelo 
movimento das pas em relacao ao eixo do rotor, caia drasticamente diminuindo assim a 
velocidade de rotacao das mesmas. 

A vantagem basica do controle por statf-passivo e que ele evita que as pas sejam 
moveis, nao necessitando consequentemente da presenca de um sistema de controle 
complexo e sofisticado. Por outro lado, este tipo de controle requer um arrojado projeto 
aerodinamico, de extrema complexidade para se evitar vibracoes induzidas pelo eteito 
stall (turbulencia) no eixo do rotor da turbina. 

6.1.3.2 Stall-Ativo 

Um crescents numero de turbinas e61icas tern sido desenvolvido com controle 
de potencia atraves do conceito de stall-dXxso. 

Tecnicamente, o sistema de stall-atlvo assemelha-se bastante com o controle de 
pitch, uma vez que atua tambem sobre o angulo das pas da turbina. No entanto, neste 
caso, as p&s sao projetadas para que o fenomeno de stall aconteca a uma determinada 
velocidade de vento. Eate tipo de controle utiliza uma variacao em degraus pre-
estabelecidos do angulo das pas, nao ocorrendo uma variacao contmua como no 
controle tipo pitch. 

A diferenca basica entre o controle por sta7/-ativo e o controle por pitch esta na 
forma como as pas sao comandadas, ou seja, alem do fato da variacao do angulo de 
pitch ser feita de modo distinto em ambos os sistemas de controle, numa situacao onde 
a turbina esteja sobrecarregada, o controle por statl-Bthta movera as pas na direcao 
oposta daquela que o controle de pitch faria. Em outras palavras, atraves desse 
movimento contrario, onde o angulo de pitch diminui, o controle por sta//~ativo 
aumentara o angulo de ataque das pas do rotor da turbina eolica no sentido de faze-las 
atingir o ponto critico onde o fenomeno de stall ocorre, para desperdicar assim, o 
excesso de energia cinetica do vento. Ao aumentar o angulo de ataque, a forca de 
sustentacao e reduzida enquanto que a forca de arraste aumenta opondo~se 
dominantemente ao movimento das pas. 
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6.2 Caracteristicas de Controle em Maquinas de Inducao 
Duplamente Alimentadas 

Nos proximos anos preve-se um aumento macico de sistemas eolicos 
empregando tecnologias cada vez mais sofisticadas. O aerogerador de inducao 
duplamente alimentado tem vindo a destacar-se e a ser bastante utilizado em grandes 
parques eolicos tanto "offshore" (instalacoes em mar proximo ao litoral) como no 
"onshore" (instalacoes em terra). A flexibilidade de controle proporcionada pelos 
conversores eletronicos associados a este tipo de aerogerador tem conduzido o DFIWG 
a operar de forma semelhante a das unidades sincronas convencionais oferecendo 
capacidades de controle tanto de potencia ativa e reativa bem como de tensao terminal e 
velocidade angular. 

E ja possivel verificar que um numero expressivo de parques eolicos com 
geradores duplamente alimentados se encontra em operacao e muitos outros estao a ser 
planeados ou em construcao. Devido ao progressivo aumento deste tipo aerogerador nas 
redes eletricas de todo o mundo existe a necessidade de se avaliar a interacao enfre esta 
tecnologia e o sistema eletrico, pelo que torna essencial o desenvolvirnento de modelos 
matematicos que descrevam o comportamento dinamico e estacionario do aerogerador 
(turbina eolica e gerador eletrico) bem como de seus controles e circuitos de protecao 
associados. 

De forma a incluir as estrategias de controle a serem utilizadas no gerador 
DFIWG recorre-se entao a modelos simpiificados para os conversores, sendo usual 
utilizar modelos do tipo fonte de tensao ou fonte de corrente controladas. 

Atualmente, ha uma grande quantidade de trabalhos de investigacao que tem 
vindo a abordar diferentes formas de controle que visam melhorar o desempenho do 
aerogerador DFIWG quanto as perturbacoes de rede. A quantidade apreciavel de 
solucoes de controle desenvolvida nos ultimos anos tem permitido explorar as 
capacidades destes aerogeradores, porem tem impedido a definicao de um modelo 
"standard* para analisar o comportamento desta tecnologia quando integrada nas redes 
eletricas. 

Relativamente as estrategias de controle, as solucoes propostas preconizam a 
adocao de controladores do tipo proporcional-integral (PI) para o controle dos 
conversores eletronicos. A partir desta filosoiia, o conversor ligado ao rotor do DFIWG 
pode tanto controlar a tensao terminal da maquina, e consequentemente, a sua potencia 
reativa, como tambem a velocidade angular e, por conseguinte, a potencia ativa 
produzida. Por outro lado, o conversor que liga a configuracao CA-CC-CA a rede 
eletrica controla somente a tensao continua podendo, no entanto, ser tambem utilizado 
para compensar potencia reativa. 

Nos aerogeradores do tipo DFIWG, a possibilidade de se acoplar ao rotor da 
maquina de inducao uma ligacao CA-CC-CA trifaslco de conversores estaticos de 
potencia, recorrendo a chaves estaticas do tipo IGBT com modulacao por largura de 
pulsos, determina uma das grandes vantagens que este tipo de equipamento de 
conversao oferece em relacao a maquina de inducao com rotor em gaiola. 
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No caso dos geradores de inducao duplamente alimentados, o circuito 
equlvalente da maquina adaptado para efeitos de estudos de comportamento dinSmico e 
o descrito na Figura 6.2. 

Figura 6.2 - Circuito equivaiente para o modelo dinamko adaptado para o 
gerador de inducao duplamente alimentado com os conversores eletronicos 
representados como fontes de tensSo e corrente, respectivamente. 

(Fonte: ALMEIDA, 2006) 

A conexao flsica dos conversores estaticos do tipo PWM (denominados neste 
trabalho de Ci e C2) e demais controladores e circuitos de proteeao inseridos no rotor da 
maquina, e indicadona Figura 6.3 
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Figura 63 - Esquema geral de controle do DFIWG, conversores estaticos e 
controladores. (Fonte: ALMEIDA, 2006) 

0 runcionamento do conversor Ci e equivaiente ao de uma fonte de tensao 
controlada, iigada sobre o rotor da maquina, cujo proposito pode ser, por exemplo, o de 
controlar a potencia mecanica a entregar pela turbina, atraves do controle de velocidade 
angular, bem como o de controlar a tensao terminal do gerador. O conversor C2, 
montado em cascata com o conversor Ci, funciona como uma fonte de corrente 
controlada, cujo controle possibilita nao somente impor valores de correntes desejadas, 
permitindo assim 0 controle do fluxo de potencia reativa trocado com a rede eletrica, 
como tambem, o controle da tensao no barramento CC. Um crowbar e utilizado para a 
proteeao dos conversores quando a corrente no rotor atinge valores elevados, o que 
pode ter lugar durante defeitos na rede eletrica. Nestas situacoes o bloco de crowbar 
curto-circuita 0 conjunto rectiflcador/inversor enquanto o defeito persistir. E assumido 
que a atuacao do crowbar esta sincronizado como os reles de proteeao dos conversores 
que estao ligados a rede eletrica e que atuam quando a tensao cai a m'veis abaixo de um 
valor a especificar ou, em alternativa, quando a corrente no rotor atinge valores 
elevados a definir de acordo com as caracteristicas dos conversores. 

Uma das grandes vantagens dos aerogeradores controlados por eletronica de 
potencia, como o DFIWG, consiste na capacidade de operarem numa larga banda de 
velocidade rotacional. Esta caracteristica de operacao possibilita extrair maxima energia 
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do vento utilizando adequadas estrategias de controle. Por esta razao, e comum serem 
projetadas rnalhas de controle especificas com o intuito de assegurarem uma producao 
otimizada do aerogerador DFIWG. 

Para que o DFIWG possa operar com maxima potencia ativa para uma dada 
velocidade de vento, toma-se necessario antecipadamente defmir-se o perfil da curva de 
extraeao de maxima potencia a adaptar na malha de controle de potencia ativa, apiicada 
ao conversor eletronico ligado ao rotor do aerogerador. 
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7.1 Introdu^ao 

As grandes pressoes ambientais sobre o uso da energia nuclear, marcadas 
fortemente pelos acidentes nos reatores de Three Mile Island em 1979, nos Estados 
Unidos e, mais tarde, em 1986 na cidade de Chernobyl, na ex-Uniao Sovietica, 
forcaram a com unidade mondial a procurar fontes mais seguras e confiaveis para o 
fornecimento de energia eletrica. Dentro dos novos paradigmas por fontes limpas, 
predominantes nas decadas de oitenta e noventa, criou-se um ambiente favoravei e 
altamente promissor para o desenvolvirnento das fontes renovaveis de energia, em 
particular da energia eolica. Varies pafses como Alemanha, Dinamarca e Estados 
Unidos, entre outros, engajaram-se no desenvolvirnento de tecnologia e expansao do 
parque industrial. Com incentives e subsidios no setor, a industria da energia e61ica 
alavancou recursos a ponto de se fixar no mercado mundial com tecnologia, qualidade e 
confiabilidade. 

As questoes ambientais, hoje mais do que nunca, impulsionam a comunidade 
mundial na busca de solucoes eficientes e ecologicamente corretas para o suprimento 
energetico. O crescimento da energia eolica no mundo tem sido uma resposta da 
sociedade por uma qualidade melhor no suprimento energetico. O crescimento de 
mercado e o desenvolvirnento tecnologico nos ultimos anos tem erguido a eolica como 
uma opcao imprescindivel para o fornecimento de energia Kmpa em grandes potencias. 

O aproveitamento dos ventos para geracao de energia eletrica apresenta, como 
toda tecnologia energetica, algumas caracteristicas ambientais desfavoraveis como, por 
exemplo: impacto visual, ruido, interferSncia eletromagnetica, ofuscarnento e danos a 
fauna. Essas caracteristicas aparentemente negativas podem ser significativamente 
minimizadas, e ate mesmo eliminadas, atraves de planejamento adequado e tambem no 
uso de inovacoes tecnologicas. 

Uma das caracteristicas ambientais favoraveis da energia eolica esta na nao 
necessidade do uso da agua como elemento motriz ou mesmo como fluido de 
refrigeracao e tambem em nao produzir residuos radioativos ou gasosos. Alem disso, 
99% de uma area usada em um parque eolico pode ser utilizada para outros fins, como a 
pecuaria e atividades agricolas. 
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Figura 7.1 - Praticas de atividades agropecuarias em parques eolicos. 
(Fonte: CASTRO, 1998). 

7.2 Emissao de gases 

O mais irnportante beneficio que a energia e6Hca oferece ao meio ambiente esta 
no fato de que ela nao poiui durante sua operacao. Dessa forma, podemos fazer urn 
comparativo entre cada unidade (kWh) de energia eletrica gerada por turbinas eolicas e 
a mesma energia que seria gerada por uma planta convencional de geracao de energia 
eletrica. Ao fazer essa analise chegamos a conclusao de que a energia eolica apresenta 
grandes vantagens na reducao de emissao de gases de efeito estufa e na reducao da 
concentracao de C02 durante a sua operacao. Com o avanco de programas de eficiencia 
energetica, com o propostto de tornar mais eficiente o parque gerador de energia, as 
emissoes de C02 e de gases de efeito estufa tem-se reduzido ao longo dos anos, mas 
permanecem, ainda, em uma faixa muito alta. 

Preocupacoes com o crescimento da concentracao de C02 e de gases de efeito 
estufa na atmosfera, tern mobilizado varios pafses na busca de solucoes efettvas para a 
redu^So das emissoes nos proximos anos. Em mar50 de 1997, a Comissao Europeia 
encarregou»se de reduzir o total das emissoes de gases de efeito estufa da Comunidade 
Europeia a 15% ate o ano de 2010. Esse acordo entre os Estados Membros da UniSo 
Europeia foi baseado em urn acordo similar, que ainda estava para ser definido na 
Conferencia das Nacoes Unidas em Kyoto - Japao em dezembro do mesmo ano. 
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As preocupacoes com o efeito futuro das emissoes de gases de efeito estufa por 
parte de varios paises do mundo tSm criado urn ambiente muito favoravel ao uso da 
energia eolica como uma fonte iimpa de energia. Uma turbina de 600kW, por exemplo, 
instalada em uma regiao de bons ventos, podera, dependendo do regime de vento e do 
fator de capacidade, evitar a emissao entre 20,000 e 36,000 toneladas de C02 
,equivalentes a geracao convencional, durante seus 20 anos de vida util estimado. A 
tabela 7.1 mostra urn estudo feito pelo World Energy Council, em 1993, comparando as 
emissoes de diferentes tecnologias de geracao de energia eletrica. 

Das quatro tecnologias listadas na tabela 7.1, que apresentam emissoes de C02 
abaixo do m'vel da energia eolica, somente as grandes hidreletricas sao competitivas 
comercialmente na atualidade. Entretanto, a utilizacao de grandes hidreletricas tern sido 
discutida em paises como o Canada e o Brasil (dots paises que apresentam grandes 
plantas hidreletricas instaladas cada vez mais longe dos centros consumidores) onde o 
apodrecimento da vegetacao submersa nos grandes reservatorios produz uma 
quantidade substancial de gases de efeito estufa. Urn dos principals gases proveniente 
da decomposicao da vegetacao submersa e o metano, cinqOenta vezes mais potente que 
o C02. Os projetos de grandes hidreletricas estao sendo gradativamente abandonados 
devido aos impactos ambientais na vida animal, causados pelas mudancas de habitat e 
nos protestos de opini&o publica. 

Tabela 7.1 - Emissao de C02 em diferentes tecnologias de geracao de energia eletrica 
KmisM'ks dc CO 

Tveiiolo&ia?* dc l>r4Hlucat»dei-ner^ui cloii.'OVh:. 
l"\tl'.u:;io Cmvttrucau Total 

Planta convencional de queitna de carvao 1 1 962 964 
Planta de quetma de oleo combustfvel - - 726 726 
Planta de queima de ads _ - 484 484 
Enersia lev mica dos ocean os Na 4 300 304 
Plantas geoievmjeas <1 i 56 .V 
Pequenas hidrelelrieas Na 10 Na 10 
Re at ores nucleares ~r> 1 5 8 
Energia eolica Na Na 
-Solar fotovoliaico Na "> Na 5 
Grandes hidreletricas Na 4 Na 4 
Solar termieo Na 3 Na 
LenhacExttaeao projsramAveh -1.509 3 1.346 -160 

Fonte: "Renewable energy resources: opportunities and constraints 1990-2020" 
World Energy Conuncii's - 1993 
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7.3 Emissao de ruido 

O irnpacto arnbiental do ruido gerado pelo sistema eolico ao girar suas pas foi 
urn dos mais importantes temas de discussao e bloqueio da disseminacao da energia 
eolica durante a decada de oitenta e inicio da decada de noventa. O desenvolvimento 
tecnologico nos ulu'mos anos, juntamente com as novas exigencias de um rnercado 
crescente e promissor, promoveram um avanco significativo na dirninuicao dos nfveis 
de ruido produzido peias turbinas e61icas. O problema do ruido produzido pelas 
turbinas eolicas esta relacionado com fatores como a aleatoriedade do seu 
runcionamento e a variacao da frequencia do ruido uma vez que este se relaciona 
diretamente com a velocidade de vento incidente. 

O ruido proveniente das turbinas eolicas tern duas origens: mecanica e 
aerodinamica. O ruido mecanico 6 proveniente, principalmente, da caixa de 
engrenagens que multiplica a rotacao das pas para o gerador. O conjunto de 
engrenagens iunciona na faixa de 1000 a 1500 rpm, onde toda a vibracao da caixa 
multiplicadora 6 transmitida para as paredes da nacele onde esta e fixada. A transmissao 
de ruido tambem pode ser ocasionada pela propria torre, atraves dos contatos desta com 
a nacele. Estudos sobre a geracao e o controle do ruido gerado pelas partes mecsmicas ja 
sao bastante conhecidos. A tecnologia atual mostra que e possivel a construcao de 
turbinas eolicas com niveis de ruido bem menores. A tecnologia convencional emprega 
geradores convencionais que necessitam de alta rotacao para funcionarem. Com a baixa 
rotacao da he4ice comparada a rotacao do gerador, o sistema precisa de um sistema de 
engrenagens para multiplicar a rotacao necessaria no gerador. Uma outra tecnologia 
utilizada em turbinas eolicas estk no uso de um gerador eletrico multipolo conectado 
diretamente ao eixo das pas. Esse sistema de geracao dispensa o sistema de engrenagens 
para multiplicacao de velocidade pois esse gerador fiinciona mesmo em baixas rotacoes. 
Sem a principal fonte de ruido presente nos sistemas convencionais, as turbinas que 
empregam o sistema multipolo de geracao de energia eletrica sao significativamente 
mais silenciosas. 

O ruido aerodinamico e um fator infiuenciado diretamente pela velocidade do 
vento incidente sobre a turbina eolica. Ainda existem varios aspectos a serem 
pesqutsados e testados tanto nas forrnas das pas quanto na propria torre para a sua 
reducao. Pesquisas em novos modelos de pas, procurando um maximo aproveitarnento 
aerodinamico com reducao de ruido, sao realizadas, muitas vezes, de modo semi-
empirico, proporcionado o surgimento de diversos modelos e novas concepcoes em 
formatos aerodinamicos das pas. 

Fisicamente, o som consiste na varia9ao de pressao detectada pelo ouvido que 
depende da fonte e do meio atraves do qua! se propaga. A velocidade do som na 
atmosfera e aproximadamente 340 m/s. E importante se fazer distincao entre o nivel da 
potencia do som e o nivel da pressao do som que atua em uma determinada localidade. 
O som e medido em decibeis (dB) e a escala empregada (dBA) mede o alcance 
percebido pelo ouvido humano. 

Como fatores mais importantes que afetam a propaga?ao do som destacam-se: 
tipo da fonte de ruido, distancia da fonte, velocidade do vento, temperatura, umidade, 
precipitacao e a presen5a de barreiras ou edificios. Os fatores que mais influenciam a 
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propagacao do ruido sao a distancia da fonte ao observador e o tipo de fonte. O ruido de 
uma turbina eolica (TE) pode alcanear nfveis de pressao moderados (< 50 dBA) quando 
a distancia da turbina ao receptor esta entre 200 e 300 m. Tipicamente o nivel do som 
de uma TE moderna esta entre 100 e 106 dBA dependendo do tipo de turbina. 

A escala de decibeis deve ser cuidadosamente interpretada quando se avalia o 
numero de turbinas a serem implantadas e seus efeitos. Uma TE com capacidade 
superior a 1 MW emite um som (a 200 m) com nivel de potencia de 104 dBA. A 
instalacao de uma segunda turbina com ruido de mesma potencia ira causar apenas um 
acrescimo de 3 dBA. Aumentando-se a potencia do som em 26%, o nivel de ruido 
aumenta em 1 dBA. Trip!icando-se a potencia do som conduzira aum incremento de 5 
dBA no nivel de ruido. A escala dBA e logaritrnica, isto e, duplicando-se a potSncia do 
som, o indice de acrescimo do nivel de ruido sera aproximadamente 3 dBA. Um som de 
potencia 100 dBa concern o dobro de energia que um som de 97 dBA. O decrescimo no 
nivel de potencia do som com o aurnento da distancia da fonte sera em torno de 6 dBA 
cada vez que a distancia e duplicada. 

Uma turbina moderna (que emite de 100 a 106 dBA) deve ser implantada a uma 
distancia de 200 a 300 m do receptor para alcanear um nivel de pressao do ruido de 45 e 
50 dBA. A avaliacSo do ruido permite determinar como as TE afetam o ruido do 
ambience e tambem qua! e o nivel de ruido aceitavel (dentro dos padroes nacionais) para 
as proprias turbinas. 

7.4 Impacto visual 

Os impactos visuais sao decorrentes do agrupamento de tones e aero gerado res, 
principalmente no caso de centrals eolicas com um numero consideravel de turbinas, 
tambem conhecidas como fazendas eolicas. Os impactos variam muito de acordo com o 
local das instalacoes, o arranjo das torres e as especificacoes das turbinas. Apesar de 
efeitos negatives, como aiteracoes na paisagem natural, esses impactos tendem a atrair 
turistas, gerando renda, emprego, arrecadacoes e promovendo o desenvolvimento 
regional. 

A reacao provocada por um parque eolico e aitamente subjetiva. Muitas pessoas 
oiharn a turbina e61ica como um simboio de energia limpa sempre bem-vindo, outras 
reagem negativamente a nova paisagem. 

Os efeitos do impacto visual tern sido minimizados, principalmente, com a 
conscientizacao da populacao local sobre a geracao eolica. Atraves de audiencias 
publicas e seminarios, a populacao local passa a conhecer melhor toda a tecnologia e, 
uma vez conhecendo os efeitos positivos da energia eolica, os indices de aceitacao 
melhoram consideravelmente. 

Os modernos aerogeradores, com alturas das torres de 40 m e comprimento das 
pas de 20 m, constituem obviamente uma alteracao visual da paisagem. O impacto 
visual e muito dificil de avaliar. No entanto, existem alguns efeitos incomodativos que 
podem ser contabilizados tais como: o efeito de sombras em movimento e reflexoes 
intermitentes. O primeiro pode ser evitado com uma correta planiilcacao do parque. O 
efeito das reflexoes intermitentes, devidas a incidencia do sol sobre as pas em 

76 



movimento, pode ser evitado utiiizando pinturas opacas. Pintar os aerogeradores com as 
cores da paisagem e uma boa solucao para minimizar o impacto visual. Por vezes nas 
proximidades de instalacoes militares e sugerida uma pintura de camuflagem para evitar 
que os aerogeradores constituam pontes de referenda. 

7,5 Impacto sobre a fauna 

Os principals impactos da energia eolica sobre os passaros sao devido a colisao 
dos animals com as linhas e pas e disturbios nas rotas de migracao. As principals causas 
sao listadas a seguir: 

• Morte ou ferimento causados pela rotacao das pas; 
• Eletrocussao nas linhas de transmissao; 
• Alteracao de habitat de migracao; 
» Reducao do habitat disponivel; 
• Disturbio na reproducao e crescimento. 

Entre os efeitos ambientais de usinas eolicas sobre a fauna alada estao a colisao 
direta contra torres e pas, e os charnados disturbios a reproducao, alimentacao e repouso 
na vizinhanca das turbinas. 

Em alguns casos de parques iocaiizados em* zonas de migracao de aves, tais 
como Tarifa no sul da Espanha, tem-se observado um elevado numero de aves mortas 
pelo movimento de rotacao das pas. No entanto, estes incidentes nao constituem um 
caso serio na grande maioria dos parques. A forma de evitar estes incidentes e uma 
correta planificacao na localizacao dos parques evitando as rotas de migracao. Fora das 
rotas de migracao, os passaros sSo rararnente incomodados pelas turbinas e61icas. 
Estudos com radares em Tjaereborg, regiao oeste da Dinamarca, mostrarn que no local 
onde foi instalada uma turbina eolica de 2 MW, com 60m de diametro, os passaros 
tendem a mudar sua rota de voo entre 100 a 200m, passando acima ou ao redor da 
turbina, em distancias seguras. Esse comportamento tern sido observado tanto durante a 
noite quanto durante o dia. Na Dinamarca e comum um grande numero de ninhos de 
falcoes nas torres das turbinas eolicas. 

Varios estudos mostrarn que nurn raio de 600 m dos parques eoiicos o numero 
de passaros tende a reduzir apos a implantacao do empreendimento, devido 
principalmente a; constrocao de ediftcios, incremento das atividades hum anas (de 
operacao e manutencao) na area e ruido do movimento das pas. 

Em relacao ao controle de disturbios e acidentes com a fauna alada, pesquisas 
mostrarn que se verifica uma predominaneia de acidentes fatais com morcegos e no 
periodo notumo. Acredita-se, porem, que as. vitimas nao excedam ao numero daqueles 
vitimadas por quilometro de auto-estrada ou linhas de alta-tensao. Este numero deve 
ainda ser bem menor que nas proximidades de farois ou torres de transmissao em areas 
costeiras. Dos passaros vitimados, alguns, de voo rasante, colidern contra as proprias 
torres, outros, de voo alto, colidern com as pas que estao a uma altura superior 20 
metros do solo. 
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7.6 Interferencias eletromagneticas 

Os aerogeradores, em alguns casos podem refletir as ondas eletromagneticas. 
Isto implica que podem interferir e perturbar sistemas de telecomunicacoes. Estas 
interferencias nao sao significativas. No entanto, e necessario efetuar estudos mais 
detalhados quando o parque se situa junto de aeroportos ou de sistemas de 
retransmissao. Essas interferencias variam muito, segundo o local de instalacao da usina 
e suas especificac5es tecnicas, particularmente o material utilizado na fabricasao das 
pas. 
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Capitulo 8 
PANORAMA DA ENERGIA E O L I C A 

8.1 Capacidade instalada no mundo 

O desenvolvimento apresentado nas ultimas decadas pela tecnologia de 
conversao de energia eolica e* significativo. Os sistemas eolicos estabeleceram-se nos 
EUA e na Europa por intermedio de uma industria solida e evoluiram no projeto, na 
construcao e na operacao, o que resultou numa reducao dos custos. 

A popularidade do uso da energia eolica sempre ffutuou com o preco de 
corabustfveis fosseis. Quando os precos do combustfvel cairam depois de Segunda 
Guerra Mundial, o interesse pela energia eolica diminuiu. Mas no inicio da decada de 
70, com a crise mundial do petroleo, houve novamente um grande interesse de paises 
europeus e dos Estados Unidos em desenvolver equipamentos para producao de 
eletricidade que ajudassem a diminuir a dependencia do petroleo e carvao. Mais de 
50.000 novos empregos foram criados e uma solida industria de componentes e, 
equipamentos foram desenvolvidos. 

Em 1990, a capacidade instalada no mundo era inferior a 2.000 MW. Em 1994, 
ela subiu para 3.734 MW, divididos entre Europa (45,1%), America (48,4%), Asia 
(6,4%) e outros paises (1,1%). Quatro anos mais tarde, chegou a 10.000 MW e no final 
de 2002 a capacidade total instalada no mundo uitrapassou 32.000 MW. O rnercado tern 
crescido substancialmente nos ultimos anos, principalmente na Alemanha, EUA, 
Dinamarca e Espanha, onde a potencia adicionada anualmente supera 3.000 MW. O 
total da potencia instalada no mundo cresceu, desde 1992, de 2500 MW para mais de 
40.000 MW em 2004 (taxa de crescimento anuai de 30%). 

Esse crescimento de rnercado fez com que a Associacao Europeia de Energia 
Eolica estabelecesse novas metas, indicando que, ate 2020, a energia eolica podera 
suprlr 10% de toda a energia eletrica requerida no mundo. De fato, em alguns paises e 
regioes, a energia eolica ja representa uma parcela consideravel da eletricidade 
produzida. Na Dinamarca, por exemplo, a energia eolica representa 18% de toda a 
eletricidade gerada e a meta e aumentar essa parcela para 50% ate 2030. Na regiao de 
Schleswig-Holstein, na Alemanha, cerca de 25% do parque de energia eletrica instalado 
6 de origem eolica. Na regiao de Navarra, na Espanha, essa parcela e de 23%. Em 
termos de capacidade instalada, estima-se que, ate 2020, a Europa ja tera 100.000 MW. 

A Tabela 8.1 apresenta a evolucao recente da capacidade instalada em varios 
paises e regioes do mundo. Alemanha, EUA, Espanha e Dinamarca sao responsaveis 
por quase 80% da capacidade instalada no mundo (Figura 8.1). 
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Tabela 8.1 - Capacidade instalada no mundo (MW) 
Pais/Regiao m i 1998 1999 2000 2001 2002 
Alemanha 2080 2874 4445 6113 8734 12001 
Estados Unidos 1590 1927 2492 2555 4245 4645 
Dinamarca 1116 1450 1742 2297 2456 2889 
Espanha 512 834 1530 2402 3550 4830 
Brasil 3 7 20 20 20 22 
Europa (exceto Alemanha, Dinamarca e Espanha) 1058 1411 1590 2610 2760 3637 
Asia 1116 1194 1287 1574 1920 2184 
Continente americano (exceto ETJA e Brasil) 52 128 194 223 302 353 
Australia e Facifico 33 63 116 221 410 524 
Africa e Oriente Medio 24 26 39 141 147 149 
Total 7584 9914 13455 18156 24544 31234 
onte: WINDPOWER MONTHLY NEWS MAGAZINE. [Knebel], v. 19,2003. 

22% 

15% 

39% 

15% 

• Alemanha 
m Estados Unidos 
• Dinamarca 
o Espanha 
• Resto do mundo 

Figura 8.1- Distribuicao da capacidade instalada no mnndo 
Fonte: Elaborado com base em dados de WINDPOWER MONTHLY NEWS 

MAGAZINE. [Knebel], v. 19,2003. 

Os relatorios anuais da Associacao Dinamarquesa da Industria Eolica (Danish 
Wind Industry Association - DWIA) apresentam alguns numeros sobre o 
desenvolvimento da energia eolica no mundo e a sua contribuicao, no ano de 2004, que 
sao listados na Tabela 8.2. 
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Tabela 8 2 - Os dez paises com maior potencia eolica 

Pais Capacidade instalada 
(MW) 

Percentual (%) 

Alemanha 16.629 35,1 
Espanha 8263 17,5 

Estados Unidos 6.740 14,2 
Dinamarca 3.117 6,6 

India 3.000 6,3 
Italia 1.125 2,4 

Holanda 1.078 2,3 
Inglaterra 888 1,9 

Japao 874 1,8 
China 764 1,6 

Total desses paises 42.478 89,8 
Total resto do mundo 4.839 10,2 

Total do mundo 47.317 100 
Fonte: DWIA, 2004. 

De acordo com o recente informe divulgado pelo Conselho Global de Energia 
Eolica (Global Wind Energy Council - GWEC), a industria mundial de energia a partir 
do vento instatou no ultimo ano de 2004 um total de 7.976 Megawatts (MW), o que 
significa um aumento de 20% no total. 

Fundado em 9 de Mateo de 2005, o GWEC e um forum mundial para tratar das 
questoes da energia gerada pelos ventos que congrega representantes desta industria e 
membros de associacoes representativas do setor. Seus membros trabalham em mais de 
50 paises representando mais de 1.500 organizacoes que abrangem desde a manufatura 
de equipamentos, projetos de desenvolvimento, geracao de energia, finances, 
consultores especializados, ate pesquisadores e academicos. 

O Conselho Global de Energia Eolica responde por 47.317 MW, o que significa 
99% da capacidade de energia eolica instalada mundo. Uma dos principals objetivos do 
Conselho Global de Energia Eolica e a irnplementacSo do seu projeto "Wind Force 12". 
O "Wind Force 12" e uma proposta para aumentar 12% a capacidade mundial de 
energia eolica ate o ano 2020. 

Os paises com o maior numero de instalacoes de energia eolica, em dezembro 
de 2004, sao os seguintes: Alemanha (16.629 MW), Espanha (8.263 MW), Estados 
Unidos (6.740 MW), Dinamarca (3.117 MW) e India (3.000 MW). Alguns paises, 
como Italia, Holanda, Japao e Reino Unido, estao acima ou proximos da marca dos 
1.000 MW. A Europa continuou a dominar o rnercado global em 2004, com 72.4% das 
novas instalacoes (5,774 MW). A Asia foi responsavei por 15.9% das instalacoes 
(1.269 MW), seguido pela America do Norte (6.4%; 512 MW) e a regiao do Pacfrlco 
(4.1%; 325 MW). America Latma mais o Caribe (49 MW) e a Africa (47 MW) ficaram, 
cada um, com 0.6% do rnercado. 
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A industria de energia eolica dos Estados Unidos esta pleiteando uma extensao 
de longo prazo, pois somente assim podera planejar um crescimento maior e mais 
equiiibrado para os proxirnos anos. 

A capacidade de geracao de energia eolica na Australia quase duplicou nos 
uitimos 12 meses, com a instalacao de 380 MW no final de 2004. A Australia tern 
algumas das fontes mais poderosas e abundantes de ventos do Planeta podendo chegar a 
acumular ate 8.000 MW de energia eolica com poucas adaptacoes. 

Em 2004, a industria de energia eolica do Canada bateu recordes, com 122 MW 
instalados. Desenvoivimentos recentes nas politicas federals e provincials de energia 
prometem aumentar em ate dez vezes o numero total de capacitacSes para energia 
eolica instaladas no Canada nos proxirnos 5 anos. 

A energia eolica e reconhecida atualmente no Hemisf^rio Asiatico, 
principalmente na India, por ser econdmica, completa e por proporcionar uma boa 
relacao custo-beneficio, e tambem por ser uma forma de producao de energia 
comprovadamente limpa, que nao prejudica o meio ambiente - uma fonte de energia 
muito necessaria na India. A India passou por um crescimento sem precedentes no setor 
de energia eolica. Ao longo do ultimo ano fiscal, isto e, 2003/2004, a capacidade para 
gerar energia a partir dos ventos cresceu mais de 35%. Ainda na regiao, o Japao planeja, 
apos a ratificacao do Protocolo de Kyoto, atingir a meta de 3.000 MW em energia 
eolica ate o ano 2010. 

O GWEC, com a autoridade de ser um f6rum mundial do setor de energia 
eolica; sugere politicas nacionais e internacionais mais fortes de apoio a expansao da 
energia eolica como uma das opcdes para a diminuicao da mudanca climatica. 

Segundo o projeto "Wind Force 12", se aumentam os investimentos em energia 
eolica ate um nivel no qual ela possa gerar 12% da eletricidade mundial ate 2020, 
resultaria numa reducao anual de 1.813 milhoes de toneladas de CO2 em 2020, 
partindo-se do pressuposto de que serao instalados 1.245.000 MW, a partir de fontes 
fosseis e nao-renovaveis. 

A capacidade global de energia e61ica instalada no mundo, no ano de 2004, 
atingiu o volume recorde de 47.317 MW. 

A tabela 8.3 mostra os 12 paises de maior utilizacao de energia e61ica no 
mundo, juntamente com a potencia e61ica instalada (MW) nestes paises, segundo 
estimativas da WWEA (World Wind Energy Association) com dados de 2005. Ainda 
segundo dados de 2005, 0 total mundial instalado de energia e61ica e de 58.982 MW, 
um valor superior a potencia de Itaipu, a maior usina hidroeletrica do mundo com 
12.000MW. 
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Tabela 8.3 - Potencia eolica instalada 
Posicao Pais Potencia (MW) 

l a Alemanha 16628 

2 a Espanha 8263 
3* Estados Unidos 6752 

4 3 Dinamarca 3118 

5a India 2983 
6 a Italia 1265 
T Holanda 1078 
83 Japao 940 
9 3 Inglaterra 897 
10a China 764 
l l a Austria 607 
12a Portugal 523 
Fonte: WWEA,2005 

Atualmente, a industria de turbinas eolicas vern acumulando crescimentos 
anuais acima de 30% e movimentando cerca de 2 bilhoes de dolares em vendas por ano. 
Existem, atualmente, mais de 30.000 turbinas eolicas de grande porte em operacao no 
mundo, com capacidade instalada da ordem de 13.500 MW. No ambito do Comite 
lnternacional de Mudancas Climattcas, esta sendo projetada a instalacao de 30.000 
MW, por volta do ano 2030. A Figura 8.2 mostra as participacoes no rnercado das 
firmas que oferecem aerogeradores de acordo com a potencia instalada na Alemanha e 
no mundo. 
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8.2 Dinamarca 

Na Dinamarca, a contribuicao da energia eolica e de 18% da energia eletrica 
total produzida. O pais investiu, nos ultimos 20 anos, mais em energia eletrica que 
qualquer outro da Europa. Isto e decorrente da longa tradicao da utilizacao do vento 
como forma de energia. A primeira turbina que gerou eletricidade foi construida em 
1891. 

O programa energetico dinamarques de hoje ainda faz parte do estabelecido em 
1976. O principal objetivo deste e fazer a Dinamarca menos dependente de suprimento 
de energia importada e tambem argumentos em defesa do meio ambiente estao sendo 
levados em conta. Hoje o pais conta com 3118 MW instalados que produziram 5,5 
TWh em 2003, o que corresponde a 15,9 % do consume residencial de energia eletrica. 

A Dinamarca e uma peca chave no rnercado das turbinas eolicas. O pais e 
responsavel por cinco empresas que supriram 60% de toda a demanda mundial no ano 
de 1996. Estas cinco empresas empregarn mais de 2000 pessoas no pais e via 
terceirizacao, um adicional de 10000 empregos. Apenas em 1996, a industria vendeu 
1360 turbinas, dentre as quais 944 para 21 paises diferentes. Os maiores compradores 
sao Alemanha (26%), Espanha (12%), e Inglaterra (10%). O total de vendas alcancou 
umpico em 1997 com 1654 turbinas, representando uma geracao de 968 MW. 
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A Industria dinamarquesa domina tambern o rnercado de turbinas e6Iicas para 
instalacao em alto mar. Dos 250 MW instalados no mar em 2003, 225 MW foram 
manufaturados na Dinamarca. Ate 2010, esta previsto um grande crescimento de 
instalacoes eolicas em alto mar (offshore) sendo que algumas ja estao em fase de 
projeto. Na Europa destacam-se o Reino Unido com 7000 MW e Alemanha com 2000 
MW. 

8.3 Alemanha 

Na Alemanha, e iniciativa do governo direcionar a economia rurno a maior 
utilizacao de energias renovaveis diminuindo consequentemente o uso de energia obtida 
de cornbustiveis fosseis e energia nuclear. Esta pohtica tern alcancado sucesso, pois 
atualmente cerca de 15% da energia consumida e produzida por tecnologias que buscam 
a reducao de emissoes de CO2, destacando-se neste cenario a energia eolica. 

Desde 1996, o rnercado alernao de energia eolica vem crescendo, mas em 2003 
registrou-se uma queda de quase 600 MW em relacao a um pico de 3.200 M.W em 
2002. Com um total de 16.543 turbinas e 16.628 MW de potencia instalada (em 
31/12/2004); a maioria dos bons locais para instalacao de energia eolica proxirnos a 
costa ficaram saturados e o desenvolvimento agora ocupa espaco no interior do pais. 

A crescente oposicao frente a instalacao de mais turbinas em terra ou na costa 
rnaritima e os incentivos governamentais para o aumento de producao de energia eolica 
tern atraido investidores para o desenvolvimento de projetos de fazendas eolicas 
offshore no Mar do Norte. Neste contexto, o rnercado alernao em alto mar e muito 
promissor com a possibiiidade de implantacao de mais 20.000 MW antes de 2030. 
Nenhuma turbina em alto mar foi instalada ate agora, mas muitos projetos grandes tem 
horizontes planejados de 3 a 4 anos. 

8.4 Estados Unidos 

A energia eolica e muito diiundida nos EUA, sao recursos que se distribuem 
desde os nfveis mais simples de atividades ate as mais complexas. Como exemplo tem-
se Dakota do Norte, que sozinha, possui a capacidade de produzir energia que 
conseguiria suprir 36% da eletricidade de 48 estados. 

Nos Estados Unidos a capacidade de geracao eolica esta aumentando 
aceleradamente, o Projeto Eolico Stateiine de 300 MW, em construcao na divisa entre 
os estados de Oregon e Washington, sera a maior fazenda eolica do mundo. O Texas 
adicionou cerca de 900 MW a varios projetos, durante 2001. Em Dakota do Sul, Jim 
Dehlsen, pioneiro no desenvolvimento da energia eolica na California adquiriu direitos 
eolicos em 222.000 acres de pastos de terras agricolas no centra leste do estado. Ele 
pretende desenvolver uma gigantesca fazenda eolica de 3000 MW e transmitir a energia 
atraves de Iowa, abastecendo Illinois e outros estados do centro-oeste industrial. 

Atualmente, a energia eolica e responsavel por apenas 1% de toda energia 
produzida no pais. O Departamento Nacional de Energia espera um aumento de 600% 
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na utilizacao de energia eolica nos proxirnos 15 anos. Espera-se que em meados do 
seculo o vento possa ser responsavel por 10% de toda energia norte-americana, o 
mesmo que a parcela produzida pela energia hidreletrica. 

8.5 China 

No cenario mundial um pais que possui um grande potencial eolico e promete 
aumentar muito o seu parque eolico e a China, a promessa e de incentivos que 
possibilitem ate" 2010 uma capacidade instalada de 4 mi Shoes de KW, com cerca de 
1.300 aerogeradores instalados. 

A crescente necessidade de energia da China recentemente tern despertado a 
atencao do mundo por causa de suas ousadas tentativas para adquirir companhias 
petroliferas estrangeiras como a empresa americana Unocal. O pais tambem tern feito 
grandes investimentos na producao de petroleo em paises tao distantes como Sudao e 
Venezuela. Mas, em arnbito domestico, com o petroleo ficando escasso, o carvao 
poluindo o ar das maiores cidades e a mineracao de carvao matando 6.009 pessoas no 
ano passado, o governo chines esta agindo agressivamente para desenvolver 
suprimentos de energia alternativa. 

Em 2020, comecando com uma minuscula base estabelecida apenas 
recentemente, a China espera suprir 10% de suas necessidades com as chamadas fontes 
de energia renovaveis, entre elas o vento, energia solar, pequenos represas hidreletricas 
e biomassa como fibras de plantas e excremento de animais. 
Ja est&o brotando grandes parques eolicos em provincias muito mais populosas como 
Guangdong, Fujian e Hebei, e os fabricantes chineses e estrangeiros de turbinas estao 
competindo furiosamente por este rnercado em rapida expansao. O custo por quilowatt 
est& ficando cada vez mais competitive com o carvao abundante da China. 

Muitas provincias litoraneas, entretanto, estao fazendo pianos para construir 
estacoes eolicas somente fora da costa, onde os vento sao fortes e a ocupacio da terra 
nao e um problem a. A expectativa e que projetos como esses instalem enormes novas 
turbinas com helices de 80 metros de extensao, cada uma delas capaz de gerar 1,2 
megawatt de eletricidade, o sullciente para levar energia para centenas de lares, se nao 
mais. Em 2010, a china planeja atingir 4 mil MW e, em 2020, a expectativa e chegar 
aos 20 mil MW, ou20 GW. 

As maiores limitacoes nao estao no potencial da energia eolica da China nem na 
sua tecnologia de geracao, mas na antiquada rede eletrica do pais, que nao consegue 
redirecionar energia de uma regiao para a outra na medida em que a demanda e a oferta 
aumentam e diminuem. Isso dificulta tirar plena vantagem da energia eolica, cuja 
produeao oscila de acordo com o clima. 

O programa de energia eolica da China tern raizes numa visita aos Estados 
Unidos feita ha 18 anos, no micio da decolagem economica do pais. Uma delegacao 
chinesa viu modemas turbinas eolicas em tuncionamento em Utah e entSo voltou 
determinada a adotar essa tecnologia em casa. 

O que se seguiu e uma historia que contem alguns dos principals ingredientes do 
milagre economico da China, incluindo a disciplinada arregimentacao dos recursos 

86 



intelectuais e financeiros por um Estado deterrninado a resolver um problema e 
estabelecer um setor que considera estrategico. A China tern apoiado a energia eolica e 
outras fontes alternativas de outras formas. Forneceu incentivos fiscais para 
desenvolvedores, impos tarifas de eletricidade padronizadas que resultam em subsidio 
para fontes de energia como o vento - que continuam sendo mais earns do que o carvao 
- e impos requisitos para os equipamentos para ajudar os fabricantes locais. 

O resultado tern sido um verdadeiro surto de crescimento entre fornecedores de 
equipamentos para energia eolica. Espera-se que o setor tenha um crescimento de 50% 
a 75% ao ano entre agora e 2020. Como exemplo da Vestas, uma fabricante de turbinas 
dinamarquesa que e a principal fornecedora da China. A China tern uma forte base 
industrial e, no ano passado, mais de dez empresas chinesas entraram no rnercado. 

8.6 Custo da Energia Eolica 

Considerando o grande potencial eolico existente no Brasil, confirmado atraves 
de medidas de vento realizadas recentemente, 6 possivel produzir eletricidade a custos 
competitivos com centrals termoel^tricas, nucleares e hidroeletricas. Analtses dos 
recursos eolicos medidos em varios locais mostrarn a possibilidade de geracao eletrica 
com custos da ordem de US$ 70 - US$ 80 por MWh.. 

Nos Estados Unidos, em 1979, o custo da energia eolica era de US$ 400 / /MWh. 
Ja em 2000, este caiu para US$ 60 / MWh e em 2004 ja atingiu US$ 45 / MWh. Alguns 
projetos em andamento nos EUA atingiram uma meta que e muito importante para o 
desenvolvimento tuturo da utilizacao da energia eolica, que e diminuir drasticamente o 
custo do kWh gerado, que varia de U$ 0,039 (em algumas usinas nos Texas) a U$ 0,05 
centavos ou mais (no Pacifico Noroeste). Estes custos sao similares aos de muitas 
formas convencionais de geracao de energia, e se espera que tais custos diminuam ainda 
mais em um intervalo de 10 anos. Os custos da producao de energia nos Estados Unidos 
estao resumidos na Tabela 8.4. 

Tabeta 8.4 - Casto da producSo de energia eolica nos Estados Unidos 
Ano Custo (US $)MWh 

1979 400 

2000 60 

2004 45 (39-50) 

Fonte: USDOE, 2004 
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Na Europa, em 2002, o custo da producao da energia eolica correspondia a € 39 / 
MWh. Considerando a melhoria na tecnologia espera-se que em 2010 o custo da energia 
caia para € 29/ kWh e considerando a mesma tendencia de diminuicao o valor para 2020 
sera de € 23 / MWh, correspondendo a uma reducao significativa de 40% em 
cornparacao a 2002. Os custos observados e projetados de producao de energia eolica na 
Europa estao resumidos na Tabela 8.5. 

Tabela 8,5 - Custos de producao ( e energia eolica na Europa 
Ano Custo (€)/MWh Custo (US $)/MWh 

2002 39 50,70 

2010 29 37,70 

2020 23 29,90 

Fonte: DWIA, 2003 

O custo de investimento (Tabela 8.6) tambem apresenta a mesma tendencia de 
queda, em 2002, correspondia a € 823 por kW instalado, em 2010, o custo da energia 
caira para € 623 / KW e, em 2020, chegara a € 497 / KW. 

Tabela 8.6 - Cnstos de implantacao de energia e61iea na Europa 
Ano Custo (€)/kW Custo (US $)/kW 

2002 823 1070 

2010 623 810 

2020 497 646 

Fonte: DWIA, 2003 

Os custos associados a instalacao de parques eolicos dependem dos custos de 
instalacao e do tipo de tecnologia adotada, sendo, por isso, variaveis em funcao dos 
acessos, fundacoes, transporte, ligacao a rede, numero de turbinas, altura do rotor, tipo 
do gerador e sistema de controle. 

Os dados conhecidos permitem situar o investimento total medio, e os valores 
do custo de geracao numa gama de variacao conforme apresentado na Tabela 8.7. 
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Tabela 8.7 - Custos de instalacao e geracao 
Custos de Instalacao e de Geragdopara Diferentes Tecnologias 

Tecnologia 

Custo de geragao 

USSMWh 

Custo de instalagao 

VS$/kW 

medio faixa medio faixa 

Gas Ciclo 

Combinado 35 30-40 600 500 -700 

Carvao 48 45-55 1200 1000- 1300 

Nuclear 60 33-80 1600 1200-2000 

Eolica 55 30-80 1400 800-2000 

Biomassa (25MW) 65 40-90 2000 1500 -2500 

PCH 75 50-100 1000 800-1200 

Solar Termica 150 120-180 5000 4000 - 6000 

Solar Fotovoltaica 550 300 - 800 7000 6000 - 8000 

Fonte: RENEWABLE E N E R G Y WORLD / MARCH-APRIL 2003, p.30 

Segundo o Departamento de energia norte-americano, os custos de implantacao de 
uma central eolica apresentam as seguintes proporcoes (%) em relacao ao investimento 
por unidade de potencia instalada (Tabela 8.8). 

89 



Tabela 8.8 - Custo das partes de um sistema eolico 
Parte do Sistema eolico Percentuat do custo unitario 

Terreno 0,15 

Rotor 17,28 

Torre 13,1 

Nacele + gerador + CM 39,24 

Infra-estrutura 29,5 

Controle e seguranga 0,73 

Fonte: USDOE, 2003 



O Brasil apresenta situacao privilegiada em termos de utiliza$ao de fontes 
renovaveis de energia. No pais, 43,9 % da Oferta Interna de Energia (OIE) e renovavel, 
enquanto a media mundial e de 14 % e nos paises desenvolvidos, de apenas 6%. A OIE, 
tambem denominada de matriz energetica, representa toda a energia disponibilizada 
para ser transformada, distribuida e consumida nos processos produtivos do Pais. 

O desenvolvimento dessas fontes ingressa em uma nova etapa no pais com a 
implantaeao do Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Eletrica 
PROINFA. 

A energia eolica no Brasil apresenta um panorama de desenvolvimento bem 
diferente dos outros tipos de energias alternativas, ja possuindo maturidade tecnologica 
e escala de producao industrial. Isso foi resultado de significativos investimentos em 
P&D e uma politica de cria9ao de rnercado atraves de politicas de incentivos em varios 
paises, especialmente na Alemanha, Dinamarca, EUA, e mais recentemente na 
Espanha, entre outros. Hoje essa tecnologia esta prestes a se tornar, economicamente 
viavel para competir com as fontes tradicionais de geracao de eletricidade, alem de 
existir um grande potencial eolico a ser explorado no pais. 

No Brasil, embora o aproveitamento dos recursos eolicos tenha sido feito 
tradicionalmente com a utilizacao de cataventos de muitiplas pas para bombeamento 
d'agua, algumas medidas precisas de vento, realizadas recentemente em diversos pontos 
do territorio nacional, indicam a existencia de um imenso potencial e61ico ainda nao 
explorado. 

O maior potencial eolico brasileiro esta situado em areas Iitoraneas do Nordeste 
e ja temos cerca de 4 GW de capacidade (1/3 de Itaipu) de projetos aprovados. A 
grande parte dos empreendimentos se localizam em pontos bastante fracos da rede de 
eletricidade do Nordeste, locais onde nao se previa a insercao de unidades geradoras de 
eletricidade e que podem comprometer a qualidade do fornecimento para toda a rede. 
Para impulsionar o desenvolvimento da energia eolica no Brasil, e necessaria a 
defimcao de politicas publicas, de leis que a incentivem e de linhas de financiamento. 
No campo da politica, foi criado, pela Camara de Gestao da Crise de Energia Eletrica, o 
Programa Pro-eolica, que garante a compra, a bons precos, de ate 1.050 MW. 

Grande atenc5o tern sido dirigida para o Estado do Ceara por este ter sido um 
dos primeiros locais a realizar um programa de levantamento do potencial e6iico 
atraves de medidas de vento com modernos anernografos computadorizados. 
Entretanto, nao foi apenas na costa do Nordeste que areas de grande potencial eolico 

91 



foram identificadas. Minas Gerais e Parana, por exempio, tern centrais eolicas, 
afastadas da costa, em funcionamento, com excelentes condicoes de vento. 

Atualmente a capacidade instalada no Brasil esta em torno de 120,7 MW 
(Tabela 9.1), com turbinas eolicas de medio e grande porte conectadas a rede eletrica. 
Alem disso, existem dezenas de turbinas eolicas de pequeno porte fimcionando em 
locais isolados da rede convencional para aplicacoes diversas - bombeamento, 
carregamento e baterias, telecomunicacoes e eletrificacao rural. 

Tabela 9.1 - Potencia eolica instalada no Brasil 

Usina 
Potencia 

(kW) 
Destino da 

Energia Municipio Proprietdrio 

Eolica de P rain ha 10.000 PIE Aquiraz - CE 
100% para Wobben Wind Power 

Industria e comercio Ltda 

Efilica de Taiba 5.000 PIE 
Sao Goncaio do 
Amarante - CE 

100% para Wobben Wind Power 
Industria e comercio Ltda 

Edlica-EIetrica 
Experimental 

Morro do 
Camelinho 1.000 SP Gouveia - MG 

100% para CEMIG Geracao e 
Transmissao S/A 

Eoli-EIetrica de 
Palraas 2.500 PIE Palmas - PR 

100% para Centrais Eolicas do 
Parana Ltda 

Eolica de 
Fernando de 

Noronha 225 PIE 
Fernando de Noronha -

PE 
100% para Centre Brasileiro de 
Energia Eolica - FADE/UFPE 

Mucuripe 2.400 PIE Fortaleza - CE 
100% para Wobben Wind Power 

Industria e comercio Ltda 
RN15 - Rio do 

Fogo 42.100 PIE Rio do Fogo - RN 
100% para Energias Renovaveis 

do Brasil Ltda 
E6ica deBom 

Jardim 600 PIE 
Bom Jardim da Serra -

SC 
100% para Parque Eolico de 

Santa Catarina Ltda 

Eolica Olinda 225 PIE Olinda - PE 
100% para Centro Brasileiro de 
Energia Eolica - FADE/UFPE 

Parque Edlico do 
Horizon te 4.800 APE-COM Agua Doce - SC 

100% para Central Nacional de 
Energia E61ica Ltda 

Macau 1.800 APE Macau - RN 
100% para Petroleo Brasileiro 

S/A 
Parque Eolico de 

Osorio 50.000 PIE Osorio - RS 
100% para Ventos do Sul Energia 

S/A 
Total: 12 Lis in as Potencia Total: 120.650 KW 

Legends 

SP Servico Publico 

PIE 
Producao Independent© 

de Energia 

APE 
Autoproducao de 

Energia 
Fonte: ANEEL, 2006. 
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Dados do Atlas do Potencial Eolico Brasileiro apontam que o potencial eolico 
brasileiro indicativo e de 143.000 MW, sendo que 7.694,05 MW ja foram autorizados. 
Sendo que o Ceara participa com quase 65% desta capacidade. As areas com maior 
potencial eolico encontram-se nas regioes Nordeste, Sul e Sudeste. 

Aprovou-se o 2° maior projeto do mundo de geracao de energia eolica, serao tres 
centrais geradoras eolicas denominadas Parque Eolico dos Indios, Parque Eolico 
Sangradouro e Parque Eolico de Os6rio, com potencia de 50 MW cada. Formado por 75 
aerogeradores de 2 MW de potencia unitaria, cada um com 135 metros de altura e 810 
toneladas de peso, o empreendimento tera capacidade potencial de geracao total de 150 
MW, correspondente a energia de 424.957 MWh/ano. A energia gerada sera comprada 
pela Eletrobras. O investimento de R$ 670 milhoes e da espanhola Enerfm/Enerven, do 
Grupo Eiecnor (90%), mats a alema Weobben e a CIP Brasil. 

O parque eolico de Osorio, o primeiro dos tres complexos que compoem o 
maior conjunto eolico da America Latina e o sexto maior do mundo, foi inaugurado em 
28/06/2006. Entraram em operacao as primeiras 25 torres. Cada conjunto de 25 
aerogeradores e formado por uma torre de concreto e um cata-vento com pas de 37 
metros de raio. O parque de Osorio e o primeiro no mundo a utilizar aerogeradores 
modeio E-70, de 2005, de 2 MW, sao os aerogeradores mais eficientes do mundo na 
captacao de ventos e estao sendo montados pela primeira vez no Rio Grande do Sul. A 
quantidade de energia gerada sera suflciemte para abastecer anualmente o consumo 
residencial de aproximadamente 650 mil pessoas em Porto Alegre e sera adquirida pela 
Eletrobras por um prazo de 20 anos. 

Existem oportunidades de melhoramentos tecnologicos bem identificados 
internacionalmente que deverao levar ainda a reducoes de custo e permitem estabelecer 
metas bastante ambiciosas para instalacao de sistemas de geracao nos proxirnos 30 
anos. 

No desenvolvimento dos projetos eolicos o Brasil conta com a participacao de 
diversos grupos nacionais de universidades e grupos estrangeiros, especialmente da 
Alemanha e Dinamarca. Ja existe a producao de turbinas eolicas no pais. As areas 
identificadas para um programa de P&D em energia eolica sao: a) o desenvolvimento 
de maquinas para situacoes especificas no Brasil, observando o regime de ventos e 
meihoria de eflciencias, consolidacao de dados de potencial eolico, c) integracao de 
parques eolicos ao sistema interligado. 

9.2 Vantagem adieional da energia eolica para o Sistema 
Eletrico brasileiro 

O Sistema Eletrico Brasileiro e formado pela interligacao de grandes 
subsistemas: Sul-Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. As regiSes Sudeste e 
Nordeste tern anualmente um periodo chuvoso em que a disponibilidade de energia 
eletrica de origem hidrica e maior e outro seco em que essa disponibilidade cai bastante, 
como acontece frequentemente no Nordeste. 

93 



A disponibilidade de energia eolica no Nordeste e comercialmente atrativa 
sendo, portanto, uma boa alternativa para complementar o deficit de energia de origem 
hidrica, pois nao possui esta caracteristica de sazonalidade. Com relacao ao Sistema 
Sul-Sudeste (Figura 9.2), tambem se pode perceber esta caracteristica de 
complementaridade, porem os vaiores nao sao tao significativos como na Regiao 
Nordeste. 

As usinas hidreletricas correspondent a mais de 70% da capacidade instalada 
para a geracao de energia eletrica no sistema eletrico brasileiro que e caracterizado por 
grandes usinas com potencia instalada superior a 250 MW. 

Com relacao a localizacao geografica, a maioria das usinas hidreletricas do 
Brasil esta situada nas bacias hidrograficas com nascentes nas montanhas das regioes 
Sudeste e Sul. Este fato leva a crer que a maioria da geracao de energia eletrica do 
Brasil depende dos regimes hidrologicos destas regioes. 

Estudos elaborados em concessionarias de energia do Nordeste e do Sul do 
Brasil mostraram que as usinas hidreie'tricas do Sudeste e do Nordeste tern regimes 
hidrologicos sazonais semeihantes: maiores vazoes naturals dos rios durante o periodo 
verao-outono (dezembro a abril), enquanto que algumas vezes foram verificados nfveis 
criticos dos reservatorios durante o periodo de inverno-primavera (maio a novembro). 
Este fato tern se tornado um desafio permanente para o planejamento da operacao do 
sistema interligado brasileiro e tambem tern influenciado as tarifas dos grandes 
consumidores industriais no pais. Alem disso, os regimes eolicos do Sul e do Nordeste 
sao co mple men tares ao regime hidrologico sazonal que pode trazerpossiveis beneficios 
de uma maior participacao da energia eolica na geracao de energia eletrica no Brasil. 

A. Complementaridade sazonal hidro-eolica no Brasil na Regiao Nordeste. 

A CHESF - Companhia Hidroeletrica do Sao Francisco, realizou simulacoes de 
UEEs (Usina Eletrica Eolica) com uma potencia eolica instalada de 3 GW, referentes a 
5 locais da costa do estado do Ceara durante o periodo de 1993-1995. Nesta hipotese, as 
usinas eolicas seriam instaladas em 10% do litoral do estado do Ceara, contariam com 
aerogeradores da classe de 500-600 kW, erlciencia da usina de 90% e disponibilidade 
dos aerogeradores de 95%. A geracao mensal acumulada resultante (Figura 9.1) 
apresentou uma forte sazonalidade. 

A Figura 9.2 tambem apresenta o comportamento anual da vazao media mensal 
afluenteno reservatorio de Sobradinho relativo ao periodo de 1931-1992. 
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Figura 9.1 - Complementaridade hidro-eolica no Sistema Nordeste 
Fonte: AMARANTE e SCHULTZ, 1999. 

Figara 9.2- Complementaridade hidro-eolica no Sistema Nordeste 
Fonte: AMARANTE e SCHULTZ, 1999. 



Os estudos avaliaram o aumento da regularizacao dos reservatorios de todas as 
usinas hidreletricas da CHESF no Rio Sao Francisco (capacidade instalada de 9.974 
MW), em diversos cenarios (baseados nos dados anemometricos do estado do ceara) de 
participacao da energia eolica e respectivas economias de agua. 0 acrescimo hipotetico 
de vazao (ou agua poupada) devido a in sere ao de energia eolica de 14%, 30% e 60% da 
capacidade instalada. 

0 Nordeste do Brasil e conhecido pelos fortes ventos ao longo de toda a sua 
costa. Ressaita-se tambem a ocorreneia de dunas de areias nesta faixa: as dunas 
proximas ao mar apresentam uma das mais baixas rugosidades ao deslocamento do 
vento, superior apenas aquela no mar {offshore), O estado do Ceara, por exemplo, tern 
mais de 400 km 2 de dunas em seu litoral. 

Os estudos da CHESF (Figura 9.3) demonstram que a operacao integrada de 
usinas eolicas e hidreletricas pode adicionar uma estabilidade sazonal ao sistema, 
atraves do aumento do fator de capacidade das usinas hidreletricas existentes. A agua 
poupada na geracao de energia eletrica pode ser destinada a outros usos uma vez que a 
regiao Nordeste sofre frequentes periodos de secas; e ocorrem conflitos do uso da agua 
do Sao Francisco, envolvendo principalmente a irrigacao de lavouras. 

A energia eolica podera tambem resolver o grande dllema do uso da agua do 
Rio Sao Francisco no Nordeste (agua para gerar eletricidade versus agua para 
irrigacao). Grandes projetos de irrigacao as margens do rio e/ou envolvendo a 
transposicao das aguas do rio para outras areas podem causar um grande impacto no 
volume de agua dos reservatorios das usinas hidreletricas e, consequentemente, 
prejudicar o fornecimento de energia para a regiao. Entretanto, observando o grafico 
abaixo, percebe-se que as maiores velocidades de vento no nordeste do Brasil ocorrem 
justamente quando o fluxo de agua do Rio Sao Francisco e mini mo. Logo, as centrais 
eolicas instaladas no nordeste poderao produzir grandes quantidades de energia eletrica 
evitando que se tenha que utilizar a agua do rio Sao Francisco. 
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B.Complementaridade sazonal hidro-eolica no Brasil na Regiao Sul-S«deste. 

A COPEL tambem realizou estudos e simulacoes da insercao de uma usina de 
50/200 MW no sistema interligado. Os dados anemometricos utilizados foram 
referentes ao periodo de 1972-1993. Os dados de vazSo foram obtidos das mais 
importantes bacias hidrograficas das regioes Sul/Sudeste. As simulacoes da integracao 
hidro-eolica foram executadas pela COPEL atraves do "Modelo de Simulacao de Sub
sistemas Equivalentes - MSSSE". 

As analises da integracao de uma usina eolica de 50 MW no Subsistema Sul nao 
demonstram complementaridade sazonal, devido as caracteristicas climatologicas 
pluviais da regiao Sul. 

Considerando-se que o subsistema Sudeste e o mais pesado na geracao e 
consumo de energia eletrica, foi tambem simulada a integracao de uma usina eolica em 
Palmas nos subsistemas Sul/Sudeste. A complementaridade sazonal tornou-se entao 
evidente: deve-se tambem observar que a geracao hidreletrica conjunta dos subsistemas 
Sul/Sudeste (Figuras 9.4 e 9.5) e de 5 vezes aquela so do Sul. 

O mapa eolico do Estado do Parana desenvolvido pela COPEL (1994-1999) 
forneceu uma estimativa da potencia. disponivel e da energia a ser gerada por meio de 
usinas e61icas, considerando-se a taxa de ocupacao de 2 MW/krn 2. Apesar da 
velocidade do vento ser muito variavel na escala de minutos ou horas, na escala de 
medias mensats e anuais, a sua constancia e muito maior quando comparada com as 
vazoes do Rio Iguacu no Parana. As velocidades madias mensais de Clevelandia-PR do 
periodo de 1983-1994 apresentam uma relacao entre o desvio padrao e media de 0,113, 
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enquanto que esta relacao para as vazdes afluentes no reservatorio de Segredo da 
COPEL e de 0,840 para o mesmo periodo. 

Os estudos, desenvolvidos pelas empresas de energia, aqui apresentados 
demonstram a complementaridade sazonal hidro-eolica entre os regimes climatol6gicos 
do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil Simulacoes e modelagens adicionais devem ainda 
ser executadas para se avaliar mais detaihadarnente a contribuicao da energia eolica no 
sistema eletrico brasileiro. 

No sistema brasileiro de transmissao de energia eletrica existem grandes areas 
no interior do pais que nao sao servidas por grandes linhas de transmissao ou 
subestacoes. Usinas eolicas instaladas nesta regiao poderiam contribuir para o reforco e 
a reducao de perdas de energia em redes longas e fracas. 

Outras areas favoraveis para empreendirnentos eolicos estariam situadas ao 
longo da extensa costa brasileira, coincidindo com os locais de maior consumo no 
extremo das linhas de transmissao. Todavia, a maioria das usinas hidreletricas esta 
situada no interior do Brasil e neste contexto a implantacao de aproveitamentos eolio-
eletricos mais proxirnos aos grandes centres de consumo, alem de melhorar o fator de 
capacidade do parque de geracao de energia predominantemente hidreletrico pela 
complementaridade sazonal hidro-eolica, podem tambem contribuir para o reforco e 
reducao das perdas das redes eletricas. 

Bnergios naturais hidrdulicas (sub-sistema Sui) £ energias 
eolicas em Palmos - peria&o 1979-1992 
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Figura 9.4 - Complementaridade hidro-eolica no sub-sistema Sul 
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Figura 9.5 - Complementaridade hidro-eolica no sub-sistema Sudeste 
Fonte: C B E E , 2000 

9.3 Atlas Eolico Brasileiro 

Na atualidade, a capacidade instalada no mundo e da ordern de 47.574MW, 
sendo Alemanha, Espanha e Estados Unidos os paises que apresentam a maior 
capacidade instalada. No Brasil, a potencia instalada e ainda pouco significativa (30 
MW), se comparada com o potencial existente principalmente no nordeste e na maior 
parte do litoral, incluindo o Rio Grande do Sul. Segundo os dados do Atlas Eolico 
Brasileiro (Figura 9.6), o potencial eolico brasileiro e da ordem de 140 GW. 

A geracao eolico-eletrica expandiu-se no mundo de forma acelerada ao longo da 
ultima decada, atingindo a escala de gigawatts, Um dos fatores Krnitantes para 
empreendimentos eolicos tern sido a falta de dados consistentes e confiaveis. Uma parte 
significativa dos registros anemometricos disponiveis pode ser mascarada por 
influencias aerodin&micas de obstaculos, relevo e rugosidade. A disponibilidade de 
dados representatives e importante no caso brasileiro, que ainda nao explorou esse 
recurso abundante e renovavel de forma expressiva. 

Estima~se que o potencial edlico bruto mundial seja da ordem de 500.000 
TWh/ano, o que significa mais de 30 vezes o atual consumo mundial de eletricidade. 
Desse potencial, no minimo 10% e tecnicamente aproveitavel, o que corresponde a 
cerca de quatro vezes o consumo mundial de eletricidade. 

O Brasil apresenta condicoes de vento extremamente favoraveis ao 
desenvolvimento de fazendas eolicas. A instalacao destes sistemas em sitios com 
elevados fatores de capacidade anualizados permitiria alcanear, em algumas situacoes, 
custos de geracao proxirnos da competitividade. A complementaridade sazonal entre os 
regimes de vento e hidrologico, em especial no Nordeste, constitui-se em uma 
vantagem sistemica a ser explorada. 
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No Brasil, embora so seja explorada uma porcao minima do seu potencial 
eolico, espera-se que a tecnologia tenha um elevado crescimento nos proxirnos anos. 

O Atlas do potencial eolico brasileiro, elaborado pela ELETROBRAS cobre 
todo o territorio nacional e tern como objetivo fornecer informacoes para identificacao 
de areas adequadas para aproveitarnentos eolio-eletricos. 

Na elaboracao do Atlas foi utilizado o software de modelagem numerica dos 
ventos de superficie chamado "MesoMap". Esse software simula a dinamica 
atmosferica dos regimes de vento e variaveis meteorologicas correlatas, a partir de 
amostragens representativas de um banco de dados. O sistema inclui condic ion antes 
geograficas como o relevo, a rugosidade induzida por classes de vegetacao e uso do 
solo, as interacoes termicas entre a superficie terrestre e a atmosfera bem como os 
efeitos do vapor d'agua presente. 

Utilizando dados validados para o periodo 1983/1999 as simulacoes foram 
baiizadas por referencias existentes, tais como grades de dados rneteorologicos, 
radiossondagens, vento e temperatura medidos sobre o oceano e medicoes de vento de 
superficie realizadas regionalmente no Brasil, das quais foram selecionadas apenas as 
medicoes com qualidade adequada. Os resultados das simulacoes foram apresentados 
em map as tematicos dos regimes medios de vento (velocidade, direcoes predominantes 
e parametros estatisticos de Weibull) e fluxos de potencia eolica na altura de 50m, na 
resolucao horizontal de 1 km x 1 km, para todo o pais. 

Alem da indicac-So das melhores areas de potencial eolico no territorio nacional 
e das principals caracteristicas de vento (direcoes predominantes, regimes diumos, 
fatores estatisticos de Weibull), foi realizada no Atlas a integracao de areas de potencial 
com uso de ferramentas de geoprocessamento. 

9.4 O Potencial Eolico-EIetrieo Brasileiro Estimado 

A avaliacao precisa do potencial de vento em. uma regiao e o primeiro e 
fundamental passo para o aproveitamento do recurso eolico como fonte de energia. 

Para a avaliacao do potencial eolico de uma regiao faz-se necessaria a coleta de 
dados de vento com precisao e qualidade. Em geral, os dados de vento coletados para 
outros usos (aeroportos, estacoes meteorologicas, agricultura) sao pouco representatives 
da energia contida no vento e nao podem ser utilizados para a determinacao da energia 
gerada por uma turbina eolica - que e o objetivo principal do mapeamento eolico de 
uma regiao. 

No Brasil, assim como em varias partes do mundo, quase nao existem dados de 
vento com qualidade para uma avaliacao do potencial eolico. Os primeiros anemografos 
computadorizados e sensores especiais para energia eolica foram instalados no Ceara e 
em Fernando de Noronha/Pernarnbuco apenas no infcio dos anos 90. Os bons resultados 
obtidos com aquelas medicoes favoreceram a determinacao precisa do potencial eolico 
daqueles locais e a instalacao de turbinas edlicas. 

Varios estados brasileiros seguiram os passos de Ceara e Pernambuco e 
iniciaram programas de levantamento de dados de vento. Hoje existem mais de cem 
anemografos computadorizados espalhados por varios estados brasileiros. 
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A analise dos dados de vento de varios locals no Nordeste confirmaram as 
caracteristicas dos ventos comerciais (trade-winds) existentes na regiao: velocidades 
medias de vento altas, pouca variacao nas direcoes do vento e pouca turbulencia durante 
todo o ano. Alem disso foram observados fatores de forma de Weibull (da distribuicao 
estatistica de Weibull), k} maiores que 3 - valores considerados muito altos quando 
comparados com os ventos registrados na Europa e Estados Unidos. 

Dada a importancia da caracterizacao dos recursos eolicos da regiao Nordeste, o 
Centro Brasileiro de Energia Eolica - CBEE, com o apoio da Agenda Nacional de 
Energia Eletrica - ANEEL e do Ministerio de Ciencia e Tecnologia - MCT lancou, em 
1998, a primeira versao do Atlas Eolico do Nordeste do Brasil com o objetivo principal 
de desenvolver modelos atmosfe>icos, analisar dados de ventos e elaborar mapas 
eolicos confiaveis para a regiao. Um mapa de ventos preliminar do Brasil gerado a 
partir de simulates computacionais com modelos atmosfericos e mostrado na Figura 
9.7. 

O Atlas foi obtido por rneio da integracao dos mapas digitals, utilizando-se 
recursos de geoprocessamento e calculos de desempenho e producao de energia eletrica 
a partir de curvas de potencia de turbinas eolicas existentes no rnercado, chegando aos 
valores de potencial eolico-eletrico estimado. 

O processo de mapeamento do potencial eolico foi realizado considerando-se as 
seguintes premissas: 

• integracao de todas as areas que apresentaram velocidades medias anuais 
iguais ou superiores a 6 m/s. 

• Foram consideradas curvas medias de desempenho de turbinas eolicas no 
estado-da~arte mundial, instaladas em torres de 50m de altura. 

• Utilizacao de uma densidade media de ocupacao de terreno de apenas 2 
MW/ km 2. Esse valor e considerado conservador, uma vez que representa 
cerca de 20% do realizavel por usinas eolicas em terrenos pianos. 

• Adocao de intervales com incrementos de 0,5 rn/s para as velocidades 
medias anuais de vento. O desempenho de turbinas eolicas foi calculado 
para os limites inferiores de cada intervalo. 

• Adocao de um fator de disponibilidade de 0,98, considerado tipico para 
usinas eolicas comerciais. 

• Foram descartadas da integracao as areas cobertas por agua (lagos e lagoas, 
acudes, rios e mar). 

• Os resultados da integracao, por faixas de velocidade foram apresentados 
por regioes. Figura 9.6, 

• A partir dos resultados obtidos para cada regiao foi estimado o potencial 
dispomvel (segundo as premissas anteriores) da ordem de 143,5 GW, 
conforme se mostra na coluna Integracao Curnulativa da Tabela 9.2. 
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Figura 9.6 - Potencial eolico estimado para vento medio amial igua! on superior a 7,0 
m/s (Fonte: E L E T R O B R A S / C E P E L et a!., 2001). 

Figura 9.7 - Mapa de ventos do Brasil. Resultados prelimlnares do C B E E . 
(Fonte: E L E T R O B R A S / C E P E L et al., 2001). 
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Tabela 92 - Potencial eoMco-eletrico do Brasil 

Integracao por aixas de velocidades ntegracao Cumulativa 

Regiao Vento Area 
Potencia 

Instalavei 
Fator de 

Capacidade 
Energia 
Anual Vento 

Area 
Cumulativa 

Potencia 
Instalavei 

Energia 
Anual 

NORTE M s } [ W i TGW1 fTWh/aiio] fm/sl fkm2l TGW] rrWh/ano] 
6-6,5 11460 22.92 0,13 25,58 >6 24206 48,41 70,49 
6,5 -7 6356 12.65 0.17 18,46 >6,5 12746 25,49 44.91 
7 -7,5 3300 6,6 0.2 11.33 >7 6420 12.04 26,45 
7,5 -8 1666 3,33 0,25 7.15 >7.5 3120 6,24 15,11 
8-8,5 903 1.81 0,3 4,65 >8 1454 2,91 7,96 
>0,5 551 1,1 0,35 3.31 >8 t5 551 1,1 3,31 

NORDESTE 6-6,5 146589 293,18 0.J3 327,19 >6 245105 490,21 649,5 
6,5 -7 60990 121.98 0,17 178,02 >6.5 98216 197,03 322,31 
7-7,5 24383 48.77 0.2 83.73 >7 37526 75.05 144.29 
7,5 -8 9185 18.37 0,25 39.43 >7,5 13143 26,29 60,56 
8-8.5 3088 6.18 0.3 15,91 >8 3958 7,92 21,13 
>055 870 1.74 0,35 5.23 > 8,5 870 1.74 5.23 

CENTRO-
O E S T E 6-6.5 41110 82,22 0.13 91,76 >6 50752 101,5 120.83 

6,5-7 8101 16.2 0.17 23,65 > 6,5 9642 1928 29,07 
7-7,5 1395 2,79 0,2 4,79 >7 1541 3,08 5,42 
7,5 -8 140 0,28 0.25 0.6 >7,5 146 0,029 0.63 
8-S,5 6 0,01 0.3 0;03 >8 6 0,01 0,03 
>0,5 0 0 0,35 0 >8,5 0 0 0 

SUDESTE 6-6,5 114688 229,38 0.13 255,99 >6 175859 351,72 446.07 
6.5 -7 46302 92.6 0,17 135,15 >6.5 61171 122,34 190,08 
7-7,5 U545 23.09 0,2 39,54 >7 14869 29,74 54,93 
7,5 -8 2433 4,87 0.25 10,44 >7,5 3324 6,65 15,29 
8-8,5 594 1.19 0,3 3,06 >8 891 1.78 4.84 
>0,5 297 0.59 0.35 1.78 > 8.5 297 0.59 1,78 

SUL 6-6,5 121798 243,6 0,13 271,86 >6 171469 342,94 424,74 
6.5-7 38292 76.58 0,17 111,77 > 6.5 49671 99.34 152,88 
7 -7,5 9436 18,87 0.2 32.4 >7 11379 22,76 41,11 
7.5 -8 1573 3,15 0,25 6.75 >7,5 J 940 3,09 0,71 
8-8,5 313 0,63 0,3 1.61 >8 370 0,74 1,95 
>0,5 57 0,11 0.35 0,34 >8.5 57 0,11 034 

Total 
Brasil 

Estimado 

>6 667391 1334,78 1711,62 
Total 
Brasil 

Estimado 

> 6,5 23146 463,49 739.24 Total 
Brasil 

Estimado 
> 7 71735 143,47 272,2 

Total 
Brasil 

Estimado >7,5 21676 43,35 100,3 

Total 
Brasil 

Estimado 
>8 6679 13,36 35,93 

Total 
Brasil 

Estimado 

>8,5 1775 3,55 10.67 

Fonte: E L E T R O B R A S / C E P E L et at, 2001. 
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Capitulo 10 
TENDENCIAS E N E R G E T I C A S GLOBAIS 

10.1 Introdu^ao 

A energia eletrica e uma energia secundaria que pode ser obtida a partir das 
fontes energeticas primarias transformadas atraves de conversores. As conversoes de 
energia primaria em eletrica, mais utilizadas atualmente sao: 

• Energia do potencial hidraulico da agua; 
• Energia termica contida nos combustiveis fosseis e biomassa; 
• Energia atdmica de minerais radioativos; 
• Energia geotermica proveniente do interior da Terra; 
• Energia cinetica dos ventos na atmosfera; 
• Energia cinetica das correntes dos oceanos; 
• Energia solar diretamente atraves de coletores e dispositivos 

fotovoltaicos. 

Nas duas ultimas decadas vem se intensificando a utilizacao de outras energias 
renovaveis, alem da hidriulica, devido ao esgotamento das fontes de combustiveis 
fosseis. Dentre essas, destacam-se a geracao de energia de origem do movimento das 
mares, do vento, do aquecimento geotermico, a energia solar e a geracao por biomassa, 
sendo que a energia eolica e a que mais tern se desenvolvido. 

De acordo com as mais recentes estatisticas apresentadas pela AgSncia 
Internacional de Energia (IEA) na publicacao "World Energy Outlook - WEO" 
(Perspectiva Mundial de Energia), de 2002, as principals tendencias para os proxirnos 
30 anos sao: 

* A dernanda de energia mundial crescera em dois tercos; 
* Os combustiveis fosseis continuarao dominando o mix de energia; 
* Quase dois tercos do crescimento na dernanda de energia acontecera em 

paises em desenvolvimento; 
* O fmanciamento exigido para implementac&o da nova inrra-estrutura de 

energia e um desafio enorme e depende em grande parte nas condicoes dos 
sistemas articulados pelos governos; 

* O comercio internacional de energia tera uma grande expansao; 
* O crescimento da dernanda de gas natural ultrapassara a de qualquer outro 

combustivel fossil, mas sera uitrapassada pelo crescimento de dernanda das 
energias renovaveis; 
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• 0 transporte levari ao crescimento do uso de petroleo; 
• 0 uso de eletricidade aumentara mais rapidarnente que qualquer outro tipo 

de energia intermediaria. Essa dernanda de eletricidade foi calculada pela 
IE A e apresentada no WEO: 

A eletricidade crescera mais rapidarnente que qualquer outra 
fonte de energia final, numa taxa media de 2,4% ao ano. A 
dernanda de eletricidade mundial dobrara ate 2030, enquanto 
sua parte no consumo de energia final total subira de 18% em 
2000 para 22% em 2030. O aumento maior na dernanda 
acontecera em paises em desenvolvimento (IHA, 2002 p. 29). 

Na Figura 10.1 e mostrada a tendencia mundial na dernanda de energia primaria. 

Figura 10.1 - Tendencias na dernanda mundial de energia primaria 
Fonte: WEO,apud IHA, 2003 

Na Figura 10.2 e apresentada a evolucao da capacidade instalada de geracao de 
eletricidade no mundo. 
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Figura 10.2 - Capacidade instalada de geracao no mundo 
Fonte: I E A, apud IHA, 2003 ' 

A Figura 10.3 mostra que dois tercos da eletricidade gerada no mundo no ano de 
2000 ainda e proveniente de combustiveis fosseis, enquanto a hidreletricidade e 
responsavel por quase toda a energia renovavel. 

Figura 10.3 - Energia gerada no mundo no ano 2000 (%) por diferentes fontes 
Fonte: EOF, apud IHA, 2003. 
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10.2 Energia Eletrica no Brasil 

Segundo Balance energetico Nacional de 2005, publicado pelo Ministerio de 
Minas e Energia - MME, a matriz energetica brasileira apresenta urna composicao 
conforme mostrado na Tabela 10.1 e na Figura 10.4, destacando-se uma grande 
participacao das energias renovaveis representadas pela Hidroeletricidade e Biomassa. 

Tabela 10.1 - Matriz energetica brasileira 

Fonte de energia % 
Gas 6,7 

Carvdo mineral 1,6 
Lenha 8,4 

Bagaco de cana 10,7 
Outras fontes prim. Renovaveis 2,2 

Coque de carvao mineral 3,7 
Eletricidade 16,3 

Carvao vegetal 3 
Alcoot etilico 3,5 

Outras secunddrias ~ alcatrdo- 0,1 
Subtotal derivados de petroleo 43,8 

Fonte: MME, 2006. 

3.5% 
0.1% 

G a s 
Carvao mineral 
Lenha 
Bagaco de cans 
Outras fontes prim. Renovaveis 
Coque de carvao mineral 
Eletricidade 
Carvao vegetal 
Aicool etilico 
Outras secundarias • alcattao 

^ S u b t o t a l derivados de petroleo 

44% 

Figura 10.4 - Matriz Energetica Brasileira 
Fonte: MME, 2006 
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A Tabeia 10.2, segundo dados da ANEEL, apresenta as informacoes sobre a 
Matriz de Energia Eletrica no Brasil. 

Tabeia 10.2 - Matriz de Energia eletrica 

Tipo 
Capacidade Instalada 

% 

Total 

% Tipo N,°de 

Usinas (kW) 
% N.°de 

Usinas (kW) 
% 

Hidro 612 72.567.457 70,23 612 72.567.457 70,23 

Gas 
Natural 74 9.892.408 9,57 

99 10.815.556 10,47 Gas Processo 26 925.748 0,9 99 10.815.556 10,47 

Petroleo 

Oleo 
Diesel 530 3.594.349 3,48 

547 4.758.254 4,61 Petroleo Oleo 
Residual 18 1.163.970 1,13 

547 4.758.254 4,61 

Biomassa 

Bagaco de 
Carta 225 2.455.350 2,38 

267 3.477.229 3,36 Biomassa 

Licor 
Negro 13 782.617 0,76 267 3.477.229 3,36 Biomassa 

Madeira 25 212.832 0,21 

267 3.477.229 3,36 Biomassa 

Biogas 2 20.030 0,02 

267 3.477.229 3,36 Biomassa 

Casca de 

Arroz 2 6.400 0,01 

267 3.477.229 3,36 

Nuclear 2 2.007.000 1,94 2 2.007.000 1,94 

Carvao 

Mineral 
Carv&o 
Mineral 7 1415.000 1,3? 7 1.415.000 1,37 

Eolica 12 120.650 0,12 12 120.650 042 

Importacao 

Paraguai 5.650.000 2,33 

8.170.000 7,91 Importacao Argentina 2.250.000 5,85 8.170.000 7,91 Importacao 
Venezuela 200.000 0,08 

8.170.000 7,91 Importacao 

Urugual 70.000 0,20 

8.170.000 7,91 

Total 1.548 103.333.811 100 1.548 103.333.811 100 

Fonte: A N E E L , 2006 
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Por dispor da maior bacia hidrografica do mundo e precipitacao acima da media 
anual, € natural e compreensivel que o Brasil tenha feito historicamente sua opcao pelo 
recurso hidroenergetico. Hoje, a capacidade de geracao do Brasil e representada pelas 
usinas hidreletricas que dao sustentacao ao desenvolvimento nacional e ao parque 
industrial brasileiro, respondendo por 74,79 % do total de energia gerada no pais, 
segundo a Tabela 10.3 e a Figura 10.6. As caracteristicas fisicas e geograficas do Brasil 
foram determinadas para implantacao de um parque gerador de energia eletrica de base 
predornmantemente hidrica. A energia de origem hidrica e hoje a segunda maior fonte 
de eletricidade no mundo e o Brasil, que detem 15% das reservas mundiais de agua 
doce disponivel, so utiliza um quarto de seu potencial. 
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Tabela 103 - Potencia instalada ao Brasil por tipo de usina 
Tipo de Usina Quantidade Potencia (KW) % 

UHE - Usinas Hidreletricas de 

Energia 154 71.101.119 74,19% 

UEE - Usina Eolio-eletrica 12 120.650 0,13 

PCH - Pequenas Centrais 

Hidreletricas 265 1.364.342 1,43 

CSF- Central Solar 

Fotovoltaica J 20 0,00 

UTE - Usina Termeletrica de 

Energia 924 20.473.732 21,54 

UTN- Usina Termonuclear 2 2.007.000 2,11 

Total 1355 95.066.863 100 

Fonte: A N E E L , 2006 

Energia Eletrica no Brasil 
Potencia instalada. (MW) por tipo de usina (%) 

Figura 10.6 - Energia Eletrica no Brasil 
Fonte: A N E E L , 2006 



Capitulo 11 
CONCLUSAO E RECOMENDAf^OES 

11.1 Conclusao 

Neste trabalho foi apresentada inicialmente, uma breve abordagem sobre os 
diferentes tipos de rotores eolicos sendo caracterizados e catalogados conforme o nivel 
de desempenho que apresentam. Nesta classificacao, destacam-se como mais adequados 
e propensos para a producao de eletricidade os rotores eolicos do tipo helice com duas 
ou tres pas. 

Seguidamente, foram destacados os principals tipos de geradores eletricos, com 
enfase, para os geradores de inducao duplamente alimentados e, sfncrono de ima 
permanente que atualmente tern vindo a substituir os tradicionais geradores de inducao, 
que rnacicamente foram utilizados em sistema de conversao de energia eolica. 
Descreveram-se, por conseguinte, os aspectos mais relevantes de cada aerogerador 
abordando-se as diferencas de comportamento e de capacidades de controle. 

Tendo em conta que o aerogerador duplamente alimentado (DFIWG) e o objeto 
de estudo de varios especialistas, procurou-se sintetizar o estado da arte concernente as 
varias estrategias de controle que tern sido propostas na Hteratura especialidade. 

Um conjunto de estrategias de controle podem ser aplicadas ao aerogerador 
DFIWG o que comprova a flexibilidade oferecida pelos conversores eletronicos. 
Demonstrou-se que a maquina pode operar com tensao terminal e velocidade angular do 
rotor controladas, bem como com potencia ativa e reativa em niveis desejados. A 
controlabilidade da maquina permite ainda explorar duas caracteristicas de 
operacionalidade que sao intrinsecas de maquinas de inducao convencionais: 

• Capacidade de operar como gerador mesmo com velocidade subsincrona; 
• Capacidade de injetar potencia reativa na rede eletrica atraves do estator. 

Estas duas caracteristicas operacionais comprovam a grande versatilidade do 
aerogerador de inducao duplamente alimentado e a grande razao de substituirem os 
aerogeradores de inducao convencionais. 

Atraves do material examinado e da experiencia adquirida com o 
desenvolvimento deste trabalho, e necessario o aprimoramento e desenvolvimento de 
modelos que possam ser explorados em. ferramentas de simulacao para estudos que 
envolvam identifica9ao de solufoes tecnicas de controle associado ao aerogerador 
duplamente alimentado, nomeadamente, a maquina eletrica e aos conversores 
eletronicos, de modo a possibilitar a defmicao de adequadas solucoes tecnicas que 
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possam melhorar a qualidade do fomecimento de energia eletrica a rede por parte deste 
tipo de maquina. 

11.2 Recomenda^oes 
Diversas atitudes politicas podem ser tomadas no sentido da sustentacao do 

crescimento da utilizacao da energia eolica em todo o mundo. A remocao de barreiras 
inerentes e subsidies' que penalizem as fontes renovaveis e uma importante estrategia 
para o crescimento da energia eolica nas proximas decadas. As barreiras inerentes ao 
setor eletrico estao, muitas vezes, na propria legtslacao do setor, no ambito do 
planejamento e acesso a rede, que tern sido posta em pratica considerando apenas 
grandes plantas de geracao. Esse e um obstaculo institucional ultrapassado, que nao 
deveria ser considerado em areas promissoras para a geracao eolica, devendo o setor 
eletrico promover precos justos e transparentes para services em eletricidade levando 
em conta os benefTcios introduzidos pela geracao. 

Varias medidas de cunho politico e economico podem ser adotadas para o 
desenvolvimento da energia eolica. Pelas suas caracteristicas tecnicas e economicas 
adquiridas com o desenvolvimento comercial dos ultirnos 15 anos, a energia eolica 
necessita cada vez mais de vontade politica para que possa crescer ainda mais nas 
proximas decadas. Nao se trata mais do amadurecimento tecnologico ou de metodos e 
processos para avaliacoes confiaveis do potencial eolico. Toda a tecnologia estd pronta 
e e capaz de superar os desafios de novos projetos; trata-se apenas de vontade politica e 
conscientizacao da- sociedade- para que- o rnercado- eolico cresca com sucesso na 
contribuicao do fomecimento de uma energia limpa, eficiente e inesgotavel. 

A legislacao e uma das mais importantes ferramentas para o desenvolvimento de 
fontes renovaveis no Brasil. As lets ja em vigor mostrarn uma iniciativa de absorcab 
dessas fontes na matriz energetica nacional tanto em sistemas isolados quanto no 
sistema interligado. Mas ainda nao e o suftciente. A necessidade de mecanismos mais 
ousados e adaptados para uma rapida absorcao dessas fontes se mostra imprescindivel. 
A busca de novas fontes de geracao de energia eletrica nao pode descaracterizar a 
vocacao renovavel do sistema eletrico nacional. O reconhecimento dos potenciais 
renovaveis e sua utilizacao e um dos grandes fatores para a manutencao da geracao de 
energia limpa (caracteristica do sistema hidreletrico nacional). 

O desenvolvimento da energia eolica no Brasil deve ser acompanhada nao so de 
acoes politicas mas tambem de varias frentes de pesquisas e desenvolvimento. Varias 
instituicoes no Brasil ja promovem pesquisas nos mais diversos segmentos da utilizacao 
da energia eolica com resultados ja aplicados para utilizacao de sistemas eolicos na 
geracao de energia. 0 estudo de aplicabilidade de projetos no Brasil necessita de dados 
e ajustes inerentes as caracteristicas climaticas e de relevo de cada regiao. 0 Brasil, por 
apresentar caracteristicas proprias, necessita de estudos de validacao e ajustes dos 
modelos europeus ja consagrados.. Para,-viabilizas uma. partictpacao mais efetiva da 
energia eolica na matriz energetica nacional, destacam-se as seguintes linhas de 
pesquisa e desenvolvimento: 
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• . Modelos computacionais adequados ao clima e a topografia do Brasil; 
• , Distribuicao estatfstica de dados de vento e uniforniidade na 

disponibilizacao dos dados; 
• . Pesquisa sobre a qualidade da energia de fazendas eolicas e o impacto na 

rede; 
• Desenvolvimento aerodinamico de aerogeradores adequados a condicoes 

tropicais do Brasil; 
• . Pesquisas sobre a aplicabilidade da energia eolica em sistemas hibridos 

(Eolico-Diesef e Eolico-Solar-Diesel). 

0 potencial eolico do Brasil e favoravel para a utilizacao dessa tecnologia em 
grande escala. A criacao e a apltcacab de leis que possibilitam novos projetos em 
energia eolica (alem dos projetos de lei que encontram-se em tramite) sao instrumentos 
que tornam o uso do vento, recurso natural abundante em toda a costa do Nordeste alem 
de outras regioes, uma das mais importantes alternativas energ&icas que, alem de 
possibiiitar uma rapida penetracao no fomecimento de energia, tambem garante uma 
geracao limpa e ecologicamente ubem-vinda"! 
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