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1. INTRODUCAO 

Neste relatorio sao apresentadas as principals atividades do estagio integrado 

realizado na empresa Coteminas Campina Grande, como parte da conclusao do curso de 

graduacao em engenharia eletrica com enfase em eletrotecnica da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), durante o periodo de 01/09/2004 a 31/08/2005, com carga 

horaria de 44 horas semanais. 

Dentre as atividades realizadas durante o periodo de estagio supra citado, sao 

enfatizadas duas tarefas: 

1. Identificacao e solucao de problemas relacionados com o desarme 

intempestivo do rele de protecao do sistema de acionamento do 

compressor responsavel pela alimentacao de ar comprimido a planta 

industrial; 

2. Elaboracao do piano de paradas para manutencao preventiva da 

Subestacao Principal e Sala Eletrica compreendidas no periodo de 

2005 a 2008; 



2. O GRUPO COTEMINAS 

Mediante incentivos provenientes da Superintendencia para o Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), nasce em 1967 em Montes Claros - MG, a primeira unidade 

do grupo Coteminas. Sua fiacao entra em operacao no ano de 1974 e no ano de 1976 

entra em operacao a tecelagem. 

Em 1990, o setor passava por uma profunda crise e muitas empresas ficaram a 

espera de apoio do governo, mas uma outra parcela de empresas resolveu lutar contra a 

concorrencia internacional, entre elas a Coteminas. Em 1992, no intuito de se tornar 

mais competitiva resolveu lancar acoes na BOVESPA e vendeu 50% do seu capital total 

para investidores. Com o dinheiro a empresa resolveu investir em maquinas mais 

modernas. 

Apos esta primeira etapa, o grupo foi a busca de marcas fortes para agregar 

valores a seus produtos, para isto, arrematou a Artex e a Santista se tornando assim uma 

empresa mais forte, com nomes ja bem conhecidos no mercado. Entre 1992 e 2004, sua 

producao saltou de 15 mil toneladas para 170 mil toneladas anuais. 

Atualmente, o grupo e formado por 16 unidades, sendo uma das ultimas, a 

unidade localizada na provincia de Santiago Del Estero, na Argentina, inaugurada em 

2004. 

2.1. A UNIDADE DE CAMPINA GRANDE 

Com o intuito de aumentar a producao de fio, para suprir a demanda das outras 

unidades, devido a sua localizacao geografica e mao de obra qualificada, foi escolhida a 

cidade de Campina Grande para a implantacao de mais uma unidade do grupo. Em maio 

de 1995 foi dado inicio a implantacao da primeira fabrica, a Embratex e posteriormente 

a Wentex, ambas produtoras exclusivamente de fios para suprir o comercio nacional e a 

exportacao. Estas duas fabricas formam a unidade Coteminas-CG e se preparam para 

mais uma etapa de sua expansao, a criacao do setor de tecelagem, etapa esta que esta em 

fase de estudo e podera entrar em funcionamento nos proximos meses. 

A empresa esta localizada na Alca Sudoeste, BR 230, km 155 no Distrito 

Industrial do Ligeiro. Possui uma area construida de 132.531 m 2 e uma area de 10.080 

m 2 destinadas as futuras instalacoes. 
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A empresa conta atualmente com mais de 1000 funcionarios e funciona em 

periodo integral, 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Hoje, a unidade de Campina Grande produz cerca de 3,5 bilhoes de quilometros 

de fio por ano, o que seria suficiente para dar 85 mil voltas na Terra na linha do 

Equador e e considerada a maior fiacao deste tipo do mundo. 

Continuando sua expansao e se preparando para as novas ampliacoes e tambem 

para comprar energia de forma mais competitiva o grupo esta em fase de transicao 

(comprando a maior parcela de energia no mercado de energia denominado atualmente 

de CCEE, antido MAE), desde Janeiro de 2005, para futuramente se tornar consumidor 

livre e tambem esta em fase de estudo a construcao da subestacao de 230 kV, em 

substituicao a atual de 69 kV / 60 MVA. 
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3. R E L E S DE P R O T E C A O - ESTUDO DE CASO 

Todos os sistemas eletricos necessitam de protecao para evitar que defeitos 

transitorios ou permanentes possam danificar equipamentos e colocar em risco a vida de 

pessoas. Mesmos os sistemas mais bem projetados, levando-se em conta todas as 

normas tecnicas vigentes, estao sujeitos a defeitos que podem ter conseqiiencias 

irrelevantes ou desastrosas. Para evitar estes problemas os sistemas eletricos se valem 

de varias formas de protecoes, como fusiveis, disjuntores e reles. 

A denominacao rele representa um numero muito grande de equipamentos e 

dispositivos, das mais diversas formas de construcao e operacao, para as mais diversas 

aplicacoes e tambem dependendo do porte e da seguranca das instalacoes consideradas. 

Nos diagramas eletricos, os reles sao identificados atraves de uma numeracao 

normalizada pela American Standart Association - ASA e aceita internacionalmente, 

parte desta identificacao pode ser vista na tabela abaixo: 

Numero Funcao Numero Funcao 
2 Rele de partida temporizada 61 Rele de balanco de corrente 
3 Rele de Verificacao 62 Rele temporizado de interrupcao ou 

abertura 
21 Rele de Distancia 63 Rele de pressao de liquido ou de gas 
27 Rele de Subtensao 64 Rele de protecao de terra 
30 Rele anunciador 67 Rele direcional de sobrecorrente 
32 Rele direcional de Potencia 68 Rele de bloqueio 
37 Rele de subcorrente ou subpotencia 74 Rele de alarme 
44 Rele de seqiiencia de partida de 

unidades 
76 Rele de sobrecorrente em corrente 

continua 
46 Rele de reversao de fase ou 

balanceamento de fase 
78 Rele de medicao de angulo de fase 

47 Rele de seqiiencia de fase para tensao 79 Rele de religamento 
48 Rele de seqiiencia incompleta 81 Rele de frequencia 
49 Rele de replica termica para maquinas 

(temperatura do enrolamento) 
83 Rele de transferencia automatica 

50 Rele de sobrecorrente instantaneo 85 Rele receptor de onda carrier ou de fio 
piloto 

51 Rele de sobrecorrente temporizado 86 Rele de bloqueio 
53 Rele de excitatriz ou gerador de 

corrente Continua 
87 Rele direcional 

55 Rele de fator de potencia 91 Rele direcional de tensao 
56 Rele de aplicacao de campo 92 Rele direcional de tensao e corrente 
59 Rele de sobretensao 

Tabela 01 - Nomenclatura de aparelhos - ASA (Mamede, 1994). 

Nos sistemas eletricos as perturbacoes podem ser agrupadas resumidamente em 

curtos-circuitos, sobrecargas, variacoes dos niveis de tensao e frequencia. Destas, os 
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curtos-circuitos sao as perturbacoes mais severas para um sistema eletrico e como 

conseqiiencia sao obtidos niveis de corrente extremamente elevados capazes de implicar 

danos irreparaveis a instalacao, caso o sistema de protecao nao atue. Estes podem se dar 

entre as tres fases, entre duas fases quaisquer ou entre uma fase qualquer e a terra. 

As sobrecargas se caracterizam pela elevacao moderada da corrente e por terem 

sua duracao prolongada (bem maior que as de curto-circuito) e sao normalmente 

causadas muitas vezes por operacao incorreta, seja pela introducao de novas cargas ao 

circuito, pelo aumento das cargas mecanicas, acima das admitidas pelo eixo dos 

motores, etc. 

Ja as variacoes do nivel de tensao sao perturbacoes que afetam demasiadamente 

o desempenho das instalacoes e provocam falhas em alguma parte do sistema, sua 

duracao pode ser curta ou prolongada, para cima ou para baixo. Casos particulares de 

variacao do nivel de tensao sao as variacoes provenientes de manobras do sistema e 

descargas atmosfericas e podem ser denominados respectivamente de surtos de manobra 

e surtos atmosfericos. 

3.1. R E L E S PARA P R O T E C A O D E MOTORES PM - INEPAR 

Nos motores de grande porte se faz necessario uma protecao segura e eficiente 

por conta do alto custo que representam e pela confiabilidade de servico que estes 

motores devem manter. Para suprir as necessidades de ar comprimido, a empresa dispoe 

de tres compressores alimentados em 4,16 kV e cuja potencia e de 800 CV (600 kW), 

estes funcionam da seguinte forma, um compressor fica de reserva enquanto os outros 

ficam trabalhando em plena capacidade ou em alivio. Existe um rodizio de 

funcionamento dos compressores para que estes funcionem aproximadamente um 

mesmo numero de horas, este controle e feito de forma manual utilizando os horimetros 

existentes nos mesmos. A protecao eletrica destes motores e" feita utilizando reles 

trifasicos fabricados pela INEPAR. 

O rele trifasico de protecao de motor de estado solido INEPAR, da linha PM foi 

projetado de acordo com tecnologia da Hitachi - Japao para proteger motores de baixa e 

media tensao, ele e um equipamento multifuncao e tern as seguintes protecoes 

incorporadas: 
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Funcao Codigo 
• Protecao de sobrecarga 49 
• Protecao de curto-circuito 50 
• Protecao de falta a terra 50N/50G 
• Protecao de partida prolongada 48 
• Protecao de perda de carga 37 
• Protecao contra carga desequilibrada 46 

Tabela 02 - Protecoes do Rele PM - Inepar 

Conforme a Figura 01, pode-se ver que na parte superior do painel esta fixada a 

placa de identificacao do rele. Tambem podem ser vistos os tapes de ajuste de corrente 

em tres placas identificadas como A, B(I0), C e cujas regulagens podem ir de 0,3 a 1,2 x 

In com passos de um decimo. 

Pode se ver tambem a direita dos blocos de tapes os potenciometros para ajuste e 

os respectivos LED's indicadores de operacao das varias funcoes do rele. De cima para 

baixo pode-se ver o ajuste da constante termica da funcao de sobrecarga com uma faixa 

continua de 10 a 40 min ou de 40 a 160 min; o ajuste continuo do valor de atuacao da 

funcao de curto-circuito de 2 a 10 x Ie; o ajuste continuo do valor de atuacao da funcao 

de falta a terra de 0,1 a 0,8 x Ie; o ajuste continuo do valor de atuacao da funcao de 

perda de carga de 0,2 a 0,8 x Ie; o ajuste continuo da funcao de tempo de atuacao da 

funcao de partida prolongada com uma faixa continua de 3 a 30 segundos; o ajuste 

continuo do valor de atuacao da funcao de carga desbalanceada de 0,25 a 0,5 x Ie e 

fmalmente um LED que indica se o rele esta alimentado (V. Aux). Tambem existe na 

extremidade inferior direita do painel frontal uma chave identificada como V(%)=\00 

utilizadas para minimizar problemas de interrupcoes mais prolongadas (acima de 400 

ms) na alimentacao auxiliar do rele, permitindo levar os contadores imediatamente ao 

estado 100%, o que corresponde a simulacao da temperatura nominal do motor 

protegido. Ha tambem a chave indicada como TESTE/REARME LED que tern como 

funcao, ao ser pressionada, nao so rearmar, mas tambem testar os LED's indicadores 

das funcoes. 
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Figura 01 - Vista frontal do rele PM da INEPAR 

Conforme a Figura 02, pode-se ver que uma representacao simplificada da 

ligacao do rele. Tres TCs retiram amostras das correntes de fase e a partir delas realiza a 

supervisao e protecao do motor. A alimentacao da parte de comando e do proprio rele e 

feita atraves de um TP que rebaixa o nivel de tensao de 4,16 kV para 110 V. Juntamente 

as protecoes realizadas pelo rele existem sensores de nivel de oleo e de temperatura dos 

enrolamentos para que se tenha uma maior seguranca e confiabilidade na protecao do 

compressor. 

Esta alimentacSo das correntes proveniente dos TCs e realizada atraves de 

terminals especiais, tipo pino, ligados a uma borneira aparafusada numa das placas de 

circuito impresso, estas possuem barras curto-circuitantes na borneira com o objetivo de 

curto-circuitar os TCs caso o rele seja retirado da caixa, isto e feito porque devido a 

estrutura do TC, nao podemos abrir o circuito secundario quando no circuito primario 

passe corrente porque o fluxo magnetico iria provocar correntes muito elevadas no 

secundario e tambem um sobre-aquecimento do mesmo. 
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Figura 02 - Diagrama eletrico simplificado do rele 

3.1.1. DESCRICAO DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Houve um curto-circuito no borne de ligacao do rele de protecao PM da 

INEPAR, o que ocasionou o desligamento do motor. Foi entao colocado um novo rele 

identico ao anterior, quando ligado este veio a desarmar acusando um desequilibrio de 

fase. Este problema fez com que a fabrica ficasse sem compressor reserva. 

Estes sao responsaveis por todo o ar comprimido usado na fabrica, em especial, 

muitas maquinas necessitam de ar comprimido em alguma parte do processo, se os 

niveis de pressao baixam de um determinado valor, estas maquinas comecam a parar, 

para que isso nao aconteca, pelo menos dois destes compressores devem estar 

funcionando para manter o nivel de pressao. 

Foi entao realizado varios testes das partes componentes do painel de comando 

do motor a fim de solucionar o problema, como os niveis de tensao e potencia sSo 

bastante elevados e estes partem no modo de partida direta, nao podiamos ligar os tres 
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ao mesmo tempo para nao sobrecarregar o transformador que os alimentava, foi 

necessaria uma analise detalhada e criteriosa, pois nao se podia dar partidas no motor so 

para testa-los. 

Numa primeira etapa foi verificada toda a parte de comando, testando a 

continuidade, cabo a cabo, como nao foi detectado nenhum problemas, foi entao 

retirado os TCs por suspeitar que um deles poderia estar com problemas, no lugar destes 

foram colocados novos TCs, estes procedimento nao solucionou o problema. 

Como o defeito persistia, mesmo tendo sido feito e refeito todos os testes e como 

nao existia documentacao do fabricante detalhando como era feito o teste de 

desequilibrio de carga foi decidido que montariamos a parte de comando numa bancada 

de teste, utilizando um motor de 75kW, 380 V para que fosse verificado o 

funcionamento do rele de protecao podendo se ver todos os parametros ja que os niveis 

de tensao eram considerados baixo. Estranhamente, o problema nao foi detectado, 

apenas quando se tirava uma das fases de corrente e que o rele detectava desequilibrio 

de fase. Uma conclusao que se chegou e que muito provavelmente o defeito era 

intermitente, novamente foi testada a parte de comando do motor e posteriormente foi 

tentado partir o motor, este voltou a desarmar devido a protecao do rele*. Como o motor 

utilizado no teste tinha niveis de tensao, corrente e potencia bem abaixo das do motor do 

compressor, comecamos a trabalhar com duas novas hipoteses, uma delas era que o 

problema fosse no motor e a outra era que o problema poderia ser ocasionado por algum 

problema so detectado pelo rele nos niveis de corrente e tensao mais elevados. 

Com a chegada de um motor que estava na revisao, esta realizada numa empresa 

especializada em motores de grande porte resolvemos entao trocar o motor. O processo 

de troca do motor e bastante complicado e demorado, em primeiro lugar este pesa 

aproximadamente quatro toneladas e so pode ser retirado com um caminhao muque, 

como este tern de ser desacoplado do resto do compressor, apos a colocacao do novo se 

inicia um processo de alinhamento do seu eixo com o eixo do compressor. Este 

procedimento de alinhamento e feito pela equipe da mecanica. Apos a conclusao do 

alinhamento e ligado sua alimentacao foi entao programado uma nova partida do motor. 

Apos a nova tentativa, o problema continuava a aparecer, como o painel de 

comando deste compressor era diferente dos outros dois, decidimos entao aproveitar um 

painel que estava guardado e montamos todo o comando no novo cubiculo, com isso 

ficou-se com os tres paineis exatamente iguais e com o mesmo diagrama eletrico, este 
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processo tambem nao foi simples, pois o painel desativado estava desmontado e foi 

necessario limpa-lo e repor as pecas que estavam faltando. Tambem houve dificuldade 

na troca deste painel porque ele era muito pesado (cerca de uma tonelada), tiramos o 

cubiculo originalmente instalado e substituimos por o que haviamos montado, mesmo 

com tudo isso o problema voltou a ocorrer. 

Neste meio tempo entramos em contato com o fabricante e este enviou o manual 

do rele PM I I , similar ao nosso. Tendo o manual e a partir do que ja tinha sido testado, 

comecamos a suspeitar que o problema nao estava no conjunto comando compressor 

mais sim que o problema estava na alimentacao. Chegou-se a suspeitar dos cabos de 

alimentacao, mas como sao alimentados em 4,16 kV, a unica medida que pode ser tirada 

foi a corrente atraves de alicate amperimetro, foi visto entao que havia uma diferenca 

entre as correntes mas que esta era pequena e provavelmente nao seria suficiente para 

desarmar o motor, foi realizada tambem uma inspecao visual dos cabos para verificar 

possiveis falhas. 

Com o manual em maos, pode-se ter uma nova estrategia para solucionar o 

problema, o que foi visto foi que o calculo utilizado para a protecao contra cargas 

desequilibradas era feito utilizando apenas duas fases da corrente, as fases A e C. O que 

ocorre e que o rele verifica se a soma vetorial da corrente na fase C com a corrente na 

fase A atrasada de 60° e igual a zero, caso nao seja a carga seria considerada 

desequilibrada, como podemos ver na Figura 03. O que pensavamos antes de receber o 

manual era que como o rele recebe as tres amostras de corrente, estas eram somadas e se 

a resultante fosse diferente de zero a carga seria desequilibrada. Conforme a Figura 03 

podemos ver que bastava que as fases estivessem trocadas para que o rele atuasse 

erroneamente, como o esquema eletrico estava todo correto, decidimos verificar se a 

seqiiencia das fases estava correta na alimentacao e foi constatado que estas nao 

estavam corretas. 
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a) CARGA EQUfLIBRADA 
A 

C A' 

fa> CARGA DESEQUILIBRADA 

A'A' 

RESULTANTE - 0 RESULTANTE * R 

Figura 03 - Diagrama fasorial de cargas equilibradas e desequilibradas 

Entao, corrigimos o erro encontrado na alimentacao do cubiculo responsavel 

pelo acionamento e protecao do motor foi decidido testar novamente o motor. 

O motor partiu normalmente e o rele nao detectou nenhum defeito, com isso foi 

solucionado o problema que durou cerca de tres meses e cujos maiores problemas foram 

os niveis de tensao e corrente envolvidos, a falta de uma documentacao sobre o rele e o 

tempo necessario para realizar cada teste. 

Nas Figuras 04 e 05 sao apresentadas as fotos de um destes compressores e seu 

painel de comando. 

Figura 04 - Compressor Figura 05 - Painel de Comando do 
Compressor 
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4. PLANEJAMENTO DAS PARADAS D E MANUTENCAO PREVENTIVA 

4.1. OBJET1YO 

Planejar de maneira racional e programada as paradas para manutencao preventiva 

da Subestacao Principal de 69 kV, das Subestacoes Secundarias, dos Bancos de 

Capacitores e Baterias. 

A manutencao preventiva pode ser definida como todo servi9o programado de 

controle, conserva9ao e restaura9ao dos equipamentos, obras ou instalacdes, executados 

com a finalidade de mante-los em condi9oes satisfatorias de opera9ao e de prevenir contra 

possiveis ocorrencias que acarretariam sua indisponibilidade. 

Atraves da manuten9ao preventiva consegue-se reduzir consideravelmente os 

prejuizos decorrentes de avarias de vulto em equipamentos e interrup9oes imprevistas. 

4.2. CRONOGRAMA DAS PARADAS E R E U N I 6 E S 

0 cronograma apresentado no Anexo 01 nos permite ter uma ideia geral de como 

vao ser distribuidas as tarefas nos anos de 2005 a 2008, tarefas estas que poderao ser 

modificadas caso haja alguma altera9ao no cronograma ou alguma a9ao corretiva seja 

necessaria. 

4.3. R E UNI AO P R E P A R A T O R Y 

Com o intuito de organizar e programar da melhor forma possivel foi planejado a 

realiza9ao de reunioes antes das paradas. Pela programa9ao sera prevista a realiza9ao de 

pelo menos tres reunioes antes de cada parada, com exce9ao, as de final de ano porque o 

tempo entre uma parada e outra e muito pequeno, ou seja, podemos programar como se 

fosse uma unica parada, dividida em dois dias. As reunioes deverao ser assim distribuidas: 

a 1° Reuniao devera ser realizada de 45 a 60 dias antes da parada; a 2° Reuniao realizar-se-

a 30 dias antes da parada e a 3° Reuniao, 8 dias antes da parada. Poderao ser previstas 



outras reunioes dependendo das necessidades e pendencias que possam vir a ocorrer. Um 

ponto importante e que nos dias anteriores as paradas deve ser preparado e organizado todo 

o material necessario a sua realizacao. 

As datas das reunioes serao marcadas de acordo com a conveniencia dos 

componentes da equipe e nao serao abordadas neste documento. 

Alem das paradas propostas se faz necessario uma inspecao visual das subestacoes 

pelo menos um mes antes da parada de final do ano a fim de detectar possiveis problemas 

que necessitem de pecas sobressalentes e/ou suporte tecnico externo. As inspecoes deverao 

ser feitas, no maximo, nas datas abaixo: 

25/11/2005 Esta e a data limite para a inspecao dos equipamentos, a fim de se tomar as 

devidas providencias. 

25/11/2006 Esta e a data limite para a inspecao dos equipamentos, a fim de se tomar as 

devidas providencias. 

25/11/2007 Esta e a data limite para a inspecao dos equipamentos, a fim de se tomar as 

devidas providencias. 

25/11/2008 Esta e a data limite para a inspecao dos equipamentos, a fim de se tomar as 

devidas providencias. 

Tabela 03 - Cronograma de Reunifies 

4.4. RECOMENDACOES D E SEGURAN£A DURANTE AS PARADAS 

1. Devemos ter atencao com relacao a nao deixar ferramentas ou material de 

limpeza nos locais onde estiverem sendo desenvolvidas as tarefas, 

principalmente paineis; 

2. Quern estiver lavando os transformadores, devera ter o cuidado de nao deixar 

escorrer agua para as caixas de ligacao. 

3. Quando estiverem na parte de baixo das Subestacoes, sinalizar as tampas das 

galerias que ficarem abertas para evitar quedas. 

4. Caso seja encontrado algo que gere duvida ou mereca atencao especial, solicitar 

a presenca de alguem da equipe de apoio. 



5. Se houver quebra ou dano em algum painel ou componente, solicitar a presenca 

de alguem da equipe de apoio para registrar a ocorrencia e/ou se possivel 

providenciar a solucSo do problema. 

6. O setor de seguranca devera providenciar cavaletes para sinalizar as escotilhas. 

4.5. OBSERVANCES ANTES DAS PARADAS 

1. Identificar in loco onde irao ser realizados os trabalhos, fazendo inspecao previa 

dos pontos que serao abordados. 

2. Providenciar iluminac2o para os trabalhos a serem realizados nos paineis dentro 

da fabrica e debaixo das subestacoes. 

3. Providenciar todas as ferramentas e materials que deverao ser utilizadas no 

desenvolvimento das tarefas. 

4. Disponibilizar desengraxante e trapo na Sala Eletrica. 

5. Requisitar os EPFs que forem necessarios para o desenvolvimento das tarefas. 

4.6. DESCRICAO DAS TAREFAS POR EQUIPAMENTO E PERIODO 

4.6.1. CHAVES SECCIONADORAS MOTORIZADAS 

Fabricante: SPIG 

Quantidade: 08 unidades (quatro delas sao apresentadas na Figura 06) 

As chaves seccionadoras motorizadas tern a funcao de interromper a ligacao 

existente entre dois pontos do cabo de forca (linha de alta tensao existente desde o ponto de 

entrega de energia da concessionaria ate a entrada dos transformadores). Na entrada da 

linha de 69 kV tem-se duas seccinadoras motorizada fase-terra, ou seja, quando aberta, o 

lado que se deseja isolar fica aterrado, alem destas, existe as seccinadoras vistas na Figura 

06. 

14 



Figura 06 - Chave Seccionadora 

4.6.1.1. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENCAO CORRETIVA) 

• Executor reaperto somente das conexoes nas quais foram detectados pontos quentes e 

se preciso efetuar a substituicao da peca. 

4.6.1.2. S E M E S T R A L 

• Executor limpeza geral, incluindo armarios (quadros); 

• Verificar a vedacao da caixa de comando, na entrada de cabos (para evitar a entrada de 

animais); 

• Verificar a pintura da caixa de comando, oxidacao do eletroduto; 

4.6.1.3. ANUAL 

• Verificar o estado de conservacao dos isoladores / buchas, observando a existencia de 

trincas, fissuras e manchas na porcelana. Se for detectoda alguma avaria, efetuar a 

substituicao do isolador. 
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• Verificar os contatos internos (oxidacao, folga de cabos, fixacao na caixa); 

• Verificar os cabos de aterramento; 

• Testar o sincronismo de fases; 

• Fazer limpeza e efetuar lubrificacao das partes moveis e articulacoes (e estritamente 

proibido o uso de graxa comum); 

• Testar a abertura / fechamento / eletrico / mecanico / local / remoto utilizando bateria 

DC; 

• Limpeza dos isoladores ceramicos; 

4.6.1.4. A CADA QUATRO ANOS 

• Testar resistencia de contato dos polos principals das chaves com o ohmimetro 

DUCTER (Valor de referencia; menor ou igual a 120 jnQ / Valor ideal; igual a 40 JLIQ). 

Caso o valor encontrado no ensaio esteja acima do valor de referencia, lixar os contatos 

e, se apos a realizacao de um segundo ensaio os valores encontrados ainda forem 

maiores que 120 uI3 , efetuar, entao, uma regulagem dos contatos. 

4.6.1.5. M A T E R I A L UTILIZADO 

o Benzina para limpar a porcelana; 

o Lubrificantes: 

o White lub; 

o Kluber Grease Centoplex 24 DL; 

o Isoflex Topas; 

o L32; 

o SAE80W40; 

o Lixa d'agua e lixa 180; 

o Escovao e palha de aco; 

o Durepox; 

o Solvente; 

o Caixa de ferramentas contendo: 

o Chaves de fenda; 

o Chaves de boca; 

o Chaves philips (estrela); 
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o Pano de algodao sem goma e trapo; 

o Ohmimetro DUCTER; 

o Formularios de registros de ensaios; 

o Fusiveis Diazed 4 A, 6 A e 10 A retardado (para reposi9ao no caso de queima numa 

manobra); 

o Escadas; 

o Isoladores de Porcelana para uma eventual substitui9ao. 

4.6.2. TRANSFORMADORES D E POTENCIAL 

Fabricante: GEC ALSTHOM 

Tipo: UXT-72 

69kV/115 V 

Quantidade: 05 unidades (tres delas sao apresentadas na Figura 07) 

Recomenda9ao: e estritamente proibida qualquer extra9ao de oleo deste equipamento para 

amostras ou outros fins. 

Figura 07 - Transformadores de Potencial 

17 



0 transformador de potential e um transformador cujo enrolamento primario e 
ligado em paralelo com o circuito eletrico e o enrolamento secundario e ligado a 
instrumentos de medi9ao, controle ou prote9ao. A tensao no secundario e normalmente 
menor que a tensao no primario, e normalmente padronizada em 115 V. 

4.6.2.1. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O D E PONTOS QUENTES 

(MANUTENCAO CORRETIVA) 

• Se for detectado pontos quentes, apos a termovisao, nas conexoes aos bornes 

secundarios da base, lixar com escovao de a90 ou palha de a9o (bombril) estes pontos e 

em seguida reaperta-los. 

• Se for detectado pontos quentes apos a termovisao nas conexoes primarias e/ou 

secundarias da cabe9a do TP, efetuar o aperto dos parafusos dos terminals e conectores. 

4.6.2.2. ANUAL 

• Verificar a presen9a de oleo no interior do mostrador de indicador de nivel, situado na 

cabe9a do TP. Caso haja falta de oleo, deve-se tirar o TP de opera9ao e efetuar sua 

substitui9ao, ou ainda, como medida extrema, fazer aplica9ao de DUREPOX por um 

profissional capacitado. NOTA: Apesar das precau9oes tomadas no momento do 

enchimento com oleo, ao redor das juntas ou das membranas podem estar ligeiramente 

oleosas. Isto nao deve ser confundido com fuga de oleo; 

• Reapertar as conexoes de aterramento; 

• Se for constatado indicio de oxida9ao na base, lixar estes pontos e retocar a pintura; 

• Limpar o isolador de porcelana; 

• Espanar a cabe9a do TP; 

• Retocar a pintura da cabe9a; 

4.6.2.3. A CADA 4 ANOS 

Ensaios de: 

• Resistencia do Isolamento com C.C. (Megger) 

Ver Anexo 02; 

• Fator de Potencia do Isolamento (Ponte Doble M.E.U. 2500) 
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Ver Anexo 03; 

4.6.2.4. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina para limpeza da porcelana; 

• Pano de algodao sem goma; 

• Tinta para retocar a pintura; 

• Escovao de aco; 

• Palha de aco (bombril); 

• Durepox; 

• Lixa d' agua e lixa 180; 

• Caixa de ferramentas contendo: 

• Chaves de fenda; 

• Chaves de boca; 

• Chaves philips (estrela); 

• Escadas; 

• Providenciar TPs de reserva, para caso seja necessario sua retirada de 

operacao. 

4.6.3. TRANSFORMADORES DE C O R R E N T E 

Fabricante: GEC ALSTHOM (cinco delas sao apresentadas na Figura 08) 

Tipo: SBD - 69 

Kc = 250 

Quantidade: 10 unidades 

0 transformador de corrente tern seu enrolamento primario ligado em serie com o 
circuito eletrico e o enrolamento secundario, semelhante ao TP, e ligado a instrumentos de 
medicao, controle ou protecao. A corrente do secundario e normalmente menor que a 
corrente do primario, e normalmente padronizada em 5 A. 
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Figura 08 - Transformadores de Corrente 

4.6.3.1. PRIMEIRA PARADA AP6S D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENCAO CORRETIVA) 

• Caso seja detectado ponto quente apos a termovisao nas conexoes das religacoes 

primarias da cabeca do TC, efetuar o aperto dos parafusos dos terminais e conectores. 

• Se for detectado ponto quente, apos a termovisao, nas conexoes aos bornes secundarios 

da base, lixar com escovao de aco ou palha de aco estes pontos e em seguida reaperta-

los. 

4.6.3.2. ANUAL 

• Verificar o ajuste do espacamento entre as pontas do centelhador na cabeca do TC que 

devera ser igual a 1,5 mm; 

• Reapertar as conexoes de aterramento; 

• Se caso for detectado indicio de oxidacao na base do TC, atraves do exame visual, 

lixar estes locais e retocar a pintura; 

• Espanar a cabeca do TC; 

• Limpar o isolador de porcelana com benzina; 
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Retocar a pintura da cabeca. 

4.6.3.3. A CADA 4 ANOS 

Ensaios de: 

• Resistencia do Isolamento com C.C. (Megger); 

• Fator de Potencia do Isolamento (Ponte Doble M.E.U. 2500); 

Os procedimentos, conforme ja mencionado, encontram-se nos anexos. 

4.6.3.4. M A T E R I A L UTILIZADO: 

• Tinta para retocar a pintura; 

• Solvente; 

• Instrumento de medicao de distancia, que possua escala em mm (Calibre); 

• Caixa de ferramentas contendo: 

o Chaves de fenda; 

o Chaves de boca; 

o Chaves philips (estrela); 

• Benzina para limpar o isolador; 

• Pano de algodao sem goma; 

• Lixa d'agua e lixa ISO; 

• Escovao de aco; 

• Palha de aco (bombril); 

• Escada. 

4.6.4. PARA - RAIOS 

Fabricante: SIEMENS 

Quantidade: 09 unidades (seis deles sao apresentadas na Figura 09) 

0 para-raios de sobretensao aqui mencionado tern a funcao de proteger os 

equipamentos da subestacao contra surtos de tensao que podem chegar a centenas de kV. 
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Figura 09 - Para-Raios 

4.6.4.1. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENCAO CORRETIVA) 

Na primeira parada apos ter sido detectado ponto quente pela termovisao, deve-se 

executar reaperto somente das conexoes com problema. 

4.6.4.2. ANUAL 

• Verificar o estado de conservacao, observando a existencia de trincas e fissuras na 

porcelana, se for constatada alguma avaria, efetuar a substituicao da porcelana; 

• Efetuar limpeza geral, se observar grandes depositos de substantias estranhas ou 

estas estarem distribuidas desigualmente e recomendado alem de limpar, tratar a 

superficie do isolador com silicone; 

• Reapertar as conexoes de aterramento; 

• Leitura do contador de descargas; 

• Verificar eventual escape de gas, caso ocorra, trocar o para-raios. 
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4.6.4.3. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina; 

• Pano de algodao sem goma; 

• Escada; 

• Caixa de ferramentas contendo: 

o Chaves de fenda; 

o Chaves philips (estrela); 

o Chaves de boca; 

4.6.5. DISJUNTORES A S F 6 

Fabricante: SIEMENS 

Tipo: 3AQ1FS- 72,5 kV/ 25 kA 

Quantidade: 02 Unidades 

Nos disjuntores a SF6 a extincao do arco se faz atraves de um jato de SF6. O 

hexafluoreto de enxofre e um gas utilizado como elemento extintor e isolante, e incolor, 

nao tern cheiro, nao tern sabor e nao e toxico. E um produto industrial obtido pela sintese 

direta de fluor e enxofre fundido, e particularmente estavel, nao se decompondo em 
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temperaturas inferiores a 500°C. Sob a acao de arco eletrico de decompoe em produtos 

gasosos (fluoretos de enxofre, de baixo conteudo de fluor ou combinacoes de enxofre, 

fluor e oxigenio) e solidos (fluoretos e sulfetos metalicos). 

4.6.5.1. A T M D A D E A SER EXECUTADA ANTES DA PARADA 

• Verificar a pressao do SF6 atraves do exame visual do indicador de pressao. Esta 

verificacao e feita com o auxilio de um termometro (para medir a temperatura 

ambiente) e a curva Pressao x Temperatura (Anexo 04). Dessa forma o ponteiro 

deve estar indicando o valor em bar ou MPa referente a temperatura ambiente. Se 

isso nao acontecer, provavelmente deve estar existindo vazamento de gas e devera 

ser efetuado o enchimento do disjuntor com gas por um profissional qualificado. 

• Verificar o nivel das tensoes de comando e controle com o auxilio de um 

multimetro. 

4.6.5.2. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENQAO CORRETIVA) 

• Executar reaperto somente das conexoes de alta tensao que apresentaram ponto 

quente, apos a Termovisao. 

• Reapertar as conexoes dos armarios e cubiculos que apresentaram pontos quentes 

apos a analise da termovisao. 

4.6.5.3. ANUAL 

• Verificar a existencia de vazamentos de SF6. Isto pode ser feito com um spray 

detector de vazamentos. Se isto nao for possivel, entao este teste pode ser feito 

com uma solucao espumante (detergente); 

• Verificar o estado de conservacao dos reles auxiliares / contactores e se necessario 

substitui-los; 

• Reapertar todas as conexoes de aterramento; 

• Verificar o estado de conservacao dos isoladores / buchas, observando a existencia 

de trincas e fissuras na porcelana e se for constatada alguma avaria, efetuar a 

substituicao do isolador; 
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• Atraves da inspecao visual, verificar o estado de conservacao dos componentes do 

mecanismo de acionamento: hastes, alavancas, molas, rolamentos, engrenagens e 

se necessario substituir o componente defeituoso. 

• Efetuar limpeza da porcelana. 

4.6.5.4. A CADA 2 ANOS 

• Efetuar lubrificacao das partes moveis; 

• Testar abertura / fechamento/ eletrico / mecanico / local /remoto com auxilio da 

bateria DC; 

• Verificar o funcionamento da sinalizacao; 

• Verificar o funcionamento do indicador de posicao do disjuntor; 

4.6.5.5. A CADA 4 ANOS 

• Efetuar ensaio da resistencia de Isolamento (procedimento no Anexo 02); 

• Efetuar ensaio da resistencia de contato (procedimento no Anexo 05); 

• Verificar o estado de conservacao das conexoes / tubulacSes e se as mesmas 

estiverem amassadas, sugere-se a sua substituicao e para isso, o disjuntor devera 

estar seco. 

4.6.5.6. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina para limpeza da porcelana; 

• Pano de algodao sem goma; 

• Caixa de ferramentas contendo: 

o Chaves de fenda; 

o Chaves Philips (estrela); 

o Chaves de boca; 

• Isoladores de reserva para uma eventual substituicao; 

• Spray detector de vazamentos de gas da WOBST ou solucao espumante (detergente); 

• Termometro; 

• Ohmimetro MEGGER para realizacao do ensaio da resistencia do isolamento; 

• Ohmimetro DUCTER para realizacao do ensaio de resistencia de contato; 



• Ponte DOBLE / tipo MEU - 2500V para realizacao do ensaio de fator de potencia 

(facultativo); 

• Bateria DC; 

• Multimetro; 

• Lubrificante para as partes moveis: 

o White Lub; 

o Kluber Grease Centoplex 24 DL; 

o Isoflex Topax L32; 

• Escada; 

• Fusiveis Diazed 4 A, 5 A, 6 A e 1 0 A para eventuais queimas que ocorram nas 

manobras; 

• Fusiveis Neozed - 2 A. 

4.6.6. TRANSFORMADORES DE FORCA 

Fabricante: TUSA 

15/18,75 MVA-69/13,8 kV 

Quantidade: 04 Unidades (um deles esta apresentado na Figura 11) 

Figura 11 - Transformador de Forca 



4.6.6.1. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENCAO CORRETIVA) 

• Executar reaperto somente das conexoes de alta tensao que apresentaram ponto 

quente, apos a Termovisao; 

• Reapertar as conexoes dos armarios e cubiculos que apresentarem pontos quentes 

apos a analise da termovisao. 

4.6.6.2. ANUAL 

• Efetuar o funcionamento dos ventiladores (quando aplicavel) evitando desta maneira a 

deteriorizacao do isolamento do motor; 

• Verificar o nivel de oleo do condensador; 

• Verificar o nivel de oleo das buchas condensivas; 

• Verificacao geral dos acessorios, quanto a infiltracoes de agua, oxidacao ou quaisquer 

outros danos; 

• Inspecao geral do equipamento quanto a pequenos vazamentos de oleo atraves de 

metodos visuais; 

• Inspecao interna no armario de comando da ventilacao forcada, interligacoes e outras 

cabines quanto a: 

o Vedacao; 

o Umidade interna; 

o Fixacao dos componentes; 

o Fixacao dos cabos/ terminals. 

• Operar o comutador, sem carga, diversas vezes para limpar os contatos; 

• Limpeza geral do transformador, principalmente as saias; 

4.6.6.3. A CADA DOIS ANOS 

• Analise do oleo: 

o Rigidez dieletrica; 

o Fator de dissipacao a 90° C (tg 8); 

o Indice de neutralizacao; 

o Tensao Interfacial a 25°C; 
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o Cromatografia; 

• Controle, verifica9ao e testes dos equipamentos de prote9ao. 

No Anexo 06, encontra-se a descri9ao do processo de extra9ao do oleo do 

transformador para analise. 

4.6.6.4. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina para limpeza da porcelana; 

• Pano de algodao sem goma; 

• Caixa de ferramentas contendo: 

• Chaves de fenda; 

• Chaves Philips (estrela); 

• Chaves de boca; 

• Isoladores de reserva para uma eventual substitui9ao; 

• Formularios de registro; 

• Multimetro; 

• Lubrificante para as partes moveis: 

• White Lub; 

• Kluber Grease Centoplex 24 DL; 

• Isoflex Topax L32; 

• Escada; 

• Fusiveis Diazed 4 A, 5 A, 6 A e l O A para eventual queima nas manobras; 

• Fusiveis Neozed - 2 A. 
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4.6.7. CASA DE COMANDO 

4.6.7.1. PRIMEIRA PARADA APOS D E T E C C A O DE PONTOS QUENTES 

(MANUTENQAO CORRETIVA) 

• Executor reaperto das conexoes que apresentaram ponto quente, apos a analise com o 

termovisor. 

4.6.7.2. S E M E S T R A L 

• Efetuar limpeza geral interna e externa 

4.6.7.3. ANUAL 

• Verificar o estado dos cabos de 13,8 kV; 

• Verificar o estado dos contatos principals dos disjuntores de 13,8 kV; 

• Verificar o estado dos contatos auxiliares dos disjuntores de 13,8 kV; 

• Verificar o estado dos contatos principals e auxiliares das seccionadoras de 13,8 kV; 

• Verificar o estado dos TPs e TCs; 

• Verificar o estado da fiacao de comando; 

• Verificar o estado do sistema de aterramento dos cubiculos; 

• Testar comando de abertura, fechamento e intertravamentos dos disjuntores de 13,8 

kV; 

• Testar comando de abertura, fechamento manual e intertravamento das seccionadoras 

de 13,8 kV. 

4.6.7.4. A CADA DOIS ANOS 

• Lubrificacao dos Cubiculos; 

• Lubrificacao das Guilhotinas; 

• Limpeza Interna dos Disjuntores; 
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4.6.7.5. A CADA QUATRO ANOS 

• Efetuar ensaio de resistencia de isolamento nos disjuntores utilizando o 

MEGGER. 

4.6.7.6. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina; 

• Pano de algodSo sem goma; 

• Caixa de ferramentas contendo: 

• Chaves de boca; 

• Chaves philips (estrela); 

• Chaves de fenda; 

• Fusiveis DIAZED de 4 A / 6 A /10 A 

• Equipamento gerador de corrente alternada; 

• Multimetro; 

• MEGGER; 

4.6.8. CARREGADOR R E T I F I C A D O R D E TENSAO AC/DC 

Figura 12 - Painel Retificador 
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4.6.8.1. ANUAL 

• Limpeza interna e externa de poeira e outros eventuais acumulos, mediante pincel de 

cerdas longas e macias; 

• Observar se ha vazamento de capacitores, indicio de sobre-aquecimento de conectores 

e terminais, semicondutores de potencia, transformadores, resistores, indutores, fios e 

cabos ou, qualquer anormalidade aparente; 

• Aferipao dos instrumentos de medi9ao e leitura das tensoes de entrada (rede) e saida 

(fiutuacao e carga), utilizando instrumentos de precisao, preferencialmente digitals, e 

que possua escalas compativeis com as tensoes a medir; 

• Verifica9ao do estado da fia9ao, dos terminais, conectores, etc. Se necessario realizar o 

reaperto; 

• Realizar troca de fusiveis queimados; 

• Verifica9ao dos indicadores frontais (amperimetro e voltimetro). Se necessario, 

substitui-los. 

4.6.8.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina; 

• Lubrificantes: White lub e Shell; 

• Caixa de Ferramentas completas; 

• Pano de algodao sem goma e trapo; 

• Multimetro; 

• Abra9adeiras de nylon; 

• Caixa de fio 2,5 mm 2 ou 4,0 mm 2. 

4.6.9. TRANSFORMADOR AUXBLIAR 

4.6.9.1. ANUAL 

> Verificar a conexao dos cabos do trafo; 

> Limpeza do transformador, buchas e muflas; 

> Verificar o aterramento e utilizar graxa penetrox nas conexoes. 
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4.6.9.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina para limpar a porceiana; 

• Lubrificantes: White lub e Shell; 

• Lixa d'agua e lixa 180; 

• Caixa de Ferramentas completas; 

• Pano de algodao sem goma e trapo; 

• Escovao e palha de aco; 

• Graxa Penetrox; 

4.6.10. UNIDADE C E N T R A L DO LSA 

Figura 13 - Painel LSA/Retificador 

4.6.10.1. ANUAL 

• Realizar limpeza interna e externa em todo o painel; 

• Verificar a iluminacao do painel; 



• Verificacao dos contactores, reles do painel (oxidacao de contatos, conexao de cabos e 

identificacao); 

• Verificacao da amarracao dos cabos internos do painel; 

• Verificacao dos cabos de aterramento do painel; 

• Executar limpeza dos componentes internos e externos do painel (reles, contactores, 

etc); 

• Verificacao da entrada do painel, para evitar a entrada de poeira, de animals, etc; 

• Verificacao da alimentacao das placas; 

• Verificacao das placas. 

4.6.10.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

o Benzina; 

o Lubrificantes: White lub e Shell; 

o Caixa de Ferramentas completas; 

o Pano de algodao sem goma e trapo; 

o Multimetro; 

o Fuziveis Diazed de3A, 4 A e l O A para qualquer queima que venha a ocorrer; 

o Abracadeiras de nylon T-1 &R e T-50R; 

o Caixa de fio 2,5 mm 2 ou 4,0 mm 2; 

4.6.11. BANCO D E CAPACITORES 

Fabricante: Inducom 

Quantidade: 03 (um deles esta apresentado na Figura 14) 

Potencia: 3600 kvar 

Os bancos de capacitores de media tensao existentes na Coteminas - CG tern a funcao 

de manter o fator de potencia global da instalacao eletrica acima do 0,92. A correcao do 

fator de potencia usando capacitores e a solucao mais empregada nas instalacoes 

industrials, comerciais e nos sistemas de distribuicao e de potencia. 
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Figura 14 - Banco de Capacitores 

4.6.11.1. A CADA DOIS ANOS 

• Realizar limpeza interna e externa em todo o banco de capacitores; 

• Verificar a iluminacao do painel de comando dos bancos; 

• Verificacao dos contatores, reles do painel quanto a: 

o Oxidacao de contatos; 

o Conexao de cabos e identificacao; 

• Verificacao da entrada do painel, para evitar a entrada de poeira, de animais, etc; 

• Verificacao da alimentacao do banco de capacitores; 

• Verificacao das placas; 

• Verificacao dos isoladores quanto a fissuras ou trincas; 

• Limpeza e lubrificacao das partes moveis; 

• Medicao das capacitancias. 

4.6.11.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

o Benzina para limpar a porcelana. 

o Lubrificantes. White lub e Shell 

o Caixa de Ferramentas completas 



o Pano de algodao sem goma e trapo 

o Escovao de aco 

o Multimetro 

o Fuziveis Diazed de 3 A, 4 A e 10 A para qualquer queima que venha a ocorrer; 

o Abracadeiras de nylon T-18R e T-50R; 

o Caixa de fio 2,5 mm 2 ou 4,0 mm 2 

4.6.12. BANCO DE BATERIAS 

Figura 15 - Banco de Baterias 

A manutencao do banco de baterias nao entra nas tarefas de parada, pois sao feitas 

mensalmente pela equipe de manutencao preventiva. Em geral sao feitos os seguintes 

servicos: 

Verificacao da: 

• Tensao de flutuacao de cada elemento; 

• Tensao de flutuacao da bateria; 

• Do nivel de eletrolito de todos os elementos; 

• Temperatura do eletrolito de cada elemento; 

• Densidade; 
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• A corrente de flutuacao; 

• A limpeza da sala de baterias; 

• Verificar a presenca de eletrolito no piso e eliminar o ponto de vazamento; 

• Verificar a conexao de aterramento da cerca do banco de baterias; 

• Limpeza dos elementos da estante, das baterias e do piso; 

4.6.13. COMANDO - COMPRESSORES DE AR 

QUANTIDADE: 03 

4.6.13.1. A CADA DOIS ANOS 

• Realizar limpeza geral nas chaves de partida do compressor; 

• Verificar a iluminacao do painel de comando das chaves de partida; 

• Verificacao dos contatores, reles do painel (oxidacao de contatos, conexoes de cabos e 

identificacao); 

• Verificacao da amarraeao dos cabos internos do painel; 

• Executar limpeza dos componentes internos e externos do painel (reles, contatores, 

etc.); 

• Verificacao da entrada do painel, para verificar a entrada de poeira, de animais, etc.; 

• Verificacao da conexao dos cabos de alimentacao dos paineis das chaves de partida; 

• Verificacao dos isoladores para verificar se apresentam fissuras ou trincas; 

• Limpeza e lubrificacao das partes moveis; 

• Verificar o funcionamento da chave de abertura e fechamento; 

• Limpeza e lubrificacao das chaves seccionadoras do painel de partida dos 

compressores, TPs e TCs. 

4.6.13.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

• Benzina; 

• Lixa d'agua; 

• Lubrificantes: White lub e Shell; 

• Caixa de Ferramentas completas; 
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• Pano de algodao sem goma e trapo; 

• Multimetro; 

• Abracadeiras de nylon T- l 8R e T-50R; 

• Caixa de fio 2,5 mm 2 ou 4,0 mm 2; 

4.6.14. PAINEL DE COMANDO DE A L T A TENSAO 

QUANTIDADE: 02 

4.6.14.1. ANUAL 

• Realizar limpeza interna e externa em todo o painel; 

• Verificar a iluminacao do painel; 

• Verificacao dos contatores, reles do painel (oxidacao de contatos, conexoes de cabos e 

identificacao); 

• Verificacao da amarracao dos cabos internos do painel; 

• Verificacao dos cabos de aterramento do painel; 

• Executar limpeza dos componentes internos e externos do painel (rel6s, contatores, 

etc.); 

• Verificacao da entrada do painel, para verificar a entrada de poeira, de animais, etc.; 

4.6.14.2. M A T E R I A L UTILIZADO 

o Benzina; 

o Lixa d'agua; 

o Lubrificantes: White lub e Shell; 

o Caixa de Ferramentas completas; 

o Pano de algodao sem goma e trapo; 

o Multimetro; 

o Fuziveis Diazed de 3 A, 4 A e 10 A para qualquer queima que venha a ocorrer; 

o Abracadeiras de nylon T-18R e T-50R; 

o Caixa de fio 2,5 mm 2 ou 4,0 mm 2; 



5. CONCLUSAO 

0 estagio realizado na unidade Coteminas de Campina Grande foi bastante 

proveitoso, pois tive contato direto com problemas reais e pude aplicar diversos conceitos 

aprendidos na universidade. 

Neste relatorio foram destacadas apenas algumas das atividades mais significativas 

dentre outras que realizei ao longo do estagio na Coteminas. A realizacao do estagio 

propiciou-me oportunidades de contatos com diversos profissionais do setor industrial 

ligados a empresa tais como: CELB/SAELPA, SIEMENS, WEG, GESTAL, WALTEC, 

SEBRAE. 

Portanto, na minha avaliacao o estagio contribuiu significativamente para o 

enriquecimento do meu conhecimento tecnico, profissional e de relacionamento 

interpessoal fora do ambiente academico. 
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ANEXO 01 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Tarefa 2005 20 06 20 07 20 08 
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Chave Seccionadora - semestral X X X X X X X X 
Chave Seccionadora - anual X X X X 
Chave Seccionadora - a cada quatro anos X 
Transformador de Potencia - anual X X X X 
Transformador de Potencia - a cada quatro anos 
Transformador de Corrente - anual X X X X 
Transformador de Corrente - a cada quatro anos X 
Para-raios - anual X X X X 
Disjuntores a SF6 - anual X X X X 
Disjuntores a SF6 - a cada dois anos X X 
Disjuntores a SF6 - a cada quatro anos X 
Transformador de Forca - anual X X X X 
Transformador de Forca - a cada dois anos X X 
Casa de Comando - semestral X X X X X X X X 
Casa de Comando - anual X X X X 
Casa de Comando - a cada dois anos X X 
Casa de Comando - a cada quatro anos X 
Carregador Retificador de Tensao - anual X X X X 
Transformador Auxiliar - anual X X X X 
LSA - anual X X X X 
Banco de Capacitores - a cada dois anos X X 
Comando do Compressor de Ar - a cada dois anos X X 
Painel de Comando de Alta Tensao - anual X X X X 

1° -» 01 de Janeiro; 2° -> Sexta-Feira Santa; 3° 01 de maio; 4°-> 25 de Dezembro 



ANEXO 02 - ENSAIO DA RESISTENCIA DO ISOLAMENTO 
(MEGGER) 

Quando aplicada uma tensao de corrente continua a um isolante, ira aparecer uma corrente 
de fuga atraves do isolante. (O fator de maior influencia no valor da resistencia de isolamento e 
a corrente de fuga). 

O ohmimetro MEGGER e de uso generalizado como instrumento para medicao da 
resistencia de isolamento. 

1. Cuidados, VerificacSes e Precaucoes Iniciais 

Para uso correto do ohmimetro 'MEGGER' sao indispensaveis certas precaucoes, tais com: 

• Nivelar o instrumento. Isto e possivel mediante ajustes dos pes regulaveis. O indicador 
de nivel, situado na parte superior do instrumento fornecera esta indicacao. 

• Manter constante a tensao de ensaio, pois a resistencia de isolamento varia com a 
oscilacao da tensao aplicada. 

No tipo motorizado nao existe esta preocupacao 
No tipo manual deve ser mantida aproximadamente constante, a rotacao especificada pelo 
fabricante. Uma indicacao pratica de que este valor foi alcancado e o alivio do esforco 
necessario para girar a manivela. 

• Com os terminais de ensaio abertos (sem os cabos) ajustar o infinito; 
• Com os cabos ligados aos terminais do instrumento e com os seus terminais isolados e 

separados, acionar o ohmimetro MEGGER. Se o ponteiro indicar valor menor do que o 
infinito, existe uma falha na isolacao dos cabos e deve ser eliminada antes de se 
proceder a medicao; 

• Curto-circuitando os terminais dos cabos linha (LINE) e terra (EARTH) verificar, 
atraves da leitura zero, se os cabos nao estao abertos. No caso do ohmimetro MEGGER 
de acionamento manual, isto podera ser feito girando-se a manivela lentamente e no 
caso de acionamento motorizado ligando-se e desligando-se o motor, procedendo-se a 
verificacao quando o motor estiver em baixa rotacao, a fim de evitar choques do 
ponteiro. 

Nos dois casos acima, deve-se usar menor escala do instrumento. 

• Na realizacao do ensaio, utilizar de initio a menor escala do instrumento, a fim de 
minimizar os choques do ponteiro, no caso de isolacao falha. Em seguida, e em 
condicoes normais de isolacao, utilizar a escala adequada para a medicao. 



2. Descricao dos ensaios 

• Devem ser realizadas leituras aos 30 e 60 segundos e depois a cada minuto, ate 10 
minutos. A fim de se reduzir o tempo de ensaio, este deve ser interrompido ao se 
obter tres leituras seguidas iguais, nao sendo necessario chegar-se ate os 10 minutos. 
No caso de disjuntores, normalmente, a leitura de 1 minuto satisfaz. 

• Visto nao serem conhecidos fatores de correcao em funcao da temperatura para o 
ensaio de Resistencia de Isolamento em disjuntores, procura-se sempre realizar os 
ensaios nas mesmas condicoes. Em geral os resultados sao comparados 
independentemente de correcoes. 

• Recomenda-se que seja ensaiada individualmente cada camara quando da recepcao 
do equipamento e tambem nas manutencSes preventivas em caso de leituras 
duvidosas. Caso contrario faz-se apenas uma leitura com os terminais do ohmimetro 
conforme abaixo: 

T E R M I N A I S D O I N S T R U M E N T O 
P O S I C A O D O D I S J U N T O R 

I S O L A C A O 
MEDIDA 

L I N E E A R T H G U A R D 
P O S I C A O D O D I S J U N T O R 

I S O L A C A O 
MEDIDA 

AT OU A 2 
T - Fechado A i - A a - T 

j 

• E ainda com o disjuntor aberto realizar os seguintes ensaios: 
Line - A l 
Earth - A2 
Guard - carcaca 

Line - A l 
Earth- carcaca 
Guard - A2 

Line -A2 
Earth- carcaca 
Guard - A l 
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ANEXO 03 - ENSAIO DE FATOR DE POTENCIA 
(Ponte D O B L E - tipo MEU-2500V) 

1. Conceitos 

Em uma isolacao real, aparece uma corrente em fase com a tensao aplicada, 
devido a fuga (potencia ativa) na isolacao que se manifesta produzindo aquecimento por 
efeito Joule. 

Essa perda, ou dissipacao pode ser medida a partir do fator de potencia do 
isolamento. 

QUANTO MENOR FOR O FATOR DE POTENCIA, MELHOR SERA A 
ISOLAQAO. 

2. Influencia da Temperatura no Fator de Perdas (Fator de Potencia) 

• E extremamente importante, sempre que se mencionar o fator de perdas, mencionar-
-se tambem a temperatura de ensaio que neste caso pode ser considerada igual a 
ambiente. 

• Como atualmente para os disjuntores se desconhecem fatores de correcao do fator 
de perdas em funcao da temperatura, deve-se evitar que os ensaios sejam realizados 
em temperaturas diferentes. 

3. Influencia da inducao no ensaio de Fator de Perdas (Fator de Potencia) 

• Quando os ensaios sao realizados nas proximidades de equipamentos energizados, 
os resultados podem ser influenciados devido ao aparecimento de correntes que 
circulam atraves dos instrumentos de medicao, que sao originadas por tensoes 
induzidas nos equipamentos sob ensaio ou no circuito de ensaio. 

• Os fabricantes de instrumentos de ensaios tern uma metodologia propria para reduzir 
a influencia dessa tensao induzida no resultado do fator de perdas: 

> Podemos determinar as perdas reais de uma isolacao sob a influencia de campos 
externos atraves da realizacao de duas leituras, a primeira com interruptor de 
reversao em uma posicao e a segunda em outra posicao. A media algebrica dos 
valores de perdas em "W" e a media aritmetica dos valores de "VA" ou "A" vao 
fornecer os elementos necessarios para se calcular o fator de perdas livre de 
inducao. Percebe-se que uma das leituras em "W" pode ser negativa. 

> Isto e verificado no medidor acionando o botao de polaridade vagarosamente, 
ate que o ponteiro do medidor inicie o movimento. Se o ponteiro se desloca no 
sentido do zero da escala, a leitura e positiva e se o ponteiro se desloca no 
sentido contrdrio a leitura e negativa, sendo que apenas o movimento inicial do 
ponteiro tern relacao com o sinal. 
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4. Instrumentos de ensaio: 

• Instrumento utilizado sera: Ponte Doble - tipo Meu -2500 V 

• O instrumento utilizado para ensaio no campo, no controle da isolacao de 
equipamentos atraves de medicao de Volt-amperes ou amperes e perdas em watts da 
isolacao, com uma tensao de ensaio de acordo com o modelo utilizado. Desta 
maneira, o fator de potencia do isolamento e obtido de maneira indireta, pela 
seguinte equacao: 

FP%=( mW/mVA) x 100 

5. Cuidados, verificacoes e precaucoes iniciais 

• Estes instrumentos devem ser devidamente acondicionados, evitando-se dobras 
agudas nos cabos tanto no transporte como durante a realizacao do ensaio. 

• Periodicamente o instrumento deve ser aferido e calibrado, conforme instrucao do 
fabricante. 

• Esta calibracao pode ser efetuada tambem, atraves da medicao de um especime com 
um instrumento de maior exatidao (Ponte Schering) e usa-la como padrao para 
verificar a calibracao do instrumento, realizando medicoes com caracteristicas de 
ensaio semelhantes. 

• Durante a realizacao do ensaio devem der obedecidas algumas regras basicas 
visando, principalmente, a seguranca dos operadores. Os instrumentos possuem os 
seguintes dispositivos de seguranca: 
> Um rele de terra que da permissao para execucao do ensaio 
> Dois interruptores de seguranca do tipo "desengate a mola" que so permite a 

operacao do aparelho quando ambos estiverem acionados. 

• Todas as superficies expostas do instrumento estao no potential de terra, com 
excecao do terminal do cabo que e conectado ao equipamento sob ensaio. 

Deve-se executar as seguintes operacoes antes de se iniciar o ensaio: 

• Verificar se o instrumento esta convenientemente montado em piano horizontal e 
protegido do sol. 

• Verificar se o equipamento sob ensaio esta completamente isolado de todas as partes 
energizadas e eletrostaticamente descarregado. E desejavel aterrar 
momentaneamente cada terminal do equipamento. 

• Verificar se os cabos estao corretamente ligados e principalmente se a ligacao de 
terra esta feita junto ao terra da subestacao. 

• Sempre que possivel, colocar o instrumento, onde o operador possa ter uma boa 
visao do equipamento sob ensaio e da posicao de seu auxiliar. 

• O interruptor de seguranca que permite energizar o instrumento deve ficar com o 
operador enquanto o interruptor de extensao deve ficar com o auxiliar que executa 
as ligacoes do cabo de ensaio do equipamento, pois somente este podera precisar o 



instante de sua energizacao. Durante o ensaio nao e permitida a permanencia de 
pessoas sobre o equipamento ensaiado 

6. Descricao dos ensaios 

Nomenclatura usada para disjuntores a gas SF&: 

Cp = Capacitancia da camara de interrupcao 
Cc = Capacitancia da coluna suporte isolante 

Para os disjuntores a gas SF6 (1 camara) realiza-se os seguintes ensaios por fase: 

Ensaio HV L V Chave 
Seletora 

Posicao 
Do 

Disjuntor 
Isolacao 
Medida 

1 A l terra GROUND ABERTO Cp+Cc 
2 A2 terra GROUND ABERTO Cc 
3 A l A2 UST ABERTO Cp 
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ANEXO 05 - ENSAIO DE RESISTENCIA DE CONTATO PARA OS 
DISJUNTORES A S F 6 

1. Instrumento de Ensaio 

• O ohmimetro "DUCTER" e um instrumento projetado para medir baixas resistencias 
(da ordem de microohms) no campo e em oficinas. Em manutencao eletrica o 
"DUCTER" e util para medir resistencias de condutores, conexoes, contatos e 
enrolamentos de baixa resistencia. 

• 0 "DUCTER" e util nas inspecSes dos disjuntores, pois permite verificar resistencias 
anormais de contato, sem que o equipamento seja desmontado. 

• O principio usado pelo "DUCTER" para medir a resistencia de contato e o da queda de 
potencial. O instrumento e alimentado por retificadores ou baterias. 

2. Descricao do Ensaio 

• Na manutencao preventiva a resistencia de contato e me did a entre os terminais da 
camara de interrupg&o, com o disjuntor fechado. 

• Caso o servico executado no disjuntor possa alterar o valor da resistencia de contato 
devem-se fazer duas leituras: uma antes do inicio da manutencao e outra apos terminar 
a manutencao. A primeira leitura serve tambem de referencia para se saber, se apos a 
inspecao os contatos estao em melhores condicoes. 

• Em funcao dos valores encontrados, o responsavel pelo servico, decidira sobre a 
conveniencia ou nao da abertura da camara para inspecao e possivel substituicao de 
contatos. (Valor de referencia 42 +/- 11 u£2). Se for encontrado um valor maior que o 
anteriormente citado; realiza-se entao, uma manobra no disjuntor e faz entao uma nova 
leitura. 

Para a realizacao do ensaio, deve-se obedecer a seguinte rotina: 

I . Colocar o instrumento numa base solida e nivelada; 

I I . Evitar grandes massas de ferro e fortes campos magneticos ao redor do instrumento; 

I I I . Posicionar a chave de escala para OFF antes de alimentar o instrumento; 

IV. Ligar o "DUCTER" observando sua polaridade e a da fonte retificadora (ou 
bateria), + com + ,e - com -; 

V. Pressionar os terminais do "DUCTER" nos pontos de contato e fazer com que a 
marca P dos cabos fiquem frente a frente; 
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Antes de fazer as conexoes na resistencia sob ensaio e aconselhavel tocar entre si os 
terminais de corrente e observar o ponteiro do instrumento, o qual devera movimentar-
se diretamente para zero em qualquer escala. Caso contrario fazer o ajuste. 
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ANEXO 06 

INSTRUCOES PARA COLETA DE AMOSTRAS DE OLEO ISOLANTE DE 
EQUIPAMENTOS E TAMBORES PARA ANALISE FISICO-QUIMICA 

INSTRUCOES PARA RETIRADA DE AMOSTRAS DE O L E O ISOLANTE 
E M EQUIPAMENTOS E TAMBORES 

1. OBJETIVO 

O presente documento tern como finalidade estabelecer procedimentos para execucao da 
retirada de amostras de oleo isolante de equipamentos, tambores outros depositos, para 
analise fisico-quimica. 

2. MATERIAL NECESSARIO PARA A RETIRADA DE AMOSTRAS 

Em geral os seguintes materiais deverao ser utilizados na coleta de amostras de oleo 
isolante: 

2.1. Pano limpo e seco, isento de fiapos, para limpeza da tomeira de amostragem no 
caso do equipamento, ou da tampa dos tambores; 

2.2. Deposito de plastico para o oleo nao utilizado como amostra; 

2.3. Termometro e Higrometro para medir a temperatura ambiente e umidade relativa 
do ar, respectivamente; 

2.4. Etiqueta de Identificacao das Amostras. Modelo e instrucoes para preenchimento 
em anexo; 

2.5. Frasco para colocacao do oleo a ser utilizado; 

2.6. Caixa para acondicionamento e transporte dos frascos; 

2.7. Amostrador para retirada de amostras em equipamentos (Fig. 1); 

2.8. Tubo amostrador para retirada de amostras em tambores (Fig. 2); 

2.9. Solvente isento de agua e de facil evaporacSo (benzina de petroleo, toluol, etc.) 
para limpeza dos amostradores; 

i 



3. NAO DEVERAO SER COLETADAS AMOSTRAS PARA ANALISE FISICO-
QUIMICA quando se apresentarem as seguintes condicoes: 

3.1. Em dia de chuva, muita poeira, ventos fortes, durante a noite e quando o tempo 
estiver nublado. 

3.2. Quando houver umidade relativa do ar muito elevada. Procurar, sempre que 
possivel, coletar a mostra quando a umidade do ar estiver abaixo de 75%. 

3.3. Antes das 09:00 e depois das 17:00 horas. 

4. RETIRADA DE AMOSTRAS DE EQUIPAMENTOS 

Os seguintes passos devem ser seguidos para a retirada de amostras de oleo isolante em 
equipamentos: 

4.1. Limpar a valvula de amostragem do equipamento com pano limpo e seco. (E 
desaconselhavel o uso de bucha pela facilidade que este material apresenta de 
soltar fiapos). 

4.2. Abrir a valvula do equipamento e deixar escoar para deposito, o volume de oleo 
necessario para eliminar as impurezas existentes junto a valvula de amostragem. O 
volume drenado deve ser tal que o oleo amostrado seja representative do que esta 
em contato com a parte ativa do equipamento. De um modo geral, o volume de 
cerca de dois litros de oleo e suficiente, dependendo do volume do tanque. 

4.3. Apos certificar-se que o amostrador (Fig. 1) esta isento de qualquer sujeira, 
inverte-lo e derramar um pouco de solvente sobre os tubos e parte superior do 
dispositive Apos esta operacao nao mais tocar nas partes que entrarao em contato 
com o oleo. Esperar alguns minutos para que o solvente se evapore. 

4.4. Adaptar o amostrador ao equipamento (cuja valvula de saida do oleo deve estar 
fechada ), providenciando a uniao conveniente. Salvo casos especiais, o ponto de 
amostragem sera o fundo do tanque principal. 

4.5. Lavar o amostrador com o oleo a ser analisado abrindo a valvula de amostragem e 
drenando mais um pouco do oleo o suficiente para eliminar eventuais impurezas 
remanescentes na mangueira de plastico e tubulacao de cobre enchendo-as com o 
oleo. 

4.6. Somente depois da lavagem completa do amostrador deve ser coletada a amostra. 
Para isso, sem fechar totalmente a torneira de saida do oleo do transformador (para 
que nao fique ar na tubulacao de entrada de oleo no frasco), adaptar este ao 
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amostrador e aumentar a vazao de entrada do oleo no frasco. evitando contudo a 
forma9ao de bolhas. A medida que o oleo penetra o ar e expulso. 

4.7. Encher o frasco ate o oleo comecar a sair pela tubulacao de dreno. 

4.8. Fechar a valvula de amostragem do equipamento, retirar o frasco e colocar 
imediatamente a tampa cuidando que a veda9ao fique perfeita e deixando apenas 
um pequeno espa?o vazio para a expansao do oleo caso o mesmo venha a sofrer 
eleva9ao de temperatura durante o transporte. 

4.9. Limpar externamente o frasco e colar a etiqueta de identifica9ao de amostra, 
devidamente preenchida. 

4.10. Colocar o frasco na caixa de transporte, tendo o cuidado de nao expor a amostra a 
luz solar. 

5. RETIRADA DE AMOSTRA EM TAMBORES 

Para a retirada de amostra de oleo isolante em tambores os seguintes procedimentos 
deverao ser obedecidos: 

5.1 Escolher aleatoriamente os tambores que serao amostrados de acordo com o 
numero, previamente estabelecido, de amostras representativas do lote (segundo 
tabela constante da Norma ABNT-NB-920). Arruma-los de modo que o acesso as 
tampas seja facil. Deixar em repouso pelo menos oito horas antes da amostragem. 

5.2. Marcar a tinta cada tambor escolhido para a amostragem com um numero que o 
identifique. 

5.3. Limpar a tampa do tambor com um pano limpo e seco. 

5.4. Lavar o dispositivo para a retirada da amostra (Fig. 2) interna e externamente com 
solvente. Para isso, preencher parcialmente o dispositivo com o solvente utilizado, 
usando um funil e agita-lo com ambas as extremidades fechadas. Para limpa-lo 
externamente e bastante derramar o solvente sobre sua superficie externa e 
aguardar cerca de cinco minutos para que o solvente se evapore. As partes do 
dispositivo que entrarao em contato com o oleo isolante nao deverao ser mais 
tocadas. 

5.5. Retirar a tampa do tambor. 

5.6. O dispositivo para a retirada da amostra deve ser lavado com o proprio oleo a ser 
amostrado. Para isso, e necessario fechar com o polegar seu orificio superior e 
introduzi-lo no tambor a uma profundidade aproximada de 30cm. Retirar o dedo, 
permitindo a entrada de uma pequena quantidade de oleo no dispositivo. Fechar 
novamente sua extremidade superior e retira-lo do tambor. Inclina-lo em ambos os 
sentidos, com movimentos lentos, de modo que o oleo entre em contato com toda 
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sua parte interna, usando apenas uma das maos na operacao. Desprezar o oleo de 
lavagem. 

5.7. Abrir o frasco onde sera colocada a amostra, deixando a tampa em local livre da 
possibilidade de contaminacao, em posicao invertida. 

5.8. Colher a amostra definitiva, introduzindo vagarosamente o dispositivo no tambor, 
com o oriflcio superior vedado, ate que sua extremidade inferior toque o fundo do 
tambor na parte central. Deixar livre o oriflcio de modo que o dispositivo para 
retirada de amostras fique totalmente preenchido com o oleo. Fechar novamente a 
extremidade superior e retirar o dispositivo do tambor. 

5.9. Deixar escoar para o frasco o oleo do dispositivo, mantendo a extremidade deste 
em contato com a parte interna da boca do frasco, evitando turbilhonamento e 
consequente formacao de bolhas de ar. Encher o frasco ate a borda. 

5.10. Colocar imediatamente a tampa cuidando que a vedacao seja perfeita. 

5.11. Fechar o tambor. 

5.12. Limpar externamente o frasco e colar a etiqueta de identificacao de amostra, 
devidamente preenchida. Nao esquecer na etiqueta o numero de identificacao do 
tambor. 

5.13. Colocar o frasco na caixa para transporte, tendo o cuidado de nao expor a amostra 
a luz solar. 

5.14. Manter o dispositivo na posicao vertical, de modo que sua superficie fique livre de 
qualquer contato. A sua extremidade inferior podera ficar apoiada sobre um pano 
limpo e seco. 

NOTA: Em se tratando de amostras de um mesmo lote, nao ha necessidade de 
lavar o dispositivo com solvente para a retirada de amostras dos demais tambores. 
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ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DE AMOSTRA 

Analise Fisico-Ouimica 

EMPRESA: DATA: 
SE: EQUIP. N° SERIE: 
POT. MVA(r).TENS AO kV.FABRICANTE. VOL. DO OLEO 
Ano fab./ Inicio. Operacao / REG. OPERxontinua outros 
T. EXPANSAO? COBERTURA: N2? Ar? SELADO? 
COMUTADOR: sob carga sem carga nao tem comutador 
OLEO:Novo Recondicionado Regenerado Incerto 
RECONDICIONAMENTO:Termo-Vacuo? Empresa/Data: 
REGENERACAO:Campo? Oficina? Empresa/Data: 
SECADOR DE SILICA? Cor da Silica CONDICAO DO TEMPO 
EQUIP 1 0. OPERANDO:sim nao TEMP.ambiente oleo 
EQUIPAMENTO J A SOFREU AVARIA? SIM NAO Especificar no verso 
PONTO DE AMOSTRAGEM RESPONS A V E L 

E T I Q U E T A PARA IDENTIFICACAO — INSTRUCOES PARA O PREENCHIMENTO 

1. A Etiqueta de Identificacao das Amostras de oleo isolante para analise fisico-quimica 
possui o formato indicado na pagina 5 das Instrucoes para retirada de amostras. 
O conhecimento de todos os dados nela referidos e de fundamental importancia para se 
definir qual condic&o da carga de oleo, se servicos efetuados sobre a mesma foram 
satisfatorio e ainda para estabelecer o prazo ideal de reamostragem. 

OBSERVACAO 

Todas as informacoes contidas na Etiqueta devem ser verificadas pelo Supervisor 
responsavel pela Manuten9ao. 
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manguei ra d e plast ico para c o n e x a o 
c o m e q u i p a m e n t o 

d reno d e o leo e ar 
4^comprimento 45 m m 

0 = 3 m m 

_ j u b o d e e n t r a d a d e o l e o no 
frasco 

c o m p r i m e n t o 250 m m 
d i a m . ext.=10 m m 

mater iakcobre o u aluminio 

FIG 1 

d i a m . externo= 55mm —^ 

d i a m . int .= 6-8m 

c o m p r i m e n t o = 107cm 
mater ia l : tubo d e aluminio 

FIG 2 


